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El acceso universal a la energía es esencial para el pleno desarrollo de los retos y oportunidades 
que el mundo actual enfrenta, dado que permite el cumplimiento de actividades cotidianas 
relacionadas con la educación, salud, comercio entre otros. En el año 2015, la Organización 
de las Naciones Unidas reconoció a la energía como un elemento de desarrollo que condiciona 
el progreso de la humanidad, planteando como objetivo el incremento de la proporción de 
energía renovable en la matriz energética mundial. Bajo este contexto, la inclusión de energías 
renovables no tradicionales como alternativa de suministro eléctrico se perfila como una 
oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, transformar la economía de las 
sociedades y combatir los efectos del cambio climático.  
 
En el caso del Perú, durante décadas, la producción de electricidad ha sido sostenida por 
fuentes hídricas convencionales y generación térmica Diesel. Con el uso del gas de Camisea a 
partir del año 2004, se marcó un cambio en el escenario energético peruano que hizo posible 
que, actualmente, el 94.85% de la población acceda al suministro eléctrico en sus domicilios. 
Además, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1002 en el año 2008, el Estado 
peruano se traza un nuevo hito que impulsa la diversificación de la matriz energética mediante 
la participación de fuentes energéticas renovables no convencionales. Sin embargo, a pesar de 
la incursión de esta alternativa energética en el mercado eléctrico peruano y los esfuerzos por 
dotar del suministro eléctrico de calidad a más familias, aún existe un aproximado de 
1’648,000 habitantes que no gozan de este beneficio y que, en su mayoría, residen en zonas 
rurales y de difícil acceso del Perú.  
 
Tomando en cuenta esta situación, el marco regulatorio vigente y el nivel de irradiancia solar 
anual que presentan las regiones del Perú (entre 4.5 y 8 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎), la presente tesis 
propone evaluar y justificar la factibilidad técnica, económica y social de la instalación de un 
sistema fotovoltaico aislado para dotar del servicio eléctrico a localidades aisladas no 
conectadas a la red eléctrica pública. Para ello, se caracterizó, haciendo uso del software 
Matlab, los elementos que conforman el sistema fotovoltaico. Se verificaron los resultados a 
través del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico regido por la Norma Técnica Peruana 
(NTP_MINEM) y óptimo para el consumo eléctrico domiciliario de la localidad rural 
seleccionada: El Vallecito, perteneciente a la región del Cusco. Además, se evaluó la 
viabilidad económica del acceso al servicio eléctrico domiciliario a través de un sistema 
fotovoltaico aislado, considerando la aplicación de la tarifa BT8 y el subsidio FOSE. 
Finalmente, se analizó las posibles implicancias de índole social que origina la instalación de 
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En setiembre del año 2015, la Organización de las Naciones Unidas adopta una nueva 
generación de objetivos en los cuales, el acceso a la energía toma un rol protagónico a través 
del planteamiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: “Energía asequible y sostenible”, 
el cual promueve el acceso universal a los servicios energéticos modernos, la mejora global 
de la eficiencia energética y el incremento del uso de energías renovables no convencionales. 
Todos estos con el propósito de que la producción energética permita la reducción de la brecha 
de pobreza en las sociedades, el impulso de la economía y la mitigación de los efectos del 
cambio climático. 
 
En este contexto, con la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1002, el Perú adopta el reto 
de diversificar la matriz energética peruana, a través de la inclusión de fuentes energética 
renovables, las cuales hagan posible que los 1’648,000 habitantes peruanos que no cuentan 
con acceso al suministro eléctrico público puedan ser abastecidos de este servicio básico por 
medio de alternativas energéticas limpias y adaptables a su estilo de vida. Dadas estas razones, 
la presente tesis pretende justificar la viabilidad técnica, económica y social de la instalación 
de un sistema fotovoltaico en los domicilios ubicados en localidades remotas y que 
actualmente no se encuentran conectadas a la red pública. 
 
Para alcanzar dicho objetivo, el presente documento se ha dividido en 4 capítulos: en el primer 
capítulo se abordará la problemática de la localidad de El Vallecito en cuanto a su necesidad 
de suministro eléctrico, se mencionarán casos exitosos de implementación de tecnologías 
fotovoltaicas aisladas, se presentará el marco legal vigente actualmente en el Perú, la 
justificación que sostiene a esta tesis y los objetivos planteados. En el segundo capítulo, se 
desarrollará los fundamentos matemáticos y eléctricos que gobiernan el funcionamiento de los 
dispositivos que conforman el sistema fotovoltaico y serán útiles para la caracterización. En el 
capítulo 3, se caracterizará cada elemento del sistema fotovoltaico haciendo uso del software 
Matlab y las fórmulas matemáticas establecidas en el capítulo 2. En el capítulo 4 se presentarán 
resultados de campo realizadas en dos empresas nacionales, luego se procederá a desarrollar 
el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico para El Vallecito y su necesidad de 
implementación de un Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR). Asimismo, se 
determinará la factibilidad económica a través del cálculo del costo tarifario mensual por el 
uso de este servicio. También, se evaluarán las condiciones sociales de la localidad 
seleccionada y se establecerán propuestas en las que las tecnologías fotovoltaicas podrían 
mejorar su calidad de vida. Finalmente, se presentarán las conclusiones de esta investigación 





Problemática del acceso al servicio eléctrico domiciliario en 




Durante muchas décadas, la producción de energía eléctrica en el Perú fue sostenida por 
fuentes hídricas convencionales y, a partir del año 2004 se sumó el Gas de Camisea. Estos 
conjuntos de fuentes energéticas han permitido que en la actualidad el 94.85% de la población 
peruana goce del suministro eléctrico en sus domicilios [1], viéndose además beneficiados por 
servicios de educación, salud, alumbrado público, entre otros. Sin embargo, esta realidad no 
ha sido reflejada en otras localidades rurales aisladas del territorio peruano, donde el servicio 
eléctrico público está ausente. Esta situación ocurre debido a que dichas zonas rurales 
presentan características especiales como: lejanía y poca accesibilidad, consumo unitario 
reducido, domicilios y poblaciones dispersas, bajo poder adquisitivo de los habitantes e 
insuficiente infraestructura vial que los deja aislados [2].  
 
Una de las localidades rurales que todavía no goza del servicio de electricidad en el Perú es la 
parte alta de la localidad de El Vallecito, ilustrado en la Figura 1.1, la cual se sitúa en el distrito 
de Saylla a 9 Km del sureste de la ciudad del Cusco (Anexo 1) [3]. Esta localidad presenta la 
característica de albergar en su territorio viviendas de acceso remoto y geografía accidentada 
donde el suministro eléctrico aún no ha llegado, además que los habitantes residentes en estas 
viviendas son familias campesinas de escasos recursos económicos dedicadas a la agricultura 
para su autoconsumo.  
 
Por otro lado, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas 
(DGER/MEM) ha diseñado el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2016 – 2025, 
de acuerdo a la Ley 28749, “Ley General de Electrificación Rural” [4], que impulsa la 
ejecución de obras de electrificación masiva que permitan la implementación de electricidad 
en las localidades aún no beneficiadas por el servicio eléctrico público. Sin embargo, a pesar 
de que dicho plan contempla a diversas zonas rurales del interior del país, la localidad de El 
Vallecito, por su lejanía y difícil acceso, no figura dentro de este plan, estimándose que para 




Asimismo, en los últimos 10 años, en el Perú se han desarrollado proyectos de energías 
renovables, como la energía solar fotovoltaica, para atender las necesidades energéticas 
básicas en zonas aisladas o rurales a través de la instalación de paneles fotovoltaicos de uso 
doméstico para dotar de suministro eléctrico a viviendas, locales comunales o instituciones 
públicas. Este beneficio llega a los pueblos aislados por la utilización del Fondo de 
Compensación Social Eléctrico (FOSE) y la Ley general de Electrificación Rural. Es por eso 
que, bajo este contexto y teniendo en cuenta que la ciudad del Cusco presenta una irradiancia 
solar anual promedio de 6.3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 − 𝑑í𝑎 [5], que es adecuada para su aprovechamiento a 
través de paneles fotovoltaicos, se plantea la alternativa de electrificación  a través de 
instalaciones fotovoltaicas en la localidad de El Vallecito, que contribuiría a satisfacer las 
necesidades energéticas de las familias, además de promover el uso de tecnologías eco 
amigables que permiten la reducción de la brecha de pobreza en esta localidad y la disminución 
de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).  
 
La implementación de proyectos de energías renovables en localidades remotas se encuentra 
en concordancia con las políticas de inclusión social del actual gobierno peruano y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas en el año 2015 [6]. 
De esta manera, la electrificación rural a través de tecnologías fotovoltaicas en la localidad de 
El Vallecito se perfila como una alternativa para reducir las brechas de desigualdad existentes 
en materia de acceso a servicios básicos e infraestructura, logrando así la inclusión social y la 
reducción del índice de pobreza.  




1.2. Estado del arte 
 
El uso de las tecnologías fotovoltaicas se ha convertido en una alternativa importante para la 
electrificación de zonas rurales, asentamientos humanos y pueblos remotos de diversos lugares 
del mundo que no se encontraban interconectados a la red eléctrica pública o que poseían un 
deficiente sistema de suministro de energía eléctrica. En el caso específico del Perú, la 
adopción de sistemas fotovoltaicos u otras tecnologías renovables está atravesando por un 
proceso de expansión que es acogida favorablemente en los casos de instalaciones en pueblos 
de acceso remoto. Sin embargo, el desarrollo de las energías renovables aún se encuentra 
paralizado, debido a las negociaciones y modificaciones legales que aparentemente irán, en un 
futuro, a definir el crecimiento y predominio de estas fuentes en la matriz energética peruana.  
 
1.2.1. Casos de éxito de instalaciones fotovoltaicas aisladas en el Perú y el mundo 
En los últimos años, se han registrado casos exitosos en los que los sistemas fotovoltaicos 
fueron adoptados como medio de electrificación en comunidades lejanas, satisfaciendo las 
necesidades energéticas de los pobladores y convirtiéndose en una herramienta de ahorro 
económico e impacto ambiental. Algunos de estos casos se presentarán a continuación. 
 
1.2.1.1. Tansing y Pranza (Honduras) 
Tansing y Pranza, ubicadas al noreste de Honduras, son aldeas de difícil acceso y con fuertes 
complicaciones por la falta de energía eléctrica. En el año 2014, el Gobierno de la India y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsaron la instalación de 207 
paneles solares que generan cada uno 85 watts, capaces de energizar tres lámparas, radio, 
televisión y la carga de celular y focos [7]. Esta iniciativa mejoró la calidad de vida de las 
aldeas y significa una inversión mensual de solo el 0.32% de los ingresos básicos o 25 lempiras 
hondureñas (US$ 1.14), por cada familia, para contar con recursos cuando se requiera hacer 
reparaciones a los paneles.  
 
1.2.1.2. Lesoto (Sudáfrica) 
El año 2015, en un contexto en el que solo el 28% de los 2 millones de habitantes de las 
regiones sudafricanas de Lesoto tenía acceso a la red eléctrica, el Centro de Medioambiente 
Mundial financió el Proyecto de “Electrificación Rural a partir de Energía Renovable”, 
logrando que 65 villas de los distritos Thaba-Tseka, Mokhotlong y Qacha’s Nek no conectados 
a la red eléctrica se beneficien de sistemas solares fotovoltaicos, de 85 W de potencia cada 
una. De esta forma, 30 mil personas pudieron acceder a energía eléctrica renovable y también, 
a través del uso de paneles solares, se erradicó el consumo de diésel que era utilizado para el 




1.2.1.3. Santa María de Loreto (Cuba) 
Santa María de Loreto es un asentamiento rural cubano que cuenta con 43 viviendas que suman 
un total de 156 habitantes. Para el año 1997, una parte de este asentamiento se encontraba 
parcialmente electrificado a través de un grupo electrógeno Diesel por tan solo 4 horas diarias, 
mientras que la otra parte del asentamiento no accedía a electrificación. Gracias a un donativo 
de "Sol para Cuba" y CUBASOLAR, se instaló una central fotovoltaica con una potencia de 
11 KW para el suministro eléctrico (120 VCA/60 Hz) de estas familias. Este proyecto fue 
diseñado para satisfacer un consumo diario de 1.2 KWh por vivienda [9], el cual erradicó la 
existencia del grupo electrógeno Diesel en el asentamiento y fortaleció el uso de la planta solar 
en esta estructura social. 
 
1.2.1.4. Hato Corozal (Colombia) 
En el año 2012, el 3,9% de la población colombiana, ubicada en zonas rurales, no estaba 
interconectada al Sistema Eléctrico Nacional (SIN) y requerían soluciones aisladas. Hato 
Corozal, a través de la gobernación de Casanare, pudo acceder a la instalación de 206 sistemas 
de energía fotovoltaica, permitiendo que sus habitantes se beneficien del suministro eléctrico 
de 80 kWh-mes destinados al consumo domiciliario [10]. De esta manera, la potencia eléctrica 
instalada cubrió las necesidades energéticas de una vivienda unifamiliar, además que, según 
los estudios del Municipio de Hato Corozal, representó grandes ventajas para la rentabilidad 
económica y el impacto ambiental de esta comunidad.  
 
1.2.1.5. Corrientes (Argentina) 
En el año 2011, con al apoyo del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales 
(PERMER), se instalaron sistemas fotovoltaicos aislados para la entrega de energía eléctrica 
a 85 escuelas rurales de la provincia de Corrientes en Argentina. Los sistemas fotovoltaicos 
instalados en las escuelas fueron dimensionados para generar entre 400 a 1500 W-pico de 
potencia que permitieran energizar artefactos electrónicos como: ventilador, heladera, 
televisor, radiograbador, computadora, entre otros. Gracias a este nuevo suministro eléctrico, 
los maestros y el alumnado cuentan con mejores condiciones y posibilidades para el 
aprendizaje [11]. 
 
1.2.1.6. Isla de Taquile (Perú) 
Hasta el año 2001, la iluminación de los hogares y alojamientos de la isla de Taquile, ubicada 
al este de la ciudad de Puno, radicó en el empleo de mecheros a kerosene y velas. Es por eso 
que, en agosto del mismo año, el CER-UNI, realizó la instalación de los primeros 75 sistemas 
fotovoltaicos en esta isla y de 3 contadores de energía (Ah). Esto permitió que los pobladores 
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gocen de un mejor acceso a las ventajas de la energía eléctrica, lo cual generó el crecimiento 
de sus actividades económicas, especialmente la atracción del turismo. Según los resultados 
de las mediciones, el promedio de consumo eléctrico de cada familia de esta isla osciló entre 
5KWh/mes y 7KWh/mes [12]. 
 
 
1.2.2. Antecedentes legales y situación actual de las energías renovables en el Perú 
 
En el último milenio, las organizaciones internacionales, diversos países del mundo y también 
el Perú, han ido evolucionando sus lineamientos y normativas para dar lugar a las energías 
renovables como una alternativa de generación eléctrica limpia, competitiva y de gran impacto 
social. Los acuerdos y leyes más importantes que se dieron en materia energética son: 
 
1.2.2.1. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7: “Energía Asequible y Sostenible” 
En septiembre del 2015, la comunidad internacional adoptó una nueva generación de objetivos 
denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que definen una senda que permita 
crear un mundo mejor y más digno. Por primera vez, la energía fue plenamente reconocida 
como un elemento fundamental del desarrollo que condiciona el progreso de la humanidad. 
Bajo este concepto, las Naciones Unidas planteó 3 metas alineadas al sector energético que 
son: garantizar el acceso universal a los servicios energéticos modernos, doblar la tasa de 
mejora global en eficiencia energética y doblar la proporción de energía renovable en la 
combinación energética mundial [13]. Todos estos deben ser cumplidos para el año 2030 con 
el propósito de que la producción energética y su consumo permitan reducir la brecha de 
pobreza mundial, impulsen las economías de los países y mitiguen los efectos del cambio 
climático [14].  
 
1.2.2.2. El Acuerdo de París 
El Acuerdo de París sobre cambio climático alcanzado el año 2015 es considerado como uno 
de los mayores logros en materia ambiental en la historia. Dicho acuerdo promueve que tanto 
naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometan a gestionar la transición 
hacia una economía baja en carbono en la que el incremento de fuentes renovables en la matriz 
energética de los países adquiera un papel protagónico al ser una alternativa para limitar la 
cantidad de gases efecto invernadero [15]. Asimismo, en dicho acuerdo se planteó la necesidad 
de recursos financieros y tecnológicos para facilitar que los países en desarrollo puedan superar 
el consumo de combustibles fósiles y pasar a las energías renovables. 
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1.2.2.3. Ley de Promoción y Utilización de los Recursos Energéticos Renovables No 
Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de Frontera del País (Ley Nº 28546) 
Esta Ley tiene como objetivo promover la electrificación a través de fuentes energéticas 
renovables no convencionales para contribuir con el desarrollo de la calidad de vida de las 
zonas rurales, aisladas y de frontera del Perú, y la protección del medio ambiente. De esta 
forma, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) queda como la autoridad encargada de 
promover, dirigir y ejecutar proyectos de electrificación rural que utilicen energías renovables 
no convencionales, y el desarrollo de proyectos de investigación de fuentes de energía 
renovable no convencional destinados a la electrificación rural [16].  
 
1.2.2.4. Decreto Legislativo Nº 1002 
Publicado en el año 2008, este Decreto Legislativo tiene como finalidad promover la inversión 
nacional y extranjera en la producción de electricidad a través de fuentes energéticas 
renovables provenientes de fuentes solares, eólicas, geotérmicas, mini hidráulicas o biomasa, 
y que sean destinadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y los Sistemas 
Aislados Mayores (SAM). De esta manera, dicho Decreto Legislativo permite mejorar la 
matriz energética peruana en su diversificación y el alcance de la demanda de electricidad en 
el mercado nacional [17]. 
 
1.2.3.5. Procedimiento para la Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros no 
Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos) 
Aprobado mediante Resolución Osinergmin N° 080-2012-OS/CD, este proyecto de resolución 
fija la tarifa eléctrica rural aplicable a suministros de energía eléctrica atendidos a través de 
sistemas fotovoltaicos y sus condiciones de aplicación. La fijación de dicha tarifa tiene como 
finalidad la promoción de la viabilidad y sostenibilidad del servicio eléctrico a través de 
sistemas fotovoltaicos, incorporando los cargos de corte y reconexión, y costos de retiros y 
explotación. De esta manera, Osinergmin adquiere la facultad de poder autorizar la aplicación 
mensual de la tarifa eléctrica rural aplicable a suministros renovables no convencionales en 
función de la energía promedio mensual (KWh/mes) generada por cada tipo de módulo 
fotovoltaico establecido por la entidad, considerando además que esta tarifa no incluye el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicable al usuario final por la prestación del servicio 
eléctrico. También, la aplicación de la tarifa está sujeta a la Ley N° 27510, Ley del Fondo de 
Compensación Social Eléctrica (FOSE), y sus modificaciones [18].  
 
1.2.3.6. Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) 
El Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), creado por Ley N° 27510, está dirigido 
a favorecer el acceso y permanencia del servicio eléctrico a todos los usuarios residenciales 
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del servicio público de electricidad cuyos consumos mensuales sean menores a 100 KWh/ mes 
comprendidos dentro de la opción tarifaria BT5. En el año 2014, dicho Fondo atravesó por 
modificaciones de adecuación de los parámetros de aplicación del mismo para los usuarios 
Urbano-Rural y Rural de los Sectores Típicos 4, 5 y 6, con la finalidad de atenuar el impacto 
tarifario en las regiones con mayor índice de pobreza [19]. En la actualidad, los usuarios de 
sistemas aislados de los sectores Urbano-Rural y Rural cuentan con la reducción tarifaria del 
77.5% para consumos menores a los 30 KWh/mes.  
 
1.2.3.7. Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Generación Distribuida 
La Generación Distribuida definida a partir de la Ley Nº 28832 como la “Instalación de 
Generación con capacidad no mayor a la señalada en el reglamento, conectada directamente a 
las redes de un concesionario de distribución eléctrica” [20], es un nuevo concepto en materia 
energética que el Perú está intentando adoptar. Siendo así que, en agosto del 2018 se publicó 
el Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Generación Distribuida (Resolución 
Ministerial N° 292-2018-MEM/DM), mediante el cual se plantean medidas de promoción para 
la Generación Distribuida y Cogeneración eficientes, en las cuales se considera disposiciones 
relacionadas a las energías renovables como el derecho de los usuarios del servicio público de 
electricidad que disponen de equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional 
o de cogeneración a disponer de ellos para su propio consumo o inyección de sus excedentes 






1.3.1. Justificaciones Eléctricas 
 
● A pesar de que la región del Cusco pertenece al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) y se beneficia del suministro eléctrico a través de la Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa [21], ciertas localidades como El Vallecito aún no forman 
parte de esta interconexión debido a su remota ubicación, altura o geografía 
accidentada (Anexo 2) que impiden la extensión de la red pública. El uso de sistemas 
fotovoltaicos en esta localidad permitirá entregar de manera más eficiente y 
económica el servicio eléctrico a los habitantes. 
● La instalación de sistemas fotovoltaicos es considerada como una alternativa de 
eficiencia energética, debido a que los sistemas fotovoltaicos están dimensionados de 
acuerdo con la necesidad energética de una familia. Esto favorece el ahorro energético. 
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1.3.2. Justificaciones Económicas 
 
● Debido a los elevados costos que demanda dotar de energía eléctrica convencional a 
las localidades aisladas, se justifica la instalación de sistemas fotovoltaicos de tipo 
aislado, los cuales resultan ser más económicos (instalación y consumo) en 
comparación con la extensión de la red pública de Electro Sur Este a domicilios 
remotos. Asimismo, la posibilidad de interconectar los sistemas fotovoltaicos a la red 
pública ya existente permitiría la mejora de la calidad de dotación de energía eléctrica 
y la reducción de los costos por servicios de electricidad a futuro [22]. 
● Los procesos de subasta para la inclusión de energías renovables en la matriz 
energética peruano promocionados por OSINERMING [23] y el Protocolo de Kyoto 
(1997) promueven las inversiones extranjeras y el abaratamiento en las tecnologías 
para energías renovables [24]. Estos beneficios no son concedidos a las instalaciones 
de la red pública. 
 
1.3.3. Justificaciones Legales  
 
● La instalación de sistemas fotovoltaicos en la localidad El Vallecito del distrito de 
Saylla-Cusco está avalada y sigue el lineamiento del Decreto Legislativo Nº 1002, el 
cual fomenta la producción energética proveniente de recursos renovables para que 










(a)                                                                       (b) 
Figura 1.2: Producción de energía eléctrica SEIN según tipo de generación, en donde: (a) 
Total generación eléctrica 2008 y (b) Total generación eléctrica 2015 [25] 
 
● Así también, la instalación de dichos sistemas fotovoltaicos se encuentra en el marco 
de la Ley N° 2874921 que busca la reducción de los indicadores de desigualdad social 
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en el Perú a través del incremento al acceso del servicio eléctrico eficiente y sostenible 
en las zonas rurales a través de fuentes de energías renovables no convencionales [26]. 
 
1.3.4. Justificaciones Sociales 
 
● La actual población peruana asciende a 31’700,000 habitantes, de los cuales el 
5.148%, tal como se muestra en la Figura 1.3, aún no cuenta con acceso a la 
electricidad. Es decir, en el Perú, 1 648 000 personas no gozan del suministro eléctrico. 
● Los habitantes de la localidad El Vallecito, Saylla-Cusco, al verse beneficiados por la 
electrificación fotovoltaica y su capacitación, podrán mejorar su calidad de vida al 
aprovechar la luz eléctrica para alargar sus actividades diarias. Asimismo, a través de 
este servicio se les facilitará acceder a oportunidades como la educación, salud, 
comunicaciones y actividades comerciales. De esta forma, las instalaciones 
fotovoltaicas como medio de electrificación serán una herramienta clave para el 

























1.3.5. Justificaciones de Impacto Ambiental  
 
● El cambio climático y la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se han 
convertido en uno de los desafíos más arduos del siglo XXI [27]. Es por ello que, con 
la instalación de sistemas fotovoltaicos aislados promueve la reducción de emisiones 
de GEI. 
● Este tipo de instalaciones tampoco presentarán riesgos de contaminación del aire, 
derrame en los suelos y ríos, o contaminación sonora. 
 
1.3.6. Justificaciones Metereológicas 
 
● Según se consta en el “NASA Prediction of Worldwide Energy Resource”, entre enero 
del año 2017 y julio del 2018, la ubicación de El Vallecito ha presentado un rango de 
valores de radiación solar que oscila entre 6.3 y 8.1 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 [5], además de una 
temperatura promedio anual máxima de 22ºC y mínima de 1ºC [28]. Estos valores son 
óptimos para el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en la comunidad y se 























1.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
El análisis FODA permitirá entender las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que enfrenta el proyecto realizado. De esta manera se puede determinar que la 
principal fortaleza de implementar un sistema fotovoltaico en la localidad rural de El Vallecito 
es la presencia de un nivel de irradiancia solar mínima de 6.3 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 (mientras que, en 
promedio, en la ciudad del Cusco la irradiancia solar mínima es de 5.5 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎), la cual 
hace posible una entrega de energía eléctrica de calidad en cualquier mes del año. Asimismo, 
este proyecto presenta oportunidades económicas avaladas por las actuales Leyes que 
promocionan el uso de energías renovables no convencionales y el incremento de las 
inversiones en proyectos de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, una de las principales 
debilidades analizadas es la ausencia de pruebas de campo en la misma localidad de El 
Vallecito que hubiera podido robustecer los resultados técnicos de la presente tesis. 
Finalmente, una de las mayores amenazas detectadas es la vulnerabilidad que tiene la localidad 
de El Vallecito a sufrir intensas lluvias y tormentas eléctricas que pueden dañar el sistema 
fotovoltaico aislado.  El detalle de este análisis puede apreciarse en la Figura 4.39. 
 
 












1.4.1. Objetivo Principal 
 
Evaluar y justificar la factibilidad técnica, económica y social de la instalación de un sistema 
fotovoltaico aislado para dotar del servicio eléctrico a los pobladores de la localidad El 
Vallecito - Cusco. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 
● Caracterizar, haciendo uso del software Matlab, los elementos del sistema fotovoltaico 
correspondientes al panel fotovoltaico, conversor DC/DC, inversor DC/AC y 
controlador.  
● Dimensionar un sistema fotovoltaico óptimo para el consumo eléctrico domiciliario 
en la localidad de El Vallecito, el cual se encuentre regido por la Norma Técnica 
Peruana (NTP_MEM). 
● Analizar la viabilidad económica del acceso al servicio eléctrico domiciliario a través 
de un sistema fotovoltaico aislado en la localidad rural de El Vallecito. 
● Analizar las posibles implicancias de índole social que origina la instalación de un 
sistema fotovoltaico aislado como alternativa de suministro eléctrico en la localidad 














Fundamentos para el desarrollo de un sistema fotovoltaico aislado  
 
El acceso universal a la energía es esencial para casi todos los desafíos a los que se enfrenta el 
mundo actualmente. En este sentido, el uso de la energía solar fotovoltaica se perfila como una 
oportunidad para transformar la vida y economía de las sociedades, y la preservación de los 
recursos del planeta. Bajo este concepto, se plantea evaluar la factibilidad de la instalación de 
un sistema fotovoltaico aislado en la localidad de El Vallecito en el distrito de Saylla-Cusco 
que dote de suministro eléctrico a los domicilios no conectados a la red pública. En las 
siguientes páginas se desarrollarán los fundamentos teóricos, técnicos y legales que servirán 
de cimientos para la elaboración del modelamiento del sistema fotovoltaico que presentará una 
estructura la cual puede apreciarse en la Figura 2.1. 
 
 
Figura 2.1: Diagrama de bloques de la instalación fotovoltaica (elaboración propia) 
 
2.1.  Energía Solar 
La energía solar es la fuente de energía más abundante de la Tierra, es renovable, disponible, 
gratuita y se encuentra en cantidades superiores a las necesidades energéticas de la población 
mundial. Es la energía radiante producida en el sol como resultado de reacciones nucleares de 
fusión que llegan a la Tierra a través del espacio en paquetes de energía llamados fotones, que 
interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre [29]. De esta forma, la energía solar se 
define como el cúmulo de fotones que al ser capturados son convertidos en energía térmica o 





Panel solar  Regulador 
MPPT 
Baterías 




2.2. La celda fotovoltaica y el efecto fotoeléctrico 
 
2.2.1. Efecto Fotoeléctrico 
El efecto fotovoltaico es la propiedad de determinados materiales semiconductores, como el 
silicio, para generar energía eléctrica cuando están expuestos a la radiación solar. Dicha 
conversión se da en la celda fotovoltaica cuando un fotón con suficiente energía incide sobre 
la célula y es absorbido por los materiales semiconductores, liberando un electrón. De esta 
manera, una intensa incidencia de radiación permitirá la abundante liberación de electrones, 
lo cual elevará la corriente producida [31].  
 
2.2.2. Celda Fotovoltaica 
La celda o célula fotovoltaica es el dispositivo principal y capaz de convertir los fotones 
provenientes de la luz del sol en electricidad. Está formado, por una delgada lámina de silicio 
encapsulada por vidrio o plástico de aproximadamente 10 cm de lado y un espesor que oscila 
entre los 0.25 y 0.35mm [32]. La celda fotovoltaica posee un comportamiento similar al de un 
diodo, debido a que la parte de la célula expuesta a la radiación está compuesta por silicio 
dopado tipo N y la parte situada en la zona de oscuridad, metalizada por completo, se compone 
por silicio dopado tipo P (Anexo 4). 
 
Por otro lado, con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico se debe 
recurrir a la asociación de varias células que permitan incrementar la corriente o el voltaje en 
el sistema. De esta manera, la conexión en serie de las células permite aumentar la tensión 
final en los extremos de la célula equivalente y la conexión en paralelo logra incrementar la 
intensidad total de corriente del conjunto. La conexión en serie y en paralelo de las celdas 
fotovoltaicas es mostrada en la Figura 2.2. 













Los materiales más demandados para la fabricación de células fotovoltaicas en el mercado 
actual se listan en la Tabla 2.1. 
Tabla 2.1: Tipos de materiales para la fabricación de módulos fotovoltaicos [32].  










-Eficiencia de 150Wp/m² 
-Mayor número de    
fabricantes 
 













-Su forma cuadrada 
permite el ahorro de área 
del módulo 
-Eficiencia de conversión 
 óptima (100 Wp/m²) 
 
-Bajo rendimiento 












-Funciona con luz difusa 
muy baja (días nublados) 
-Menos costosa 
-Se integra sobre soportes 
flexibles o rígidos 
-Rendimiento bajo 
el sol de 5%-7% 
-Rendimiento 
decrece con el 
tiempo  
 
2.2.3. Parámetros de la Celda Fotovoltaica 
Las Tablas 2.2 (a) y (b) presentan los parámetros de funcionamiento de la celda fotovoltaica. 
Tabla 2.2: (a) Parámetros de funcionamiento de la celda fotovoltaica (elaboración propia).  
Parámetro Definición Caracterización 
Corriente de 
oscuridad  
Corriente generada al incidir la 




Corriente generada por la recombinación 
de los pares electrón-hueco que se 




Máxima tensión que se obtiene en los 
extremos de la celda solar, cuando no 




Máximo valor de corriente que puede 
circular por la celda solar cuando sus 
terminales están cortocircuitados. 
   
 











Tabla 2.2: (b) Parámetros de funcionamiento de la celda fotovoltaica (elaboración propia). 
Parámetro Definición Caracterización 
Factor de 
Forma 
Cociente entre la máxima 
potencia que puede entregar la 
celda a la carga y el producto 
de VOC e ISC. Los valores 





Relación porcentual entre la 
potencia de salida con 




Voltaje en una 
celda solar 
La potencia pico (Wp) será 
obtenida a través del producto 
de la corriente máxima pico 
(Imp) y la tensión máxima 





La corriente en una celda 
fotovoltaica se verá 
incrementada a medida que la 
irradiancia [𝑊/𝑚2], también 
aumente. Es por eso que, se 
determina que las celdas 
solares se mantengan la mayor 






Las celdas fotovoltaicas 
pierden eficiencia a medida 
que aumenta su temperatura 
de funcionamiento, dado que 
gran parte de la energía de la 
luz incidente sobre ellas se 
convierte en calor. Se debe 
evaluar la compatibilidad 
entre el material de las células 
y la temperatura de operación 
o, también, proveer un sistema 
de enfriamiento [34]. 
 
𝐹𝐹 =
𝐼𝑀 .  𝑉𝑀
𝑉𝑂𝐶 . 𝐼𝑆𝐶







                           (2.3) 
𝑊𝑃 = 𝑉𝑚𝑝𝐼𝑚𝑝                        (2.4) 
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2.3. Estructura del Sistema Fotovoltaico 
Los sistemas fotovoltaicos están definidos como el conjunto de componentes mecánicos, 
eléctricos, y electrónicos que cumplen con el objetivo de captar y transformar la energía solar 
en energía eléctrica apta para ser utilizada [34]. Estos sistemas son divididos en dos categorías: 
● Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. - Están permanentemente conectados a 
la red pública. En las horas que la radiación solar no es suficiente para cubrir la 
demanda de electricidad, la red pública se encarga de proporcionar la energía 
necesaria.  
● Sistemas fotovoltaicos aislados. - Son usados para usuarios con consumo de energía 
bajos (menor a 1 KW), a quienes no les es necesario compensar la demanda de energía 
eléctrica conectándose simultáneamente a la red pública.  
 
2.3.1. Requisitos para el dimensionamiento 
Las características del sistema fotovoltaico y su respectivo funcionamiento dependen del 
medio donde operará y del régimen de consumo eléctrico. Por esta razón, se debe definir las 
características climáticas y geográficas donde se instalará el sistema. En el caso que se 
desconozca el lugar de destino final, debe tomarse en cuenta las condiciones generales 
detalladas a continuación y definidas en el reglamento "Especificaciones técnicas y 
procedimientos de evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la 
electrificación rural" - Ministerio de Energía y Minas (MEM) [30]. 
 
• Irradiancia solar mínima mensual anual: 3,5 KWh/m2-día  
• Irradiancia solar instantánea máxima anual: 1 200 W/m2  
• Humedad relativa: 90 %  
• Rango de temperaturas ambiente: -10 °C a 45 °C  
• Velocidad máxima del viento: 120 km/h  
• Altura: 5 000 m.s.n.m 
 
2.3.2. Módulo Fotovoltaico 
El módulo fotovoltaico constituye la fuente de energía principal de toda la instalación. Es el 
resultado de asociar un conjunto de células solares en serie y paralelo encargadas de captar la 
radiación solar y transformarla en electricidad, generando una corriente continua (CC). El 
número de paneles es determinado por la potencia que se requiere suministrar, y la forma de 
conexión se establece en función de la tensión nominal del suministro y la intensidad de 




El circuito eléctrico equivalente de una célula solar está formado por una fuente de corriente 
𝐼𝐿 dependiente de la irradiancia, un diodo ideal caracterizado por un factor de idealidad  𝑛 y 
por el cual atraviesa la corriente de saturación 𝐼𝑂. Además, el circuito presenta dos resistencias 




                           𝐼𝐿 
 
 
Figura 2.3: Circuito eléctrico de una célula fotovoltaica [36] 
 
El comportamiento eléctrico de la célula fotovoltaica es caracterizado mediante la expresión 





− 1] − 𝐼𝑠ℎ ,                                    (2.5) 
 
la cual manifiesta que el valor de 𝐼 ha sido determinado por los valores previos de las 
ecuaciones correspondientes a la corriente fotoeléctrica 𝐼𝑝ℎ, la corriente de saturación 𝐼𝑜, la 
corriente de saturación inversa 𝐼𝑟𝑠 y la corriente Shunt 𝐼𝑠ℎ,. En donde la corriente fotoeléctrica 
𝐼𝑝ℎ es aquella obtenida a través de la conversión de fotones provenientes del sol en flujo de 
electrones y está caracterizada por la fórmula 
                                    𝐼𝑝ℎ= [𝐼𝑠𝑐 + 𝑘𝑖 . (𝑇 −  298)].
𝐺
1000
                                             (2.6) 
 
Dicha corriente es dependiente de la corriente de cortocircuito, determinado por el fabricante, 
la temperatura 𝑇 del ambiente y la irradiancia G. En cuanto a la corriente de saturación 𝐼𝑂, es 
aquella que se desprende de la corriente fotoeléctrica e ingresa a la rama del diodo ideal. Está 
caracterizado por la fórmula 






]    ,                                  (2.7) 
 
en la cual, la corriente de saturación inversa 𝐼𝑟𝑠 rige su comportamiento. Además, esta 
expresión matemática está modelada por la temperatura del ambiente 𝑇, la temperatura 
nominal que es de 25 ºC, la carga de un electrón 𝑞 que equivale a 1.6021𝑥10−19𝐶, la energía 
en la banda GAP del semiconductor 𝐸𝑔𝑜, el factor de idealidad del diodo 𝑛 de 1.3 y la constante 












     ,                                              (2.8) 
 
en donde, dicha corriente está parametrizada por la corriente de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐, la carga de 
un electrón 𝑞, la tensión en circuito abierto 𝑉𝑜𝑐 establecido por el fabricante, el factor de 
idealidad del diodo 𝑛 de 1.3, la constante de Boltzmann igual a1.3806𝑥10−23 𝐽/𝐾, la 
temperatura del ambiente 𝑇 y el número de celdas solares conectadas en serie 𝑁𝑠. Finalmente, 
la corriente Shunt 𝐼𝑠ℎ es aquella que va a incidir sobre la resistencia Shunt paralela al diodo 
ideal y tendrá la siguiente caracterización 
                                                                𝐼𝑠ℎ= 
𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ
,                                                       (2.9) 
 
en donde 𝑉 es la tensión obtenida en los bornes del circuito y las resistencias en serie 𝑁𝑆 y 
Shunt 𝑅𝑠ℎ que parametrizan la expresión. Además, para hallar el valor de la irradiancia según 
la longitud de onda y la temperatura de la localidad se recurrirá a la expresión 





,                                                        (2.10) 
 
donde 𝜆 estará expresado en 𝜇𝑚 y, por consiguiente, la irradiancia espectral 𝐸𝜆 estará en 
𝑊/𝑚2µ𝑚 [36]. Además, 𝑒 representa la carga de un electrón 1.6021𝑥10−19𝐶 y 𝑇 es la 
temperatura de la celda en ºK -> 𝑇𝐾= T + 273.  
 
Para la correcta simulación del módulo fotovoltaico se tendrá en cuenta los requerimientos 
solicitados en la norma técnica "Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del 
Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) [30], que determina los requisitos del módulo fotovoltaico en: características 
generales (MFV-CG-1, MFV-CG-2, MFV-CG-3, MFV-CG-4), características físicas (MFV-
CF-1, MFV-CF-3, MFV-CF-4), protecciones (MFV-P-1, MFV-P-2) y características 





2.3.3. Controlador de carga 
Es un equipo encargado de controlar y regular el paso de corriente eléctrica desde los módulos 
fotovoltaicos hacia las baterías. Se puede entender como un interruptor cerrado colocado en 
serie entre los paneles y baterías durante el proceso de carga de las baterías, y abierto cuando 
las baterías están totalmente cargadas. De este modo, un controlador de carga regula la forma 
de realizar la carga de las baterías cuando los paneles solares están recibiendo radiación solar, 
evitando que se produzcan cargas excesivas. E inversamente, durante el tiempo de consumo 
de electricidad en la vivienda, este dispositivo evita las descargas excesivas que puedan dañar 
la vida de las baterías [38].  
 
En la Tabla 2.3 se presenta la clasificación de reguladores según la tecnología del interruptor, 
la estrategia de desconexión de consumo y la posición del interruptor de control de generación. 
Tabla 2.3: Clasificaciones de los tipos de reguladores [38].  
 Seg�n tecnología 
del interruptor 
Seg�n estrategia de 
desconexi�n del consumo 
Seg�n posici�n del interruptor 









-Por algoritmos de cálculo 
del estado de carga 
-Por algoritmos de gestión 




El esquema eléctrico del controlador de carga consiste en dos relés 𝑖𝑛𝑡𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 e 𝑖𝑛𝑡𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 que 
permiten conectar o desconectar los paneles solares y las cargas de la batería. Los relés están 
gobernados por comparadores con histéresis 𝑐𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 y 𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎que monitorean la tensión de la 
batería 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 [37]. Cuando la batería se sobrecarga, el controlador desconectará los paneles 
solares, evitando que la batería llegue a saturarse. Cuando la batería esté excesivamente 
descargada, el controlador desconectará las cargas para evitar descargas profundas. El modelo 













Figura 2.4: Circuito eléctrico para un controlador de carga [37]. 
 
Cuando los paneles solares son desconectados de la batería, la tensión en los bornes del panel 
𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ya no será la misma que la tensión de la batería 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎. En este caso, los paneles 
fotovoltaicos poseen la tensión de circuito abierto que es superior a la tensión máxima de la 
batería. Es por eso que, los límites de tensión del ciclo de histéresis deben seguir la 
caracterización                          
                    𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  {
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,   𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥ 𝑉ℎ𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,          𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≤ 𝑉ℎ𝑝𝑠𝑒𝑔
                     (2.11) 
 
Donde 𝑉ℎ𝑝𝑚𝑎𝑥 debe ser lo suficientemente elevada para que solo abra el circuito cuando la 
batería entre en sobrecarga y 𝑉ℎ𝑝𝑠𝑒𝑔 debe ser lo suficientemente baja para que la batería pueda 
liberarse de parte de su carga y al desconectarse los paneles no se rearme instantáneamente.     
 
Para la desconexión de las cargas, los límites de tensión del ciclo de histéresis son modeladas 
de manera inversa al caso de desconexión de paneles. De esta manera, el comportamiento en 
la desconexión de cargas se caracteriza por la fórmula        
                         𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  {
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,   𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎  ≤ 𝑉ℎ𝑐𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,          𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥ 𝑉ℎ𝑐𝑠𝑒𝑔
                     (2.12) 
 
en la que se determina que, si la tensión de la batería disminuye por debajo del umbral de 
tensión 𝑉ℎ𝑐𝑚𝑖𝑛, el controlador deberá desconectar las cargas y permitir que la batería recupere 
energía hasta la tensión de seguridad 𝑉ℎ𝑐𝑠𝑒𝑔 antes de conectarlas.  
 
Para la correcta simulación del controlador de carga se tendrá en cuenta los requerimientos 
solicitados en la norma técnica: "Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del 
Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) [30], que determina los requisitos del controlador de carga en: características 
generales (C-CG-1, C-CG-2, C-CG-3), características físicas (C-CF-1, C-CF-2, C-CF-3, C-
CF-4), protecciones (C-P-1, C-P-2, C-P-3, C-P-4, C-P-5, C-P-6), características eléctricas (C-
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CE-1, C-CE-2, C-CE-3, C-CE-4, C-CE-5, C-CE-6, C-CE-7, C-CE-8, C-CE-9, C-CE-10, C-
CE-11) y funcionamiento en condiciones extremas de operación (C-FCEO-1, C-FCEO-2), 
(Anexo 3). 
 
2.3.4. Banco de baterías  
Son elementos que almacenan la energía que se produce durante el día debido a la radiación 
solar que impacta a los módulos fotovoltaicos, para ser utilizada en la noche o durante periodos 
de poca radiación solar. El uso de baterías, a través de la transformación de energía química 
en eléctrica, permite poder inyectar una intensidad de corriente superior a la que los propios 
paneles solares puedan entregar, proporcionar una potencia instantánea elevada y fijar la 
tensión de trabajo de la instalación [36]. La Tabla 2.4 muestra los parámetros de 
funcionamiento de la batería. 
Tabla 2.4: Parámetros de funcionamiento para una batería [32]. 
Parámetro Definición Caracterización 
Capacidad 
 
Producto de la intensidad de descarga de la batería durante 
el tiempo en el que está operando.  





Relación porcentual entre la energía empleada para 
recargar la batería y la energía realmente almacenada. Este 
valor debe ser próximo al 100 %, caso contrario será 
necesario aumentar el número de paneles solares para 





. 100%     (2.14) 
Autodescarga 
 






Cantidad de energía porcentual que se obtiene de la batería 




Las baterías más utilizadas en las instalaciones fotovoltaicas son las de plomo-ácido y en el 
caso de implementar un sistema fotovoltaico que requiera una capacidad elevada, es 
recomendable utilizar baterías de tipo tubulares estacionarias. En la Tabla 2.5 se presenta un 








Tabla 2.5: Tipos de baterías de la clasificación plomo-ácido [25]. 





- Ciclado profundo 
- Tiempos de vida largos 
- Reserva de sedimentos 
 






- Precio más cómodo 
- Fácil disponibilidad en el 
mercado 
 
- Ineficiente ante ciclado profundo 
- Bajas corrientes 
- Tiempo de vida corto 




- Amplia reserva de 
electrolito. 
- Eficiente en ciclados 
medios. 
- Tiempos de vida medio 
- No recomendada para ciclados 












- Deterioro rápido en condiciones 





El circuito eléctrico de la batería en etapa de carga, la cual se aprecia en la Figura 2.5, se 
modela como una fuente de tensión conformadas por la tensión 𝑉𝑔 y la resistencia 𝑅𝑔, las 
cuales operan de acuerdo con el estado de carga de la batería o, en inglés, State of Charge 
(𝑆𝑂𝐶), la corriente 𝐼 que circula por la fuente y la temperatura de trabajo 𝑇.    
     
 
 
      
     
   
 
 
Figura 2.5: Circuito eléctrico equivalente para una batería [37]. 
 
La fuente de tensión 𝑉𝑔 representa la energía almacenada en las baterías y depende del estado 
de carga de la misma batería. La resistencia 𝑅𝑔 representa la resistencia interna de la batería 
que opone al flujo de energía o pérdidas (por efectos de corriente, temperatura y estado de 
carga).  Siendo así que una batería dañada presenta un valor elevado en la resistencia interna, 
independiente del punto de trabajo [36]. Por otro lado, los valores del estado de carga (𝑆𝑂𝐶) 
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oscilan entre 0 y 1, y su caracterización depende de la capacidad de la batería 𝐶(𝑡) en 𝐴ℎ, la 
eficiencia de carga 𝜂 y la corriente que circula 𝐼(𝑡).   
                                          






𝑛𝑐(𝑡). 𝐼(𝑡). 𝛿𝑡                                              (2.15) 






. (1 + 𝛼𝑐 . ∆𝑇(𝑡) + 𝛽𝐶 . ∆𝑇(𝑡)
2)                            (2.16) 
                                            𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑛
                                                                (2.17) 
 
donde 𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  es la capacidad nominal estimada en Ah, 𝐶𝑡−𝑐𝑜𝑒𝑓 , 𝐴𝑐𝑎𝑝 , 𝐵𝑐𝑎𝑝 son los 
parámetros propios del modelo, 𝛥𝑇 es la variación de temperatura respecto a la temperatura 
referencial de 25ºC. Mientras que 𝑛 equivale al número de horas, 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 es la corriente de 
descarga respecto a 𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 y 𝛼, 𝛽 son coeficientes dependientes de la temperatura. 
 
Para la correcta simulación de la batería se tendrá en cuenta los requerimientos solicitados en 
la norma técnica: "Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del Sistema 
Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) [30], que determina los requisitos de la batería en: características generales (B-CG-1, 
B-CG-2, B-CG-3), características físicas (B-CF-1, B-CF-2, B-CF-3, B-CF-4, B-CF-5, B-CF-
6), y características eléctricas (B-CE-1, B-CE-2, B-CE-3, B-CE-4), (Anexo 3). 
 
2.3.5. Convertidor CC/CC 
El convertidor CC/CC es el dispositivo encargado de conectar los paneles solares a las baterías, 
permitiendo una sensible mejora en el rendimiento total de la instalación fotovoltaica. De la 
misma manera, el convertidor CC/CC otorgará la posibilidad de aplicar distintas políticas de 
control a nivel de sistema.  
 
Dado que los paneles fotovoltaicos son considerados como una fuente de corriente y las 
baterías como una fuente de voltaje, se requiere que el convertidor se comporte como una 
fuente de tensión regulada 𝑉𝐶 en la etapa de entrada y como una fuente de corriente regulada 










El convertidor CC/CC es caracterizado por la corriente regulada  𝐼𝐶 que depende de las 
condiciones metereológicas con las que trabajen los paneles solares y las condiciones de 
control del sistema, y la ecuación  
                                                             𝑉𝐶 =
𝑉2.𝐼2
𝜂.𝐼1
 ,                                                           (2.22) 
 
Además, la tensión de entrada del convertidor 𝑉𝐶 debe oscilar entre los valores que lo sitúen 
entre la tensión correspondiente al máximo punto de potencia 𝑉𝑝𝑚𝑝  y la tensión en circuito 
abierto del panel fotovoltaico 𝑉𝑜𝑛. Mientras que, la corriente regulada se encuentra en el 
intervalo entre 0 A y la corriente en el punto máximo de potencia 𝐼𝑝𝑚𝑝 del panel fotovoltaico.        
 
                                                         {
0 ≤ 𝐼𝐶 ≤ 𝐼𝑝𝑚𝑝 
     𝑉𝑝𝑚𝑝 ≥ 𝑉𝐶  ≥ 𝑉𝑜𝑛
                                               (2.23)             
                                                                                                           
Para la correcta simulación del convertidor CC/CC se tendrá en cuenta los requerimientos 
solicitados en la norma técnica: "Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del 
Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) [30], que determina los requisitos del control del convertidor CC/CC en: 
características generales (CV-CG-1, CV-CG-2, CV-CG-3, CV-CG-4), características físicas 
(CV-CF-1, CV-CF-2, CV-CF-3, CV-CF-4, CV-CF-5, CV-CF-6, CV-CF-7, CV-CF-8), 
protecciones (CV-P-1, CV-P-2, CV-P-3, , CV-P-3), características eléctricas (CV-CE-1, CV-
CE-2, CV-CE-3, CV-CE-4, CV-CE-5) y funcionamiento en condiciones extremas de 
operación (CV-FCEO-1), (Anexo 3). 
 
2.3.6. Conversor CC/CA 
El conversor de corriente CC/CA, también llamado inversor, es un dispositivo electrónico de 
potencia encargado de convertir la corriente continua (CC), proveniente de los generadores 
fotovoltaicos, en una corriente alterna (CA) con características similares a las de la red pública 
(tensión y frecuencia), de tal manera que se evite perturbaciones en la distribución del 
suministro eléctrico en los domicilios. Asimismo, el conversor CC/CA debe poseer 
características como alta eficiencia, bajo consumo en vacío, alta fiabilidad, protección contra 
cortocircuitos, seguridad y buena regulación de la tensión y frecuencia de salida [38]. 
 
El circuito básico del conversor CC/CA, el cual se presenta en la Figura 2.7, tiene una entrada 
de corriente independiente 𝐼𝑐 y su salida está destinada a la conexión de cargas. De esta 
manera, el circuito puede ser caracterizado como una fuente regulada de tensión en la que el 
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voltaje  𝑉𝑐  poseerá un circuito equivalente que incluirá un comparador con histéresis 𝑐1 y un 
interruptor 𝑖𝑛𝑡1.  Cabe resaltar que, el conversor CC/CA requiere de un transformador para 
elevar la tensión a la salida de los bornes de 𝑉2, dicho transformador poseerá una eficiencia 







Figura 2.7: Circuito eléctrico del inversor CC/CA [37]. 
 
El inversor es definido por las ecuaciones 
                                                  {𝑉𝑐 = 𝑉𝑎𝑐     ;   𝐼𝑐 =
𝑉2.𝐼2
𝜂.𝑉1
                                                     (2.18)   
 
que determinan que la tensión 𝑉𝑎𝑐   intenta mantenerse constante mediante la fuente de tensión 
𝑉𝑐. Sin embargo, el inversor absorbe una corriente 𝐼1 controlada por la fuente de corriente 𝐼𝑐, 
la cual está parametrizada por la potencia de salida, la tensión de entrada 𝑉1 y la eficiencia del 
inversor 𝜂. Dicha eficiencia, definida como la relación entre la potencia de salida y entrada, es 
incorporada en la ecuación, debido a que parte de la potencia de entrada se pierde en el proceso 
de conversión energética. 
                                                          𝜂 =
𝑃2
𝑃1
 = 𝑓𝑝(𝑃2)                                                     (2.19) 
 
El modelo del inversor requiere de protecciones para situaciones de riesgo. Por ejemplo, 
cuando las cargas consuman excesiva corriente, el inversor actúa reduciendo la tensión de 
salida y estableciendo una potencia máxima 𝑃𝑚𝑎𝑥 constante. Esta condición se prolonga hasta 
que la tensión de salida se vuelve peligrosa y oscila por el valor de  𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛. En este caso el 
inversor desconectará las cargas del sistema y entra en estado de espera hasta que sea rearmado 
por el usuario. En caso de que la tensión de alimentación 𝑉1 se reduzca, la corriente 𝐼1 se 
incrementa hasta llegar a un máximo valor limitado por 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥 [37].           
       
                                                     {
𝑉𝑐  . 𝐼2  ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥 
𝑉𝑐𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑉𝑐  ≥ 𝑉𝑐𝑚𝑖𝑛 
𝐼𝑐 ≤ 𝐼𝑐𝑚𝑎𝑥 




Por otro lado, un inversor del tipo CC/CA puede ser modelado y caracterizado a través de la 
utilización de un puente H y un filtro pasivo LC. El puente H se convierte en una herramienta 
que, a través del empleo de diodos y el control a través de un generador de pulsos que definirá 
la frecuencia en el ciclo de cambio, absorbe la tensión proveniente de la entrada DC y la 
invierte en intervalos de tiempo definidos por PWM. Este proceso y el conteo de estados 
transitorios es realizado por el controlador MPPT.  En la Figura 2.8 se aprecia el modelo de 
un Puente H. 
 
 
Figura 2.8: Modelo eléctrico de un Puente H [39]. 
 
Este comportamiento se encuentra caracterizado por las fórmulas 







2. 𝛿𝑡                                              (2.21) 
 
donde 𝑉𝑆 es la tensión de entrada en corriente continua y T el periodo. Sin embargo, la onda 
resultante del puente H aún no es sinusoidal y, por tanto, no es apta para el consumo doméstico. 
En este caso, se requerirá el uso de un filtro resonante paralelo LC que permita alcanzar una 












Para este tipo de filtro, la inductancia en serie debe tener una baja impedancia a la frecuencia 
fundamental para que no haya pérdidas de tensión y una alta impedancia a la frecuencia de los 
armónicos que se quieren eliminar. Mientras que, la rama en paralelo debe comportarse de 
forma opuesta para no cargar al inversor con una intensidad de corriente igual a la del 
fundamental y para no producir un cortocircuito a la frecuencia de los demás armónicos [39].  
 
Para la correcta simulación del conversor CC/CA se tendrá en cuenta los requerimientos 
solicitados en la norma técnica: "Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del 
Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - Ministerio de Energía 
y Minas (MEM) [30], que determina los requisitos del control del inversor CC/CA en: 
características generales (I-CG-1, I-CG-2, I-CG-3), características físicas (I-CF-1, I-CF-2, I-
CF-3, I-CF-4, I-CF-5, I-CF-6, I-CF-7), protecciones (I-P-1, I-P-2, I-P-3), características 
eléctricas (I-CE-1, I-CE-2, I-CE-3, I-CE-4, I-CE-5, I-CE-6, I-CE-7, I-CE-8, I-CE-9, I-CE-10, 






Son los dispositivos encargados de absorber la energía almacenada en el sistema y 
transformarla en trabajo. En este concepto se agrupan elementos de iluminación y aparatos 
eléctricos y electrónicos que requieren ser energizados para su funcionamiento. 
 
Para caracterizar las componentes armónicas en una carga doméstica, se recurre a un modelo 
de circuito eléctrico, en el cual los valores de los elementos varían de acuerdo con la potencia 












La corriente de las cargas domésticas 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 es la suma de la corriente 𝐼1 y la corriente 
determinada por el polinomio generador de armónicos 𝐼ℎ𝑎𝑟𝑚(𝑡). 
     𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑡) =  𝐼1(𝑡) + 𝐼ℎ𝑎𝑟𝑚(𝑡)  = ∑ .
𝑁
𝑛=2 𝐼ℎ. 𝑠𝑒𝑛(ℎ. 𝜔𝑡 − 𝜑ℎ)  + 𝐼ℎ𝑎𝑟𝑚(𝑡)                     (2.24)      
 
Asimismo, existe la dependencia del polinomio generador de armónicos con la corriente 𝐼1 
consumida por la carga. El contenido armónico variará en amplitud a lo largo del día de manera 
dada por 
                                                         𝐼ℎ𝑎𝑟𝑚 = 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜−ℎ . 𝐼1                                                 (2.25) 
                                 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜−ℎ = ∑ .
6
𝑖=0 𝛼𝑖,ℎ . 𝜓
𝑖 = ∑ .6𝑖=0 𝛼𝑖,ℎ. (
𝐼1−µ1
𝜎1
)𝑖                                 (2.26) 
 
donde, 𝐼ℎ𝑎𝑟𝑚 es la corriente armónica instantánea, 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜−ℎ es la razón entre la componente 
fundamental y la componente armónica, ℎ equivale al orden armónico ℎ = 2𝑛 − 1, 𝑁 es el 
valor de la última componente armónica, 𝜔𝑡 es la frecuencia angular de la componente 
fundamental de tensión y  𝜑ℎ es el ángulo de fase. Mientras que,  𝐼1 es el valor RMS de la 
componente fundamental de corriente, 𝐼ℎ es el valor RMS de la componente armónica de 
corriente, 𝜓𝑖 es usado para el escalamiento del polinomio, 𝜇1 equivale al valor medio de  𝐼1 y 
𝜎1 a la desviación estándar de  𝐼1 . 
 
Para la correcta simulación de las cargas luminarias domiciliarias se tendrá en cuenta los 
requerimientos solicitados en la norma técnica: "Especificaciones técnicas y procedimientos 
de evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la electrificación rural" - 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) [30], que determina los requisitos del control de 
luminarias en: características generales (L-CG-1, L-CG-2, L-CG-3, L-CG-4), características 
físicas (L-CF-1, L-CF-2, L-CF-3, L-CF-4, L-CF-5, L-CF-6, L-CF-7, L-CF-8, L-CF-9), 
protecciones (L-P-1, L-P-2, L-P-3, L-P-4), características eléctricas (L-CE-1, L-CE-2, L-CE-
3, L-CE-4, L-CE-5, L-CE-6), características luminosas (L-CL-1) y funcionamiento en 
condiciones extremas de operación (L-FCEO-1), (Anexo 3). 
 
2.3.8. Sistema fotovoltaico autónomo completo 
En el modelo del sistema fotovoltaico autónomo completo, el cual se presenta en la Figura 
2.11, se contempla la interconexión de todos los elementos caracterizados anteriormente. 
Asimismo, en este esquema se incluyen elementos adicionales como las impedancias de 
pérdidas que determinan dos efectos: el primero es impedir que exista una sola tensión en todo 
el circuito, alterando el punto de trabajo de los dispositivos. El segundo efecto ocurre debido 
a las fugas de corriente que pueden representar la pérdida de corriente proveniente de los 





Figura 2.11: Circuito eléctrico para un sistema fotovoltaico autónomo completo [36]. 
 
De esta forma, circuito eléctrico responde al sistema de ecuaciones 2.27    
 
                                                   {
𝑉𝑝 = 𝑉𝑏 + 𝑍𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 . 𝐼𝑑𝑐  
  𝑉𝑐 = 𝑉𝑏− 𝑍𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 . 𝐼𝑐
𝐼𝑏 = 𝐼𝑑𝑐 − 𝐼𝑐 . 𝐼𝑚
                                                      (2.27) 
                                            
donde, 𝑉𝑝 representa la tensión en los bornes del panel, 𝑉𝑏 es la tensión en los bornes de la 
batería y 𝑉𝑐 el voltaje en los terminales de la carga. Mientras que la impedancia 𝑍𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 
equivale a las pérdidas entre el panel y la batería, la impedancia  𝑍𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 es las pérdidas entre 
la batería y las cargas, y  𝑍𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 representa las fugas de corriente a masa. Por otro lado, 𝐼𝑑𝑐 
es la corriente determinada por un algoritmo entre la suma de la corriente del panel 𝐼𝑝 y la 
corriente de control 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙, 𝐼𝑐 es la corriente de entrada a la carga e 𝐼𝑏 es la corriente en la 
batería. 
 
2.4. Software para la simulación 
Para la simulación del sistema fotovoltaico, se recurrirá al entorno de programación Simulink 
de Matlab que permitirá el análisis del comportamiento de los componentes del sistema en las 
condiciones climáticas y geográficas de los domicilios no electrificados en la localidad de El 
Vallecito perteneciente al distrito de Saylla-Cusco y que serán detalladas en el Capítulo 3.  
 
En este capítulo se presentó un resumen de las propiedades técnicas, modelamiento eléctrico 
y matemático de cada uno de los elementos que conforman la instalación de un sistema 
fotovoltaico aislado y que está regido por la normativa técnica peruana para instalaciones 
eléctricas en zonas rurales, tal cual lo requieren los domicilios de El Vallecito. En el próximo 
capítulo, se aplicarán las definiciones anteriormente detalladas en función de la demanda de 
consumo eléctrico de los pobladores de El Vallecito y las condiciones climáticas y geográficas 







Diseño del sistema fotovoltaico aislado   
 
En el capítulo 2 se abordaron los fundamentos técnicos como el modelamiento matemático y 
eléctrico de los elementos que conforman el sistema fotovoltaico aislado con posibilidad de 
conexión a la red pública. En el capítulo 3 se diseñará y caracterizará, tomando como 
herramienta las simulaciones en Matlab/Simulink, los modelos matemáticos y eléctricos que 
rigen el comportamiento de los equipos que se utilizarán en la instalación fotovoltaica para 
aplicarlo a las condiciones de la localidad de El Vallecito, Saylla, Cusco, según sus 
condiciones ambientales y necesidades en el consumo eléctrico. 
3.1. Características ambientales 
El Vallecito es una comunidad perteneciente al distrito de Saylla y ubicada a 9 Km al sureste 
de la ciudad del Cusco. Debido a que esta localidad presenta un clima templado durante las 
horas del día, frío durante las madrugadas y las noches, y vulnerable a las precipitaciones 
pluviales durante los meses que comprende el verano, es necesario evaluar los datos 
concernientes al medio, mostradas en la Tabla 3.1, los cuales deben encontrarse en el rango 
establecido por las Especificaciones técnicas del Sistema Fotovoltaico y sus componentes 
dadas por el Ministerio de Energía y Minas (Anexo 3). 
 
Tabla 3.1: Características del medio en El Vallecito, Saylla, Cusco. (Elaboración propia) 
MEDIO 
Descripción Valor 




Temperatura máxima (ºC) 22 ºC 
Temperatura mínima (ºC) 1 ºC 
Humedad relativa máxima (%) 72% 
Altura (m.s.n.m.) 3249 m.s.n.m. 
 
3.2. Caracterización del Panel Fotovoltaico 
Para la simulación del funcionamiento del panel fotovoltaico, se emplearán las características 
del modelo YL145P-17b de tipo policristalino (Anexo 6), el cual es usado en el Laboratorio 
de Energía de la PUCP. En la Tabla 3.2 se detallan los parámetros de dicho panel a condiciones 





Tabla 3.2: Parámetros eléctricos a condiciones estándar para el panel YL145P-17b [1].  
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC) 
Nombre del módulo   JS 145 
Tipo de módulo   YL145P-17b 
Potencia máxima Pmax W 145 
Máxima potencia de tolerancia ΔPmax % +/- 5 
Eficiencia del módulo ηm % 14.5 
Voltaje a Pmax Vmpp V 18.2 
Corriente a Pmax Impp A 7.99 
Voltaje en circuito abierto Voc V 22.5 
Corriente de cortocircuito Isc A 8.47 
Dimensiones (L/W/H)  mm 1470/ 680/ 25 
 
El modelamiento y caracterización del panel fotovoltaico buscan utilizar el esquema eléctrico 
básico del mismo para que, a través de la variación de las condiciones ambientales del medio, 
se logre hallar respuestas congruentes con el modelo del panel fotovoltaico relacionadas con 
la corriente, potencia y voltaje suministrado por este dispositivo. Por ello, a través del uso de 
bloques de la librería Simscape de Simulink, se realizó la caracterización de un panel 
fotovoltaico que corresponde a la ecuación matemática detallada en la Fórmula 2.5 


















Figura 3.1: Bloques panel solar desarrollado en Simulink con salidas de corriente, voltaje, 




Esta caracterización está parametrizada por las variables de entrada Irradiancia G en 𝑊/𝑚2y 
la temperatura T en ºC, del lugar donde el panel será instalado. Así también se obtiene como 
resultado la corriente 𝐼 en A, la cual permite que pueda generarse una respuesta para el voltaje 
y la potencia. Consecutivamente, se dispone de un bloque integrador para hallar la energía 
generada por el panel en 𝐾𝑊ℎ. La caracterización de este bloque está sujeto al esquema 
interno que modela la Fórmula 2.5, a través del desarrollo de fórmulas más específicas 
correspondientes a la caracterización de la corriente de saturación, corriente de saturación 
inversa, corriente fotogenerada y corriente Shunt, tal como se muestra en la Figura 3.2 y Anexo 
19.  
 
Figura 3.2: Diagrama de bloques interno de un panel fotovoltaico desarrollado en Simulink.  
 
Cada bloque del diagrama interno del panel solar tiene como objetivo modelar el 
comportamiento de la corriente en cada rama del circuito eléctrico equivalente determinado 
en la Figura 2.5. De esta manera, el bloque Corriente Fotogenerada, caracteriza la ecuación 
matemática expresada en la Fórmula 2.6 
                                             𝐼𝑝ℎ = [𝐼𝑠𝑐 + 𝑘𝑖 . (𝑇 −  298)].
𝐺
1000
                                    (2.6) 
 
en la que se designa como parámetros de entrada a la irradiancia solar captada G, la corriente 
de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐, con valor de 8.47 A dado por el fabricante (la cual puede variar de acuerdo 
al modelo del panel a utilizar), y la temperatura del medio. Asimismo, en este sistema actúa la 
constante de la celda en cortocircuito 𝑘𝑖  con un valor de 0.0032 𝑊/𝑚
2. En la Figura 3.3 y 
Anexo 20 se observa el diagrama de bloques de la corriente fotogenerada. 
   
   
   
Corriente fotogenerada 
Corriente Shunt 
Corriente de Saturación 











Figura 3.3: Diagrama de bloques para la caracterización de la corriente fotogenerada.  
 
Por otro lado, se caracterizó la corriente de saturación 𝐼𝑂 que responde a la Fórmula 2.7 






]                                   (2.7) 
 
la cual se puede observar en la Figura 3.4. Esta corriente ingresa a través del diodo que figura 
en el circuito eléctrico de la Figura 2.5. De esta manera, se toma como datos de entrada del 
bloque a la corriente de saturación inversa 𝐼𝑟𝑠,  que será detallada en las próximas líneas, y la 
temperatura 𝑇  del ambiente. Este bloque realizará el producto de la corriente de saturación 
inversa, la relación al cubo entre la temperatura del ambiente y la temperatura nominal (para 
este caso 298 K), y la expresión exponencial en la que son constantes los valores del electrón 
𝑞 con 1.6021𝑥10
−19𝐶, la energía en la banda GAP del semiconductor 𝐸𝑔𝑜 que es 1.1, la 
constante de idealidad del diodo 𝑛 al que se le fija el valor de 1.3 y la constante de Boltzmann 
𝐾 igual a1.3806𝑥10−23 𝐽/𝐾. El resultado de esta ecuación será el dato de salida que pasará a 










Figura 3.4: Diagrama de bloques para la caracterización de la corriente de saturación  
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Como se mencionó, la corriente de saturación 𝐼𝑂 depende proporcionalmente de la corriente 
de saturación inversa 𝐼𝑟𝑠 que es caracterizada por la Fórmula 2.8 








                                             (2.8) 
 
la cual se representa la relación entre la corriente de cortocircuito 𝐼𝑆𝐶  dado por el fabricante 
(para este caso el valor es de 7.99 A) y la sustracción entre una expresión exponencial de, una 
relación entre el producto de la carga y el voltaje en circuito abierto y el producto entre el 
factor de idealidad del diodo, la constante de Boltzmann, el número de celdas en serie y la 
temperatura, y 1. De esta forma, se toma como datos de entrada a la corriente de cortocircuito, 
el voltaje en circuito abierto 𝑉𝑜𝑐, también determinado por el fabricante (22.5 V para este caso), 
el número de celdas en serie que contiene el panel 𝑁𝑠  (determinado por el fabricante y para 
este caso es de 54 celdas) y la temperatura 𝑇  del ambiente. La salida de este bloque será 
asignada como parámetro entrada del bloque correspondiente a la corriente de saturación 𝐼𝑂, 













Figura 3.5: Diagrama de bloques para la caracterización de la corriente de saturación 
inversa.  
 
Finalmente, se caracterizó a la corriente Shunt que es aquella que incide a través de la 
resistencia Shunt (𝑅𝑠ℎ). Este comportamiento responde a la Fórmula 2.9 
                                                                 𝐼𝑠ℎ = 
𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ
,                                                       (2.9) 
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que, realiza la división entre la suma de un voltaje de entrada y el producto de la corriente final 
resultante del circuito y la resistencia en serie 𝑅𝑠, y la resistencia Shunt 𝑅𝑠ℎ. Siendo así que, 
para esta caracterización, los datos de entrada son: el voltaje obtenido a través del bloque Ramp 
de Simulink que genera valores de voltaje constantes que varían con una pendiente de 
magnitud 10, y la corriente final resultante 𝐼. El diagrama de bloques de la Corriente Shunt se 








Figura 3.6: Diagrama de bloques para la caracterización de la corriente Shunt.  
 
Las salidas de los bloques correspondientes a la corriente fotogenerada 𝐼𝑝ℎ, el bloque producto 
de la corriente de saturación 𝐼𝑂 y la expresión exponencial, y la corriente Shunt 𝐼𝑠ℎ se unen en 
un bloque sumador que finalmente da como respuesta o salida la corriente generada por el 
panel fotovoltaico I. 
 
3.2.1. Comportamiento de un panel fotovoltaico 
La evaluación en condiciones ideales (a una irradiancia de 1000 𝑊/𝑚2y 25ºC de temperatura) 
permitió corroborar los datos técnicos del panel solar YL145P-17b que figuran en la Tabla 
3.2. De esta manera se obtuvo en la Figura 3.7, correspondiente a la curva Corriente vs Voltaje, 
que para una potencia máxima, el valor del voltaje 𝑉𝑚𝑝𝑝 será de aproximadamente 18.2 V y la 
corriente 𝐼𝑚𝑝𝑝 alcanzará un valor próximo a 7.99 A. Asimismo, la Figura 3.8 que representa 
el comportamiento Potencia vs Voltaje, demuestra que para el voltaje 𝑉𝑚𝑝𝑝 le corresponde una 


























Figura 3.8: Curva característica Potencia vs Voltaje para un panel YL145P-17b  
 
3.3. Caracterización del Conversor CC/CA 
El panel solar es el dispositivo encargado de convertir la irradiancia solar en corriente continua. 
Sin embargo, dicha corriente generada no es la más óptima para el consumo doméstico de 
energía debido a que no todos los dispositivos de uso doméstico son alimentados por fuentes 
de corriente continua, sino más bien, por corriente alterna. En el Perú, la corriente alterna que 
se suministra es de 220 Vac con una frecuencia de 60 Hz. Es por esta razón que, un paso 
importante para dotar de energía eléctrica a un domicilio es la conversión de la fuente CC a 
una fuente CA mediante inversores, los cuales se encargan de realizar la función de conversión 
CC/CA. De esta forma, la caracterización del bloque inversor CC/CA debe responder a la 
relación de las expresiones matemáticas definidas en la Fórmula 2.18 
                                                   {𝑉𝑐 = 𝑉𝑎𝑐       𝐼𝑐 =
𝑉2.𝐼2
𝜂.𝑉1
                                                      (2.18) 
la cual representa la relación entre la tensión/corriente continua y alterna del circuito eléctrico 























proveniente del panel solar y como salida se obtendrá una tensión alterna óptima para el 










Figura 3.9: Bloque conversor CC/CA. 
 
La caracterización matemática de la conversión de una fuente de corriente o voltaje continuo 
en alterna, mostrada en la Figura 3.10, se realiza a través de la utilización de un puente H y 
una etapa de filtrado que permite obtener el comportamiento sinusoidal adecuado para el 
consumo de cargas.  
 
Figura 3.10: Estructura interna del bloque conversor CC/CA. 
 
Es por eso que, para la construcción de un puente H se dispone de 4 bloques IGBT/Diode 
(transistor bipolar de puerta aislada) de la librería Simscape de Matlab y de 2 generadores de 
pulsos con duty cycle del 50% multiplicados por los pulsos MPPT (Maximum Power Point 
Tracker) provenientes del panel fotovoltaico, los cuales permiten la generación de una onda 
VDC VAC 
Conversor CC/CA 




cuadrada. Los bloques IGBT/Diode trabajan como interruptores de conmutación rápida que 
harán posible el cambio de la polaridad de la tensión DC. Siendo así que, cuando los bloque 
IGBT/diode 1 y 4 están cerrados e IGBT/Diode 2 y 3 permanecen abiertos, se aplica una 
tensión positiva que ingresará a la etapa de filtrado. Mientras que, si IGBT/diode 2 y 3 están 
cerrados e IGBT/Diode 1 y 4 se encuentran abiertos, la tensión aplicada a la etapa de filtrado 
será negativa. La conmutación entre los interruptores dependerá del porcentaje de duty cycle 
establecido en el generador de pulsos [39]. La magnitud de la tensión RMS a la salida del 
puente H será equivalente a la tensión en la salida del filtro 
                                                              𝑉𝑐 = 𝑉𝑎𝑐                                                          (2.18) 
  
sin embargo, la tensión en los bornes de salida del puente H posee un comportamiento de onda 
cuadrada, la cual requiere de una etapa de filtrado para que adquiera un comportamiento 
sinusoidal característico de los filtros de resonancia LC. Por otro lado, la corriente de salida 
del circuito completo (𝐼2) estará sujeta a la relación del producto de la corriente generada por 
el panel fotovoltaico (𝐼), la eficiencia del inversor (𝜂) y la magnitud de la tensión DC (𝑉1), 
entre la magnitud de la tensión alterna en los bornes de la salida del filtro resonante (𝑉2) [39]. 
 
                                                                𝑉2 =
I.𝜂.𝑉1
𝐼2
                                                    (2.18) 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que la inductancia en serie debe ser de magnitud 
muy baja para que no exista pérdidas en la tensión, mientras que, para la inductancia en 
paralelo, con un valor de 1mH se podrá evitar la aparición de cortocircuitos y sobrecargas en 
el inversor. 
3.4. Caracterización de la batería 
La librería Simscape de Matlab ofrece el bloque genérico “Battery”, la cual está modelada 
para 5 diversos tipos de batería: plomo-ácido, ion-litio, níquel-cadmio e hidruro metálico de 
níquel [40]. Al utilizar este bloque, solo se hace necesario elegir el tipo de batería deseada y 
determinar los parámetros indicados por el fabricante de la batería. Para la elaboración de esta 
tesis, se usará el modelo de batería plomo-ácido y se pasará a caracterizar empleando dicho 












Figura 3.11: Bloque “Battery” de la librería Simscape de Matlab [40]. 
 
Dado que la batería está modelada como una fuente de almacenamiento constante de corriente 
limitada, esta tendrá como parámetro de entrada el voltaje del controlador de carga (en 
polarización positiva y negativa). Y, mediante el voltaje nominal y capacidad de la batería, se 
podrá obtener datos del comportamiento de la misma, tales como: estado de carga (State of 
Charge SOC) en porcentaje, voltaje y corriente almacenada por la batería. El proceso que 












Figura 3.12: Circuito equivalente del bloque “Battery” de Matlab [40]. 
 
Según este modelo, la batería permite el paso de corriente desde la salida del conversor DC/DC 
para el almacenamiento, el cual depende de su estado actual que puede ser de carga o de 
descarga. Al ser evaluada esta condición, si la batería ha llegado a su máximo nivel de carga, 
se aplica la Fórmula 3.1 [40] de descarga, de manera que se pueda proteger a la batería de 
posibles sobrecargas. En esta situación, se restará al voltaje constante 𝐸𝑂, en V, el producto de 
la constante de polarización K en 𝑉/𝐴ℎ, la capacidad máxima de la batería Q en 𝐴ℎ, la 
corriente dinámica 𝑖𝑡, en 𝐴, y la inversa de la suma de la corriente de la batería 𝑖𝑡, en 𝐴, y el 
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0.1 de la capacidad 𝑄; el producto de la constante de polarización 𝐾, la capacidad máxima de 
la batería 𝑄, la corriente de batería 𝑖𝑡 y la inversa de la resta de la capacidad 𝑄 y la corriente 




multiplicado por cero.    
 









⋅0)                               (3.1) 
 
Pero, en caso de que la batería esté descargada o parcialmente cargada, se aplicará la Fórmula 
2.29 de carga para batería, para incrementar el paso de corriente hacia la misma forma que 
toma la función de carga es similar a la Fórmula 3.2 [40], solo que la expresión 
𝐸𝑥𝑝(𝑠)
𝑆𝑒𝑙(𝑠)
 no se 





f1(it,i∗,i,Exp) = E0  −  K⋅
𝑄
𝑖𝑡 + 0.1𝑄
 ⋅i∗  −  K⋅
𝑄
𝑄 − 𝑖𝑡






)                  (3.2) 
 
Tanto la Fórmula 3.1 como la Fórmula 3.2, son dadas por el entorno Matlab para una batería 
del tipo Plomo-Ácido. Sin embargo, el gobierno del flujo de corriente en los estados de carga 
y descarga deberá ser determinado por un elemento adicional que es el controlador de carga 
para batería. 
 
3.5. Controlador de carga para batería 
El proceso de carga y descarga de la batería está regulado por el controlador de carga que es 
aquel dispositivo que se comportará como un interruptor que permite el ingreso de corriente a 
la batería cuando está se encuentre descargada y los paneles capten el nivel de irradiancia 
adecuada. Y, dejará en circuito abierto a la batería cuando esta se encuentre completamente 
cargada para que así se eviten sobrecargas que dañen el sistema de la batería misma. Para la 
caracterización del controlador de carga, se realizó un bloque en Simulink, en el cual tiene 
como parámetros de entrada a la corriente proveniente del panel fotovoltaico en 𝐴 y el voltaje 
proveniente del conversor DC/DC en 𝑉. Mientras que como salidas se podrán observar el 
comportamiento del estado de carga (SOC), voltaje en la batería y corriente en la batería, tal 















Figura 3.13: Bloque final del control de carga para batería en Simulink. 
 
La caracterización elaborada corresponde al tipo de regulación por algoritmos de cálculo del 
estado de carga, detallado en la Tabla 2.3. De esta forma, el controlador operará como un 
interruptor en estado abierto o cerrado, dependiendo del voltaje que reciba del panel 
fotovoltaico. En la Figura 3.14 se observa que uno de los parámetros de entrada es el Voltaje 
PV que será restado con una constante numérica, siendo así que, si la resta de ambos valores 
es 0 o menor que 0, el controlador se comporta como un interruptor abierto. Mientras que, si 
esta diferencia es mayor que 0, el interruptor pasará a estar cerrado, permitiendo que la batería 
pueda ser cargada. 
Figura 3.14: Estructura interna del bloque de control de carga. 
 
Este comportamiento está caracterizado por la Fórmula 2.11, en la que el interruptor entre el 
panel y la batería estará abierto o desconectado cuando el voltaje de la batería sea mayor al 
voltaje máximo de histéresis 𝑉ℎ𝑝𝑚𝑎𝑥. Y, el interruptor quedará cerrado o conectado cuando 




                 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  {
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,   𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥ 𝑉ℎ𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,          𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≤ 𝑉ℎ𝑝𝑠𝑒𝑔
                     (2.11) 
 
Para que esta relación ocurra, la salida del interruptor se convertirá en la entrada del sub bloque 
Control SOC, en el cual se realizará el análisis del estado de carga de la batería. En la Figura 
3.15 se observa la estructura interna del Controlador SOC, el cual también es modelado a 








Figura 3.15: Estructura interna del sub bloque de control SOC. 
 
Este interruptor permanecerá en estado abierto o desconectado, cuando el voltaje de la batería 
haya superado al mínimo valor del voltaje de histéresis de carga (𝑉ℎ𝑐𝑚𝑖𝑛). Y, se cerrará o 
conectará, cuando detecte que la batería posee un valor menor al Voltaje de 
seguridad (𝑉ℎ𝑐𝑠𝑒𝑔). Este comportamiento está caracterizado por la Fórmula 2.12. 
 
                              𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  {
𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,   𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥ 𝑉ℎ𝑐𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛,          𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≤ 𝑉ℎ𝑐𝑠𝑒𝑔
                     (2.12) 
 
Entonces, la batería podrá ser cargada cuando exista el suficiente voltaje producido por el 
panel fotovoltaico y la batería se encuentre en un estado que no sobrepase su límite de carga. 
Mientras que la desconexión de carga de batería se llevará a cabo cuando el panel no produzca 
el suficiente voltaje para alimentar a la batería y/o cuando la batería haya llegado a su máximo 
nivel de carga. 
 
3.6. Convertidor CC/CC 
El convertidor CC/CC se comportará como un bus de conexión entre el panel solar y la batería 
y el convertidor CC/CA. Se hace necesario el uso de este conversor, dado que el voltaje 
producido por el panel no es constante y necesita ser regulado a un valor, el cual permita una 
mejora del rendimiento del sistema fotovoltaico y una óptima entrega de energía tanto a la 
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batería como a las cargas CC o al conversor CC/CA. En la Figura 3.16 se observa el bloque 
Convertidor CC/CC, el cual tiene como parámetros de entrada al voltaje proveniente del panel 
fotovoltaico, el pulso MPPT y Dblock MPPT provenientes del controlador MPPT del panel. 
En cuanto a las salidas, se obtendrá el voltaje CC apto para alimentar a la batería y las cargas, 











Figura 3.16: Bloque Convertidor CC/CC. 
 
La estructura interna del convertidor CC/CC, mostrada en la Figura 3.17, está conformada por 
dos convertidores que regulan y mejoran el voltaje final que se obtendrá en la salida del 
módulo, estos convertidores son el Buck Converter y Boost Converter. Además, se hace uso 












Figura 3.17: Estructura interna del bloque convertidor CC/CC. 
 
La corriente que ingresa al convertidor podrá alcanzar un valor máximo (de acuerdo al modelo 
de panel seleccionado) que corresponde a la corriente en el punto de máxima potencia. 
Convertidor CC/CC 




Asimismo, el voltaje de entrada al conversor se encontrará entre el rango del valor de voltaje 
en el punto de potencia máxima y el voltaje en circuito abierto.  Esta relación está caracterizada 
por la Fórmula 2.23 y la limitación de estos valores será ejecutado por el controlador MPPT. 
 
                                                          {
0 ≤ 𝐼𝐶 ≤ 𝐼𝑝𝑚𝑝 
     𝑉𝑝𝑚𝑝 ≥ 𝑉𝐶  ≥ 𝑉𝑜𝑛
                                               (2.23)             
Por otro lado, la construcción del bloque Book Converter tiene el objetivo de forzar a que el 
panel fotovoltaico trabaje siempre en el punto de máxima potencia. Por lo que, además de 
tener como parámetro de entrada al voltaje proveniente del panel fotovoltaico, también se 
incluye como entrada a los pulsos MPPT generados por el controlador MPPT. De esta forma, 
se podrá asegurar de que la tensión que el panel fotovoltaico se encuentre en el rango de 
máxima potencia. Por otro lado, para dimensionar la magnitud del inductor y capacitor, se hará 
uso de la Fórmula 3.3 y Fórmula 3.4 [41]. 
 
                                                          𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷𝑚𝑖𝑛 ).𝑉𝑜𝑢𝑡 
2.𝑓𝑠.𝐼𝑜𝑢𝑡 
                                               (3.3) 
                                                           𝐶𝑚𝑖𝑛 =





                                                 (3.4) 
 
Para la resolución de estas ecuaciones, se tendrá en cuenta que: 𝐷𝑚𝑖𝑛  es el mínimo ciclo de 
trabajo, el cual tiene un valor del 5%, 𝑓𝑠 es la frecuencia de interrupción que tendrá un valor 
de 100 kHz, y 
∆𝑉𝑜 
𝑉𝑜 
 corresponde al rizado del voltaje que es 1% [41]. Con estos valores se 
obtiene, para el panel fotovoltaico a utilizar, que 𝐿𝑚𝑖𝑛  tendrá un valor de 0.126 nF, y 
𝐶𝑚𝑖𝑛 alcanzará 0.1 F. Sin embargo, el voltaje de salida de este convertidor tiene un rendimiento 
bajo debido a que la reducción de la tensión de salida, lo cual no permitirá energizar a la batería 










Figura 3.18: Estructura interna del sub-bloque Buck Converter. 
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A manera de reducir el rizado y regular una tensión en la salida del convertidor CC/CC, se 
hace uso de un Boost Converter. Este convertidor permite convertir el voltaje recogido del 
Buck converter al nivel de tensión requerido por la batería. En la Figura 3.19 se observa la 
estructura interna del Boost Converter, el cual ubica la inductancia y resistencia en la entrada 











Figura 3.19: Estructura interna del sub-bloque Boost Converter. 
 
Para la selección de los valores de la inductancia y capacitancia, se harán uso de la Fórmula 
3.5 y Fórmula 3.6 [41]. Teniendo en cuenta que: 𝐷𝑚𝑎𝑥 es el máximo ciclo de trabajo, el cual 
tiene un valor del 95%, 𝐷𝑜𝑝𝑡  es el ciclo de trabajo promedio para obtener la mínima 




 corresponde al rizado del voltaje que es 1% [41].   
 
                                                        𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝐷𝑜𝑝𝑡 .(1 − 𝐷𝑜𝑝𝑡 ).
2.𝑉𝑜𝑢𝑡 
2.𝑓𝑠.𝐼𝑜𝑢𝑡 
                                              (3.5) 





                                                    (3.6) 
Con estos valores se obtiene, para el panel fotovoltaico a utilizar, que 𝐿𝑚𝑖𝑛 tendrá un valor de 










3.7. Sistema fotovoltaico aislado 
En la Figura 3.20 se observa la conexión final de bloques para obtener el Sistema Fotovoltaico. 
En el caso del controlador MPPT, se hizo uso de un modelo predeterminado por el entorno 
Matlab [42]. 
 




3.8. Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR) 
Teniendo en cuenta que la ciudad del Cusco posee precipitaciones pluviales intensas y 
tormentas eléctricas durante los meses de verano, se hizo necesario implementar un algoritmo 
que determine el riesgo de que un domicilio se vea afectado por un rayo. Para esto, se recurrió 
a la Norma Técnica Peruana NTP-IEC 62305-2 Protección contra el rayo. Parte 2: Evaluación 
del riesgo [43], la cual ofrece definiciones y ecuaciones mejoradas para la evaluación de zonas 
con riesgo de destello de rayos. De esta manera, se podrá evitar perjuicios como: daños a la 
estructura de las viviendas y su contenido, falla de los sistemas eléctricos y electrónicos 
asociados, y lesiones a los seres vivos en o cerca de la estructura.  
 
Para lograr identificar la necesidad de protección de una vivienda y seleccionar las medidas 
de protección, se recurrió al entorno Matlab en el cual se diseñó un algoritmo basado en el 
diagrama de flujo de la Figura 3.21 y que se detalla en el Anexo 7. A través de este algoritmo 
y tomando como datos solo las dimensiones del terreno (ancho y largo en metros), se puede 
identificar los tipos de pérdidas que puede sufrir la estructura de acuerdo a su ubicación (L1: 
pérdida de vida humana, L2: pérdida de servicio público, L3: pérdida de patrimonio cultural, 
y  L4: pérdida de valor económico). A partir de cada tipo de pérdidas, también se podrán 
calcular las componentes de riesgo de acuerdo con las fórmulas establecidas por la Norma. 
Posteriormente, se dará paso a evaluar cada riesgo: si el riesgo evaluado no es mayor que el 
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riesgo tolerable, la estructura obtendrá la condición de “Estructura Protegida”; caso contrario, 
se evaluará si la estructura posee un SPCR (Sistema de Protección Contra Rayos). Si el terreno 
a evaluar cuenta con un SPCR, también se evaluará la existencia de un SMPI (Sistema de 
medidas de protección contra el IEMR) que, de obtener un resultado positivo, se sugerirá optar 
por otras medidas de protección, mientras que, si no existe un SMPI, se pedirá la instalación 
de uno adecuado. Asimismo, si la estructura no cuenta con un SPCR, se calculará la sumatoria 
de la componentes de riesgo 𝑅𝐴 (heridas a los seres vivos – descargas en la estructura), 𝑅𝐵 
(daños físicos en una estructura – descargas en la estructura), 𝑅𝑈 (heridas a los seres vivos – 
descargas a la línea conectada) y 𝑅𝑉 (daños físicos a la estructura – descargas a la línea 
conectada), que de ser mayor que el riesgo tolerable 𝑅𝑇, se pedirá la instalación de un SPCR 
adecuado al sistema, mientras que si el valor es menor al 𝑅𝑇, solo se pedirá la instalación de 
un SMPI. 
 
Figura 3.21: Diagrama de flujo del procedimiento para decidir la necesidad de protección y 




Resultados técnicos, económicos y sociales 
 
En el capítulo 3 se desarrolló la caracterización de los dispositivos que comprenden un sistema 
fotovoltaico aislado para el consumo eléctrico domiciliario, haciendo uso del software 
Simulink de Matlab. En el presente capítulo 4 que se desarrollará en las siguientes secciones, 
se presentarán resultados técnicos de la caracterización previamente realizada en el capítulo 3. 
Para esto, se tomará como referencia las pruebas de campo realizadas en dos empresas 
dedicadas a la comercialización de tecnologías fotovoltaicas ubicadas en Lima Metropolitana. 
Luego, se procederá a realizar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico apto para su 
implementación en la localidad rural de El Vallecito, teniendo en cuenta su posible consumo 
eléctrico mensual y las características de vivienda que presenta. Por otro lado, se presentarán 
resultados económicos, con los cuales se analizará la viabilidad económica del proyecto, 
teniendo en cuenta la selección de componentes cuyos costos influenciará la tarifa mensual 
por concepto de suministro a partir de la instalación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales. 
Adicionalmente, se desarrollará un análisis de las posibles implicancias de índole social, a 
través de las cuales se estudiarán las condiciones de vida de los pobladores de la localidad de 
El Vallecito. También, se determinará cómo la inclusión de sistemas fotovoltaicos como 
alternativa de dotación del servicio de electricidad pueden influenciar positivamente en la 
calidad de vida de los beneficiarios de las localidades rurales. Y, por último, se elaborará una 
hoja de ruta con estrategias claves para incrementar el Índice de Desarrollo Humano a partir 
del concepto de energías renovables y su implementación como servicio eléctrico domiciliario. 
 
4.1. Resultados técnicos 
Los resultados técnicos presentados en este capítulo tienen el objetivo de contrastar el 
comportamiento resultante de la caracterización de los dispositivos que conforman el sistema 
fotovoltaico en el software Matlab con los valores de energía hallados en las pruebas de campo 
que se realizaron. De tal forma que, dicho sistema alimente las cargas que utiliza una familia 
promedio en el distrito de Saylla: 4 lámparas ahorradoras de 18W cada una, 1 reproductor de 
sonido de 15W, 1 televisor (TV) de 70W y 2 cargadores de celular de 5W cada uno, las cuales 
se pueden apreciar en la Figura 4.27. Las pruebas mencionadas se realizaron en las empresas 
Waira: Energía y Movilidad Sostenible. Paralelamente, la empresa Q-Energy Perú ofreció un 
compilado de datos relacionados a la producción energética de un arreglo de 10 paneles 
fotovoltaicos. A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de ambas empresas. Cabe 




4.1.1. Pruebas de campo realizadas en Waira: Energía y Movilidad Sostenible 
Las mediciones halladas en la empresa Waira: Energía y Movilidad Sostenible fueron llevadas 
a cabo gracias a la colaboración del Ing. Mg. Franco Canziani1, quien además de ofrecer sus 
instalaciones y equipos de medición, también participó de la jornada de pruebas.  Los datos 
ambientales y externos para la elaboración de mediciones se encuentran en la Tabla 4.1, los 
datos técnicos del panel fotovoltaico a utilizar figuran en la tabla 4.2, y la lista de dispositivos 
utilizados en las mediciones son detallados en la tabla 4.3. 
 
Tabla 4.1: Condiciones ambientales y externas del 22 de octubre del 2018. 
Condiciones ambientales y externas para las pruebas de campo 
Ubicación 
Waira: Energía y Movilidad Sostenible (Av. Guillermo Dansey 
1685, Cercado de Lima) 
Coordenadas -12.047442, -77.063481 
Día 22 de octubre del 2018 
Hora de prueba 11:00 am a 12:00 m 
Temperatura ambiente 20 ºC con nubosidad  
Irradiancia solar 92.68 W/m2 
 
Para las mediciones, se utilizaron dos paneles fotovoltaicos correspondientes al modelo 
CHN72P de tipo policristalino, fabricados por la empresa Chinaland Solar Energy y que, en 
esta ocasión, estuvieron conectados en serie. Tener en cuenta que, en este caso y tomado como 
referencia la Figura 2.11, se conectarían 2 paneles en serie. 
 
Tabla 4.2: Características técnicas del panel fotovoltaico CHN72P. 
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC) 
Tipo de módulo 
- - CHN72P (Poly 
Crystalline) 
Potencia máxima Pmax W 305 
Máxima potencia de tolerancia ΔPmax % +/- 3 
Eficiencia del módulo ηm % 15.8 
Voltaje a Pmax Vmpp V 36.9 
Corriente a Pmax Impp A 8.27 
Voltaje en circuito abierto Voc V 43.7 
Corriente de cortocircuito Isc A 8.78 
Dimensiones (L/W/H)  mm 1950/ 990/ 40 
 
                                               




Por otro lado, para una adecuada adquisición de datos como voltaje CC del arreglo 
fotovoltaico, voltaje CA entregado por el inversor, energía entregada por el arreglo y 
frecuencia del sistema, se necesitó recurrir a los siguientes dispositivos: 
 
Tabla 4.3: Dispositivos utilizados durante la etapa de pruebas de campo. 
Lista de dispositivos utilizados para la prueba de campo 
Dispositivo Modelo - Marca Función 
2 paneles fotovoltaicos 
CHN72P - Chinaland Solar 
Energy 
Captar fotones y convertirlos a corriente 
eléctrica 
1 pinza Amperimétrica Fluke 325 
Medir la corriente DC proveniente del panel 
fotovoltaico 
3 batería AGM 12V/100Ah - Kaise Almacenamiento de energía 
1 PV Grid Inverter Growatt 1500-S 
Dispositivo integrado por inversor y 
controlador de carga apto para micro redes 
Medidor eléctrico de 
energía activa Falke 
Medidor de energía activa (kWh) 
monofásica. Ofrece protección contra 
campos magnéticos y electrostáticos. 
 
En la Figura 4.1 se puede observar el arreglo fotovoltaico cuya configuración es tipo serie y, 
también, se puede apreciar el tablero de conexiones que la empresa Waira actualmente posee, 
en la cual se ubica el dispositivo PV Grid Inverter (dispositivo que cuenta con un controlador 
MPPT y etapa de transformación como parte de su composición interna), los medidores 
eléctricos de energía activa y llaves termomagnéticas. Asimismo, respecto a la Figura 2.11, se 
utilizó 3 baterías en lugar de solo 1 que aparece en el esquema de dicha figura. Además las 
pruebas se realizaron sin conexión a carga. 
 
(a)                                                                        (b) 
Figura 4.1: (a) Conexión en serie de 2 paneles fotovoltaicos. (b) Tablero de conexiones del 
sistema fotovoltaico. 
 
Para las pruebas en la empresa Waira, el sistema fotovoltaico ya se encontraba implementado 
y no requirió realizar algún tipo de conexión previa. También, el dispositivo PV Grid Inverter 
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ubicado en el tablero de conexiones ofrecía un display en la parte frontal a través del cual se 
actualizaban los valores de voltaje DC del arreglo fotovoltaico, voltaje AC generado por el 
inversor, energía producida y frecuencia cada 5 minutos. De esta forma, la observación de los 
resultados en este display fue suficiente para organizar un registro de resultados que empezó 
a las 11 am y culminó a las 12pm. Estos resultados se muestran en la Tabla 4.4, en la cual fue 
añadida la columna “Voltaje PV unitario (V)”, dado que el dispositivo PV Grid Inverter 
entregó los valores resultantes del arreglo, mas no de cada panel. Es así que, esta columna de 
datos fue hallada dividiendo el valor de los voltajes en serie entre 2, debido a que la conexión 
fue de tipo serie. 
 












11:15 am 36.5 73 219 80 59.8 
11:25 am 36 72 219 85 60 
11:30 am 36 72 217 85.5 59.9 
11:35 am 36 72 218 89.1 60 
11:40 am 39.8 79.6 216 91.6 59.9 
11:45 am 36.5 73 219 93.3 59.9 
11:50 am 37.5 75 219 94.4 60 
11:55 am 37.5 75 220 99.2 59.8 
12:00 m 36 72 220 102.9 60 
 
Según la Tabla 4.4, el sistema fotovoltaico perteneciente a la empresa Waira produce un 
voltaje que oscila entre los 36 V y 39.8 V por cada panel fotovoltaico. Así también, se obtuvo 
una resultante de voltaje AC generado por el inversor DC/AC que se ubica entre los 216 V y 
220V, con una frecuencia oscilante entre los 59.8 Hz y 60 Hz, el cual es apto para el consumo 
domiciliario. Además, la producción de energía proveniente de este sistema fotovoltaico entre 
las 11:15 am y las 12:00 pm fue incrementándose, iniciando con un valor de 86 Wh y 
alcanzando hasta los 102.9 Wh al mediodía del 22 de octubre de este año. 
 
Con estos resultados hallados de manera empírica, se procedió a compararlos con los datos 
obtenidos a través de simulaciones en Matlab. Para este procedimiento, se configuró cada uno 
de los dispositivos caracterizados según las condiciones técnicas que la empresa Waira 
gestiona, de manera que los resultados finales resulten los más similares a las pruebas de 
campo. En el Anexo 8 se puede observar la integración de todos los dispositivos que 




Para la evaluación de las curvas de Corriente vs Voltaje y Potencia vs Voltaje a condiciones 
ideales se utilizó un valor de irradiancia correspondiente a 1000 𝑊/𝑚2 y 25 ºC de temperatura. 
Las gráficas obtenidas pueden ser observadas en la Figura 4.2, las cuales presentan valores 
muy cercanos en comparación a los datos de fábrica. Siendo así que en la curva Corriente vs 
Voltaje se obtiene una corriente en el punto de potencia máxima (Impp) la cual es 8.27 A para 
el valor de voltaje en el punto de potencia máxima (Vmpp) que responde a 36.9 V. Y para la 
curva Potencia vs Voltaje, se obtiene la potencia máxima (Pmax) de 305 W para el valor de 
voltaje en el punto de potencia máxima (Vmpp) que es 36.9 V. 
  
Figura 4.2: (a) Curva Corriente vs Voltaje. (b) Curva Potencia vs Voltaje 
 
Por otro lado, para el análisis de resultados entre las 11 am y 12 pm, se varió los datos de 
entrada del bloque “Panel Solar” con la irradiancia registrada por la NASA para ese día 
correspondiente a 2.22 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎, y la temperatura indicada por el SENAHMI que osciló 
entre los 19 ºC y 20 ºC para el tiempo de pruebas. De esta forma, a través de la interconexión 
de bloques en el entorno Simulink de Matlab, se obtuvieron gráficas que demuestran el 
comportamiento de los dispositivos del sistema fotovoltaico entre las horas mencionadas y a 
las condiciones ambientales establecidas. En la Figura 4.3 se observa el comportamiento de la 
corriente del panel fotovoltaico en función del tiempo, a través del cual se demuestra que, 
minutos después de las 11 am, se generó una corriente de 0.607 A, la cual fue constante hasta 
aproximadamente las 12:15 pm. La variación de corriente ocurre debido al escalamiento de 
Matlab que no fue muy alto. 
 
 























Para este día y en las condiciones definidas, el comportamiento del voltaje del panel 
fotovoltaico respecto al tiempo presentó un comportamiento ligeramente ascendente (casi 
constante) con un valor de 72.048 V a las 11:00 am y de 72.058 V para las 12pm. Los valores 
obtenidos en la Figura 4.4 son similares a los datos registrados en campo y que figuran en la 
Tabla 4.4. 
 
Figura 4.4: Curva Voltaje DC vs tiempo (minutos) para el 22 de octubre del 2018. 
 
Al respecto de la potencia registrada, la cual se observa en la Figura 4.5, cada panel 
fotovoltaico entregó un aproximado de 43.75W a partir de las 11:05 am, valor que se mantuvo 
hasta las 12:15 pm del día de prueba. 
 
Figura 4.5: Curva Potencia vs tiempo (minutos) para el 22 de octubre del 2018. 
 
En cuanto a la energía producida por el panel fotovoltaico y que está demostrada en la Figura 
4.6, se afirma que dicha energía fue incrementándose con el paso del tiempo. Siendo así que a 
las 11:00 am generó 80Wh y conforme pasaron los minutos, este valor fue incrementándose 
hasta llegar a los aproximadamente 103 Wh para las 12:00 pm. Estos resultados comparados 
con la prueba de campo, cuyos valores se registran en la Tabla 4.4, son de carácter muy similar, 
considerándose así que existe un contraste óptimo entre las pruebas prácticas y las 




Figura 4.6: Curva Energía vs tiempo (minutos) para el 22 de octubre del 2018. 
 
De la misma forma, el bloque “Inversor DC/AC” fue configurado con las características 
técnicas del dispositivo PV Grid Inverter y a una frecuencia de 60 Hz, obteniendo un 
comportamiento que se observa en la Figura 4.7. En la simulación a través de Matlab se obtuvo 
una curva de voltaje AC de tipo sinusoidal y con un valor de voltaje pico - pico que se 
encuentra entre los 205 V y 230 V. Estos resultados obtenidos también son muy cercanos a los 
datos registrados en la columna de Voltaje AC en la Tabla 4.4. 
Figura 4.7: Curva Voltaje AC vs tiempo (minutos) para el 22 de octubre del 2018. 
 
4.1.2. Análisis de datos provenientes de la empresa Q-Energy Perú 
Siguiendo con el análisis de resultados técnicos, se logró realizar gestiones con la empresa Q-
Energy Perú, a través del Ing. Aldo Rosas2, quien otorgó el reporte de datos registrados, en un 
periodo de 4 días, correspondientes a un arreglo de 10 paneles fotovoltaicos de 325W cada 
uno ubicados en el Ministerio de Energía y Minas. Este reporte corresponde a los días 3, 4, 5 
y 6 de noviembre del 2018 cuyos valores pueden ser analizados en el Anexo 9. De esta forma, 
en la Tabla 4.5 se especifica las características técnicas de los paneles fotovoltaicos a evaluar. 
                                               




Tabla 4.5: Características técnicas del panel fotovoltaico CSUN325-72P (China Sunergy). 
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC) 
Tipo de módulo 
- - CSUN325-72P (Poly 
Crystalline) 
Potencia máxima Pmax W 325 
Máxima potencia de tolerancia ΔPmax % +/- 4 
Eficiencia del módulo ηm % 16.78 
Voltaje a Pmax Vmpp V 37.7 
Corriente a Pmax Impp A 8.62 
Voltaje en circuito abierto Voc V 46 
Corriente de cortocircuito Isc A 9.12 
Dimensiones (L/W/H)  mm 1956/ 990/ 50 
 
Para la evaluación de las curvas de Corriente vs Voltaje y Potencia vs Voltaje, se modificó los 
datos de entrada del bloque “Panel Solar” correspondientes a irradiancia y temperatura por 
valores a condiciones ideales que son 1000 𝑊/𝑚2 y 25 ºC respectivamente. En la Figura 4.8 
se aprecia que, en la curva Corriente vs Voltaje, para un voltaje en el punto de potencia máxima 
(Vmpp) que es 37.7 V para cada panel fotovoltaico, se obtiene una corriente en el punto de 
potencia máxima (Impp) de 8.62 A. De igual manera, para la curva de Potencia vs Voltaje, se 
obtiene una potencia máxima (Pmax) de 325 V para el valor de voltaje en el punto de potencia 
máxima (Vmpp). Estos valores hallados son congruentes con los datos de fábrica y fueron 
probados sin carga. 
 
Figura 4.8:  (a) Curva Corriente vs Voltaje.  (b) Curva Potencia vs Voltaje 
 
Por otro lado, para realizar un contraste entre los resultados entregados por la empresa Q-
Energy Perú y el modelo caracterizado en Matlab, se realizaron simulaciones por cada día de 






















registro. En las gráficas que se mostrarán a continuación se toma como referencia las 24 horas 
del día, siendo las 6 am la hora de salida del sol, momento en el que el panel fotovoltaico inicia 
la generación de energía fotovoltaica, y las 5:00 pm como la hora de puesta de sol, momento 
en que el panel fotovoltaico deja de producir energía. Para cada día se tomaron como valores 
de entrada la irradiancia diaria registrada por la NASA y el valor de temperatura en grados 
Celsius determinado por el SENAHMI para cada hora del día en Lima Metropolitana (distrito 
de San Borja). 
 
4.1.2.1. Sábado 03 de Noviembre del 2018 
Para este día, la NASA registró una irradiancia solar de 3.67 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎, además la 
temperatura máxima fue de 20 ºC acentuándose entre las 10:00 am y las 2:00 pm. Con estas 
características ambientales simuladas en el sistema fotovoltaico de Matlab, se obtuvo que cada 
panel fotovoltaico produjo alrededor de 1.4 A entre las horas de máxima temperatura e 
irradiancia solar. Antes de este intervalo de tiempo la corriente tuvo un comportamiento 
creciente con variaciones debido a los cambios de temperatura y, también, después de atravesar 
el periodo de entrega de máxima corriente, esta empezó a disminuir hasta adquirir un valor de 
0A para horas de la noche como se muestra en la Figura 4.9. 
Figura 4.9: Curva Corriente vs tiempo (horas) para el 3 de noviembre del 2018. 
 
En cuanto al voltaje DC entregado por el panel fotovoltaico, este presentó un valor constante 
37.7V, el cual permite obtener la potencia máxima durante el intervalo de tiempo de captación 
de fotones que empieza a las 6:00 am y que culmina pasado las 5:00 pm, tal como se puede 
observar en la Figura 4.10. Este valor constante fue modificado dentro de la estructura interna 
del bloque “Panel Solar”, de tal forma que el sistema genere la máxima energía capaz de 






Figura 4.10: Curva Voltaje DC vs tiempo (horas) para el 3 de noviembre del 2018. 
 
En cuanto al comportamiento de la potencia, el cual es un dato entregado por la empresa Q-
Energy Perú, esta adquiere un comportamiento similar al de la corriente, tal como se aprecia 
en la Figura 4.11. Siendo así que, la potencia máxima registrada empieza a las 10:00 am y 
culmina entre las 2:00pm y 3:00pm, con un valor que asciende a los 52 W. Estos valores 
pueden ser comparados con el registro del día 3 de noviembre del Anexo 9. 
 
Figura 4.11: Curva Potencia vs tiempo (horas) para el 3 de noviembre del 2018. 
 
En cuanto al valor de energía producida por el panel fotovoltaico, se obtuvo una curva de 
pendiente positiva en las horas que el panel fotovoltaico realiza la conversión de fotones a 
energía eléctrica.  Según la Figura 4.12, la producción de energía inicia a las 6:30 am la cual 
asciende hasta un valor de 400 Wh para las 5:30pm 
Figura 4.12: Curva Energía vs tiempo (horas) para el 3 de noviembre del 2018. 
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4.1.2.2. Domingo 04 de Noviembre del 2018 
El 4 de noviembre, la NASA registró una irradiancia solar de 3.86 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎, a una 
temperatura máxima que osciló entre 20 ºC y 21 ºC entre las 9:45 am y las 2:45 pm. Estas 
características ingresadas como parámetros de entrada al sistema fotovoltaico diseñado en 
Matlab permitieron obtener un valor de corriente máximo que alcanzó los 1.6A para las horas 
de máxima irradiancia solar y temperatura. Tal como se puede apreciar en la Figura 4.13, la 
corriente se incrementará a partir de las 6:00 am hasta llegar a su valor pico entre las 10:00 am 
y 2:00 pm, para luego disminuir y llegar a 0A a partir de las 5:30 pm. 
Figura 4.13: Curva Corriente vs tiempo (horas) para el 4 de noviembre del 2018. 
 
El voltaje DC entregado por el panel fotovoltaico adquiere un valor constante 37.7V, el cual 
permite obtener la potencia máxima durante el tiempo que el panel fotovoltaico emana energía 
eléctrica. Tal como se muestra en la Figura 4.14, este valor será constante desde las 6:30 am y 
las 17:30 pm. Y al igual que en el caso anterior, este valor de voltaje fue modificado dentro de 
la estructura interna del bloque “Panel Solar” para que el sistema genere la máxima potencia. 
Figura 4.14: Curva Voltaje DC vs tiempo (horas) para el 4 de noviembre del 2018. 
 
Por otro lado, el panel fotovoltaico empezó a entregar potencia a partir de las 6:30 de la mañana 
con un valor de 0.825 W, cifra que se elevó hasta los 57 W en el momento de mayor irradiancia 
solar y temperatura que ocurrió entre las 11:00 am y las 2:00 pm. Después de ese intervalo de 
tiempo, la potencia fue disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los 0 W pasado las 5:00 
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pm. Estos valores mostrados en la Figura 4.15 pueden ser contrastados con el registro que 
figura en el Anexo 9 para el 4 de noviembre del 2018. 
Figura 4.15: Curva Potencia vs tiempo (horas) para el 4 de noviembre del 2018. 
 
En cuanto a la energía generada por el panel fotovoltaico, se puede apreciar que, durante las 
6:45 am y las 5:30 pm, ésta tuvo un comportamiento lineal y ascendente, llegando a generar 
alrededor de 430 Wh al final del día. Dicho comportamiento es mostrado en Figura 4.16.  
Figura 4.16: Curva Energía vs tiempo (horas) para el 4 de noviembre del 2018. 
 
4.1.2.3. Lunes 05 de Noviembre del 2018 
Dada la próxima llegada del verano, la temperatura en la ciudad de Lima se incrementa de 
manera notable, haciendo que la irradiancia diaria también se eleve. De esta manera, para el 5 
de noviembre del 2018, la NASA determinó un nivel de irradiancia solar de 5.27 
𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 y el SENAHMI registró una temperatura máxima que llegó a una temperatura 
máxima que osciló entre 20 ºC y 21 ºC entre las 10:00 am y las 3:00 pm. Estas condiciones 
ambientales fueron ingresadas como parámetros de entrada en la simulación del sistema 
fotovoltaico en Matlab, dando lugar a que se generen resultados correspondientes a la corriente 
que indican que el panel fotovoltaico alcanzó a entregar 1.8 A en las horas de mayor 
predominio de irradiancia solar y temperatura, tal como se muestra en la Figura 4.17. Antes 
de ese momento, la corriente mantuvo un comportamiento creciente iniciándose a las 6:00 am, 
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mientras que, tras alcanzar el valor máximo de corriente de 1.8 A, esta empezó a disminuir 
hasta ser 0A después de las 5:30 pm. 
Figura 4.17: Curva Corriente vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
Respecto al comportamiento del voltaje, se sigue fijando este parámetro en 37.7 V de tal forma 
que el panel fotovoltaico trabaje constantemente en el punto donde pueda entregar la potencia 
máxima. Según la Figura 4.18, se puede observar que este valor de voltaje fue fijado entre las 
6:00 am, hora de salida del sol, y las 5:30 pm, hora de puesta del sol. 
Figura 4.18: Curva Voltaje DC vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
En cuanto a la potencia, del cual su registro se puede apreciar en el Anexo 9, se observa que 
mantuvo un comportamiento creciente entre las 6:00 am y 11:00 am, dado que entre las 11:00 
am y 2:00 pm se registraron los mayores valores de potencia entregados por el panel 
fotovoltaico que alcanzaron un máximo de 67 W. Pasado este intervalo de tiempo, la potencia 
empieza a disminuir hasta convertirse en 0W después de las 5:00 pm. Este comportamiento se 
muestra en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19: Curva Potencia vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
Así también, el comportamiento de la energía en función del tiempo fue de carácter 
ascendente, de acuerdo a lo plasmado en la Figura 4.20. En esta se aprecia que la energía 
empieza a incrementarse a partir de las 6:30 am hasta alcanzar un máximo de 550 Wh después 
de las 5:00 pm. 
Figura 4.20: Curva Energía vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
4.1.2.4. Martes 06 de Noviembre del 2018 
Para este día, los valores de la temperatura y la irradiancia solar fueron aumentando debido al 
inminente cambio de estación que posicionan al territorio peruano cada vez más cerca al Sol. 
De esta manera, para el 6 de noviembre, la NASA registró una irradiancia solar de 5.63 
𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 y el SENAHMI evaluó una temperatura máxima de 21 ºC a una temperatura 
máxima entre las 11:00 am y las 2:00 pm. Con estos parámetros de entrada determinados, se 
procedió a realizar la simulación del sistema fotovoltaico a través del cual se obtuvo un valor 
máximo de corriente de 2 A para las horas de máxima irradiancia solar y temperatura (entre 
las 11:00 am y las 2:00pm). Antes de ese intervalo de tiempo, la corriente tuvo un 
comportamiento ascendente iniciado a las 6:00 am y, tras las 2:00 pm la corriente empezó a 




Figura 4.21: Curva Corriente vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
El comportamiento del voltaje DC en función del tiempo mantiene un valor constante de 37.7 
V como en los tres casos anteriores, de tal forma que el panel fotovoltaico trabaje siempre en 
la zona de entrega de máxima potencia. Para este día, el nivel de voltaje DC mencionado fue 
ubicado entre las 6:00 am y 5:30 pm, como se muestra en la Figura 4.22. 
Figura 4.22: Curva Voltaje DC vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
Según la Figura 4.23, la potencia para el 6 de noviembre alcanza un valor máximo de 72 W 
entre las 11:00 am y las 2:00pm, teniendo además un comportamiento ascendente entre las 
6:30 am y la hora que se registra la máxima potencia. Por otro lado, la potencia empieza a 
disminuir conforme pasa el tiempo después de las 2:00 pm hasta adquirir un valor de 0 W 
después de las 5:00 pm. Estos valores obtenidos a través de simulaciones en Matlab pueden 
ser contrastados con el registro del Anexo 9. En este caso, se encuentra una ligera variación 
entre los resultados de simulación y los datos recibidos por la empresa, esto puede atribuirse a 
la presencia de nubosidad del día, la cual no es considerada en la simulación, y que disminuyó 





Figura 4.23: Curva Potencia vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
Por otro lado, la generación de energía por parte del panel fotovoltaico también tuvo un 
carácter ascendente, logrando alcanzar un valor máximo de 520 Wh al culminar el periodo de 
producción del panel a las 5:30 pm aproximadamente. Dicho comportamiento se puede 
apreciar en la Figura 4.24 
Figura 4.24: Curva Energía vs tiempo (horas) para el 5 de noviembre del 2018. 
 
 
4.2. Dimensionamiento de un Sistema Fotovoltaico para la localidad rural de El Vallecito, 
Saylla, Cusco 
 
Tras haber realizado las pruebas de campo en las empresas Waira: Energía y Movilidad 
Sostenible y Q-Energy Perú, y haber hallado resultados bastante semejantes entre dichas 
pruebas prácticas y los valores hallados a través de simulaciones en Matlab, se procederá a 
diseñar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico apto para la localidad rural de El 
Vallecito, perteneciente al distrito de Saylla en la ciudad del Cusco. El sistema fotovoltaico 
por dimensionar deberá ser capaz de satisfacer el consumo energético de una familia típica del 
área rural de esta localidad, tomando en consideración las cargas que el sistema fotovoltaico 
deberá alimentar y los niveles de temperatura ambiente e irradiancia solar que se presentan en 
cada mes del año. 
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Para obtener un dimensionamiento más preciso, es necesario analizar el plano arquitectónico 
de una vivienda típica del distrito de Saylla. Es por eso que, para esta tesis, el Arq. Jesús Ortega 
ofreció el plano arquitectónico de una vivienda de adobe propia de la localidad a estudiar, la 
cual se puede apreciar en la Figura 4.25. Esta vivienda tiene una dimensión de 17.89 m de 
largo y 8.90 m de ancho. 
 
Figura 4.25: Plano arquitectónico de una vivienda de adobe típica en el distrito de Saylla. 
 
Sin embargo, dado que el objetivo de la presente tesis es dotar de energía eléctrica a domicilios 
del sector rural de El Vallecito, el plano anteriormente mostrado no se ajusta exactamente a 
las condiciones de vida de los pobladores de la localidad en estudio. Esta situación ocurre 
debido a que en el sector urbano del distrito de Saylla es común que los habitantes posean 
viviendas de dos o tres pisos con servicios básicos incluidos, mientras que, en el sector rural, 
estas condiciones se limiten a viviendas de 1 piso que albergan hasta tres habitaciones, tal 
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como se puede observar en la Figura 4.26, y que no cuentan con servicios básicos como acceso 
a la electricidad, agua y alcantarillado. Es por eso que, tomando en cuenta esta situación, se 
realizarán los cálculos de dimensionamiento utilizando únicamente el primer nivel del plano 
arquitectónico mostrado en la Figura 4.26. Además, se considerará la inclinación del techo, 
típico en regiones de la sierra, como una variable favorable para la inclinación del panel 
fotovoltaico en el momento de instalación. Se recomienda que el ángulo de inclinación de 
dicho panel sea el valor del ángulo de latitud del lugar. En este caso 13° (ver Anexo 1 y 2) 
orientado al norte para favorecer la captación de irradiancia en los meses de invierno. 
Figura 4.26: Plano arquitectónico de una vivienda típica en el distrito de Saylla. 
 
4.2.1. Análisis de consumo energético 
Para realizar el análisis del consumo energético en un domicilio rural, se hará uso de una hoja 
Excel en la cual se detalle cada una de las cargas que existen en el domicilio, la potencia de 
cada una de estas cargas y las horas aproximadas que estas serán usadas. En el caso de una 
vivienda típica rural de El Vallecito, se estima que se hará uso de un máximo de 4 lámparas 
ahorradoras de 18W, una radio o reproductor de sonido que es muy común en esta zona y que 
puede consumir 15 W, hasta 2 celulares para la comunicación y en casos remotos, una TV de 
28’’ que consume 70 W. Al multiplicar cada potencia por el número de equipos, por el número 
de horas a utilizar, y luego hallar la suma total de cada producto, se obtuvo que cada vivienda 




Figura 4.27: Análisis de consumo energético para un domicilio de El Vallecito. 
 
Así también, se obtuvo que mensualmente un domicilio presentará una demanda energética de 
17.34 KWh/mes, este valor resulta sumamente importante debido a que determinará la tarifa 
BT8 que se aplique a la vivienda y la cual será desarrollada en la parte de factibilidad 
económica de la presente tesis. Por otro lado, se obtuvo que la energía requerida almacenada 
es de 0.578 KWh/día, este valor se obtuvo a través de la suma de cada multiplicación entre la 
potencia de un dispositivo y el número de unidades de cada dispositivo. Con esta cifra hallada 
puede determinarse cuántas baterías requerirá el sistema fotovoltaico: teóricamente, por cada 
0.6 KWh/día de energía acumulada se requiere de una batería de 12 V, 100 Ah al 50% de 
profundidad de descarga. Entonces, si la energía requerida acumulada para el presente sistema 
fotovoltaico es de 0.167 KWh/día, menor que 0.6 KWh/día, resulta que solo se necesitaría de 
una batería para la instalación a dimensionar.  
 
4.2.2. Análisis de producción energética 
En cuanto al análisis de producción de energía se hizo un reporte de la irradiancia solar 
promedio que presenta la localidad de El Vallecito para cada mes del año, estos valores fueron 
tomados directamente de la data que la NASA ofrece. Posteriormente, para hallar la 
producción neta promedio que el sistema fotovoltaico podrá ofrecer, se requiere el valor del 
área del panel fotovoltaico, dado que cada 1KW instalado equivale a 6.5 𝑚2. De esta forma, 
se introdujo un área de 0.9916 𝑚2perteneciente a un panel fotovoltaico de 150 W (del cual su 
selección se detalla en la parte de factibilidad económica) que, multiplicado por una eficiencia 
de 17.5% y la irradiancia solar mensual, permite obtener la producción bruta del sistema para 
cada mes del año en unidades de KWh/día. Al resultado de la producción bruta, se multiplicará 
el restante del porcentaje de pérdidas por radiación (92%), aumento de temperatura (92%), 
cableado (98%), baterías (90%), inversores y reguladores (93%), dejando como resultado 
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último la producción neta para cada mes del año (0.83 KWh/día en promedio), las cuales son 
superiores a la demanda de 0.578 KWh/día que requiere el domicilio rural. Asimismo, en la 
Figura 4.28 se puede observar que para el mes de julio se obtendrá la producción neta mínima 
del sistema y para marzo, la producción neta máxima del sistema fotovoltaico. 
Figura 4.28: Análisis de producción energética para un domicilio de El Vallecito. 
 
4.2.3. Simulaciones del sistema fotovoltaico dimensionado para los meses de máxima y 
mínima producción energética 
Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico destinado a la localidad de El Vallecito, se 
eligió un panel fotovoltaico de 150 W de la marca Era Solar. El proceso de selección se detalla 
en la parte de factibilidad económica de este capítulo y las características técnicas del módulo 
a utilizar se encuentran en la Tabla 4.6. Este dimensionamiento y el funcionamiento de 
dispositivos se realizó a condiciones ideales. 
 
Tabla 4.6: Características técnicas del panel fotovoltaico ESPSC150 (Era Solar). 
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC) 
Tipo de módulo 
  Era Solar ESPSC150 
(Poly Crystalline) 
Potencia máxima Pmax W 150 
Máxima potencia de tolerancia ΔPmax % +/- 3 
Eficiencia del módulo ηm % 17.6% 
Voltaje a Pmax Vmpp V 18.2 
Corriente a Pmax Impp A 8.25 
Voltaje en circuito abierto Voc V 22.5 
Corriente de cortocircuito Isc A 8.85 
Dimensiones (L/W/H)  mm 1482/ 676/ 35 
 
Según el reporte de irradiancia solar mensual ofrecido por la NASA, este valor irá variando en 
cada mes del año, la menor irradiancia solar se dará en el mes de julio con un valor de 
5.98 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎, y la magnitud máxima de irradiancia solar se registrará en marzo, la cual 
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será 7.40 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎. Dada esta información, se procederá a evaluar la producción 
energética que tendrá el sistema fotovoltaico dimensionado para el mes con mayor irradiancia 
solar, así como para el mes con el mínimo valor. A continuación, se presentará una 
comparación del comportamiento de las curvas de corriente, voltaje CC, potencia y energía 
generada en función del tiempo, las cuales podrán predecir la producción de energía que 
proporcionará el sistema fotovoltaico en los meses de condiciones más extremas en la 
localidad de El Vallecito. 
 
Para la evaluación de los indicadores anteriormente mencionados, se estableció que la hora de 
aparición del sol es a las 6:30 am y la hora de puesta del mismo, a las 5:00 pm. Esta decisión 
surge debido a que, en las regiones de la sierra, el día inicia a horas más tempranas y, en 
consecuencia, las noches surgen también de manera más rápida.  De esta forma, para el mes 
de marzo se ingresó, como parámetros de entrada del bloque “Panel Solar”, una irradiancia 
máxima de 7.40 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 a una temperatura máxima de 21 ºC, acentuada entre las 10:00 
am y 2:30 pm, además de una temperatura mínima de 4 ºC durante las horas de la noche y 
madrugada. Como resultado, el cual se muestra en la Figura 4.29, se obtuvo que la corriente 
máxima que producirá el panel fotovoltaico en el mes de marzo será de 2.6 A en las horas de 
mayor irradiancia solar y temperatura que se encuentran entre las 10:00 am y 2:00 pm.  
 
Figura 4.29: Curva Corriente vs tiempo (días) para el mes de marzo en El Vallecito 
 
Por otro lado, para el mes de julio que presenta menor irradiancia solar, se ingresarán como 
parámetros de entrada una irradiancia solar que alcanza un máximo de 5.98 𝐾𝑊ℎ/𝑚2/𝑑í𝑎 
con una temperatura pico de 21 ºC, entre las 10:00 am y 2:00 pm, y una temperatura mínima 
de -4 ºC para las horas de la madrugada. Con estos datos, se obtiene que la corriente máxima 
que entregará el panel fotovoltaico en el mes de julio es aproximadamente 2.2 A, la cual es 




Figura 4.30: Curva Corriente vs tiempo (días) para el mes de julio, en El Vallecito 
 
En el caso del voltaje, se fijará una magnitud constante de 18.2 V, que coincide con el voltaje 
en el punto de potencia máxima (Vmpp), de tal forma que el panel fotovoltaico entregue la 
máxima potencia durante el tiempo de producción energética. Este valor será modificado en 
la estructura interna del bloque “Panel Solar” y mantendrá un comportamiento independiente 
ante las variaciones de temperatura e irradiancia solar a lo largo de los meses del año, tal cual 
se puede observar en la Figura 4.31 y Figura 4.32 que presentan un comportamiento semejante 
para marzo y julio. 
Figura 4.31: Curva Voltaje DC vs tiempo (días) para marzo, en la localidad de El Vallecito. 
 




La potencia sí tendrá un comportamiento que variará de acuerdo con el nivel de irradiancia 
solar y temperatura al que se encuentre sometido el panel fotovoltaico. Siendo así que, para el 
mes de marzo, la potencia alcanzará un pico de 47.32 W, en las horas que comprenden las 
10:00 am y las 2:00 pm. Pasada estas horas, la potencia tenderá a disminuir hasta adquirir un 
valor de 0 W después de las 5:00 pm, como se muestra en la Figura 4.33.  
Figura 4.33: Curva Potencia vs tiempo(días) para el mes de marzo, en El Vallecito 
 
Mientras que, para el mes de julio que presenta una irradiancia solar menor, la potencia 
emanada por el panel fotovoltaico será menor que en el mes de marzo, logrando alcanzar como 
pico 40.04 W entre las 10:00 am y 1:30 pm, el cual es menor que la potencia de marzo en 7 
W. Este comportamiento se puede observar en la Figura 4.34. 
Figura 4.34: Curva Potencia vs tiempo (días) para el mes de julio, en El Vallecito 
 
La energía generada también se verá afectada por las variaciones de irradiancia solar y 
temperatura a lo largo de los meses, estableciendo así que, en el mes de marzo, el sistema 
fotovoltaico logrará producir un máximo de 350 Wh, presentado en la Figura 4.35. Mientras 
que, en el mes de julio, esta producción energética se verá limitada a los 270 Wh, como se 
muestra en la Figura 4.36. Ambos casos presentarán un comportamiento creciente durante las 




Figura 4.35: Curva Energía vs tiempo para el mes de marzo, en la localidad de El Vallecito 
Figura 4.36: Curva Potencia vs tiempo para el mes de julio, en la localidad de El Vallecito 
 
Finalmente, dado que el voltaje del panel fotovoltaico es fijado a 18.2 V en el bloque “Panel 
Solar”, este indicador tendrá un comportamiento constante que facilitará el proceso de 
conversión en el bloque “Convertidor CC/CC”, cuyo resultado será la entrada del bloque 
“Conversor CC/CA”. Con el valor de voltaje fijado en el módulo fotovoltaico, se obtendrá un 
valor de voltaje CA similar para cualquier mes del año, sin que dependa de las variaciones del 
ambiente como la irradiancia solar y la temperatura. En la figura 4.37 se aprecia que el voltaje 
CA pico - pico máximo alcanzado es de 230 V a una frecuencia de 60 Hz fijada en la estructura 
interna del bloque y sin efectos de carga. Asimismo, para observar con mejor precisión la onda 
sinusoidal, se hizo uso de la herramienta Zoom en el eje X. 
 




4.2.4. Evaluación de un Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR) 
Para establecer la necesidad de un Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR), se desarrolló 
un algoritmo en Matlab (ver Anexo 7) en el cual, las condiciones de evaluación fueron 
establecidas para un tipo de sector rural. Dicho algoritmo se caracteriza por definir como 
variables de entrada a las dimensiones del domicilio a evaluar (largo y ancho), los cuales 
fueron tomados del plano arquitectónico de la Figura 4.25 correspondiente a una vivienda 
típica de adobe en el distrito de Saylla, la cual tiene 17.89 m de largo y 8.90 m. Con estos 
valores se pudo establecer cualitativamente que, por las dimensiones del domicilio, este mismo 
se encuentra vulnerado a posibles riesgos de vidas humanas y también la pérdida del propio 
servicio eléctrico. Asimismo, al no contar con un SPCR, esta vivienda también presenta 
riesgos de pérdidas económicas y del patrimonio cultural. Estos resultados pueden ser 
observados en la Figura 4.38, a través del cual se puede deducir que la instalación del sistema 
fotovoltaico necesitará de un sistema de protección contra rayos a manera de proteger la 














Figura 4.38: Resultados de la evaluación de un posible Sistema de Protección Contra Rayos 
 
4.3. Mantenimiento del Sistema Fotovoltaico Aislado 
El mantenimiento de un sistema fotovoltaico es un proceso indispensable que influenciará la 
producción energética del sistema y el tiempo de vida que alcance la misma. Con un adecuado 
plan de mantenimiento es posible reducir las probabilidades de accidentes de índole eléctricos 




Digite la longitud de la estructura: 17.89 
L = 17.8900 
 
Digite lel ancho de la estructura: 8.9 
W =  8.9000 
 
Riesgo de pérdidas de vidas humanas en una estructura 
Riesgo de pérdidas del servicio al público en una estructura 
 
Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: 0 
preg1 = 0 
 
Instalar el SMPI adecuado 
Riesgo de pérdidas de patrimonio cultural en una estructura 
Riesgo de pérdidas de valor económico en una estructura 
Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: 0 
preg1 = 0 
 
Instalar el SPCR adecuado 
 
 




Actualmente, existen tres tipos de mantenimiento aplicados a sistemas eléctricos a través de 
energía solar: el primer tipo es el mantenimiento preventivo, el cual consiste en una serie de 
actividades que se realizan de manera periódica con el objetivo de detectar anomalías en el 
sistema y procurar la limpieza del mismo. El segundo tipo es el mantenimiento correctivo, el 
cual se aplica tras haber detectado algún imperfecto o daño en el sistema, o tras haber ocurrido 
algún accidente que haya vulnerado el correcto funcionamiento de los dispositivos. Por último, 
el tercer tipo es el mantenimiento predictivo, que consiste en determinar una serie de 
parámetros con los cuales se puede predecir el estado del sistema fotovoltaico mucho antes 
que ocurra un daño o fallo en el mismo. Normalmente, el mantenimiento predictivo se realiza 
a través de estudios y pruebas científicas.  
 
Para el caso de esta tesis y teniendo en consideración la realidad social y económica de El 
Vallecito, se analizarán una serie de medidas que aportarán en el proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas fotovoltaicas en esta localidad del 
Cusco. Estas medidas preventivas y correctivas se pueden observar en la Tabla 4.7, que además 
incluye la frecuencia de mantenimiento y el nivel de responsabilidad por cada tipo de 
actividad. 
 












óptima el tiempo 
de vida del panel 
fotovoltaico y 
reducir el soiling a 
menos del 5% 
Limpieza con agua (sin uso de 
agentes abrasivos ni instrumentos 
metálicos) Propietario Mensual 
Limpieza en caso de 
lluvias y presencia de 
barro 
Inspección visual de 
degradaciones en el panel: roturas 
en el vidrio, desgaste de las 
células, deformaciones/roturas del 
marco Propietario Bimestral 
Inspección visual de 
roturas y deformaciones 
en el panel en casos de 
accidentes o sismos. 
Cambio del mismo. 
Inspecciones termográficas del 
panel: descarte de anomalías en el 
panel a través de la revisión de las 
variaciones de temperatura en el 
módulo Personal capacitado Semestral 
Inspecciones 







desgaste de cables 




Inspección visual de: sulfatación 
de contactos, oxidaciones en 
circuitos y soldaduras, adherencia 
de los cables a los terminales del 
panel 
Propietario/ 
personal capacitado Trimestral 
Sustitución de piezas en 
mal estado y/o limpieza de 
terminales 
Comprobar la toma a tierra y la 
resistencia de paso al potencial de 
tierra 
Propietario/ 
personal capacitado Trimestral 
Adecuación de la puesta a 
tierra 
Comprobación de temperatura de 
conexiones mediante termografía 
infrarroja Personal capacitado Semestral 
Si las conexiones superan 










 ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 
Soporte para panel 
(Aluminio/acero 
inoxidable) 
Fijación adecuada del 
soporte al panel 
fotovoltaico y la 
cubierta 
Comprobación de posibles 
degradaciones (deformaciones, grietas, 
etc) Propietario Semestral 
Sustitución del panel 
fotovoltaico 
Comprobación del estado de fijación 
de la estructura a lacubierta. La 





Fijación de tornillos o 
reemplazo de los mismos 
Comprobación del estado de empalmes 
Personal 





Mantener la adecuada 
regulación de la 
corriente producida 
por el panel 
fotovoltaico y 
transmitida a la 
batería e inversor 
Comprobación del flujo de aire y 
ventilación alrededor del controlador Propietario Trimestral 
Limpieza de suciedad en el 
disipador de calor 
Inspección del estado de cables para 
asegurar que el aislamiento no esté 
dañado por la solarización grave, 




Reemplazo de cables si 
existen daños 
Inspección visual de conexiones y 




Reemplazo de elementos 
dañados 
Comprobación del correcto 
funcionamiento de la pantalla LED 
Personal 
capacitado Semestral 




A pesar de que este 






Control de la temperatura de la estancia 
de las baterías 
Propietario/person
al capacitado Anual 
Si la temperatura no ronda 
los 20 °C, adecuar un 
sistema de ventilación que 
permita una temperatura 
estándar 
Limpieza de los bornes con un pañuelo 
seco y limpio antes de realizar las 
conexiones y de forma periódica Propietario Anual - 
Control del estado de las conexiones 
entre las baterías y el inversor de 
corriente  Anual 
Fijación de conectores y 
reemplazo de cableado que 
ha sido recalentado 
Inversor DC/AC 
VE12250IEC 
Mantener de manera 





Lectura de los datos archivados y de la 
memoria de fallos Propietario Mensual - 
Limpieza de los filtros de entrada de 
aire y ventiladores (ruidos) 
Personal 
capacitado Semestral 
Reemplazo de ventiladores 
por otros de menor 
permeabilidad 
Inspección visual de los fusibles y 
seccionadores 
Personal 
capacitado Semestral Reemplazo de fusibles 
Revisión del estado de: interruptores de 
protección, automáticos y potencia 
Personal 
capacitado Anual Reemplazo si existe daño 
Inspección de polvo, suciedad, 
humedad y filtraciones de agua en el 
interior 
Personal 
capacitado Mensual Limpieza del inversor 




capacitado Bimestral Ajuste de los conectores 
Comprobación de anomalías en el 
aislamiento y los bornes 
Personal 
capacitado Semestral 
Cambio de elementos 




4.4. Factibilidad económica 
 
Tras haber realizado la evaluación de resultados técnicos provenientes de las pruebas de campo 
en las empresas Waira: Energía y Transporte Sostenible y Q-Energy Perú, las cuales resultaron 
satisfactorias y congruentes; el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico óptimo para el 
consumo eléctrico de las viviendas no beneficiadas con el suministro de energía eléctrica y la 
evaluación de la necesidad de un Sistema de Protección contra Rayos (SPCR), se procederá a 
realizar evaluaciones de índole económico que permitan establecer la factibilidad económica 
de este tipo de instalación eléctrica para la localidad rural de El Vallecito. Para lograr este 
objetivo, se presentará el proceso de selección de componentes, la evaluación de costos y la 
determinación del tarifario mensual por el servicio eléctrico brindado a través de un sistema 
fotovoltaico. 
 
4.4.1. Selección de componentes del sistema fotovoltaico 
La selección de componentes fue determinada tomando en consideración la demanda 
energética hallada en el proceso de dimensionamiento del sistema fotovoltaico y que puede 
ser apreciada en la Figura 4.27. Además, también se tomó en cuenta la calidad de los 
dispositivos, el precio que presentan en el mercado peruano y una serie de criterios de 
durabilidad que permiten elegir de manera estratégica los modelos de dispositivos que 
conformarán el sistema fotovoltaico. De esta forma, las siguientes tablas demostrarán las 
características y costos de posibles dispositivos a elegir y que pueden ser adquiridos sin 
necesidad de importación. 
 
4.4.1.1. Criterios de durabilidad del panel fotovoltaico 
Para el panel fotovoltaico se evaluó cuatro posibles opciones de empresas peruanas que 
ofrecen este tipo de dispositivo. Todas estas proveen una potencia que oscila entre los 140 W 
y 150 W. Sin embargo, también se consideró indicadores como el coeficiente de temperatura 
Pmpp, que es la reducción de eficiencia del panel cada vez que se incrementa en 1 ºC la 
temperatura, la resistencia al agua y las certificaciones de calidad que presenta tanto el 
producto como la empresa fabricante del mismo. En la Tabla 4.8 se puede observar que se 
seleccionó el panel fotovoltaico ESPC150 debido a que permitirá obtener una producción neta 
mínima de 0.72 KWh/día, lo cual es superior a lo demandado en el dimensionamiento, ofrece 
una eficiencia de 17.6% que es superior a las otras opciones, 25 años de garantía, menor 






Tabla 4.8: Lista de opciones de paneles fotovoltaicos. 














ENERGY ERA SOLAR SOLAR MAX 
Empresa Deltavolt Perú Pro Viento Perú Auto Solar Perú Panel Solar Perú 
Producción neta 
mínima (kW-h/día) 0.68 0.61 0.72 0.68 
Tipo Policristalino Policristalino Policristalino Policristalino 
Dimensiones 
1480 x 660 x 25 
mm 
1330×670×30 
mm 1480 x 670 x 35 mm 1482 x 673 x 35 mm 
Peso 11 Kg 10 Kg 12 Kg 12 Kg 


















Potencia 145W 140W 150W 150W 
Variación de 
potencia +-3% +-3% +-3% +-3% 
Coeficiente de 
temperatura Pmpp -0.43%/°C -0.41%/°C -0.38001%/°C -0.38001%/°C 
Resistencia al agua Empalmes IP67 
Empalmes 
IP65/IP67 Empalmes IP67 - 
Carga de nieve 
(presión) 
2400 Pa - 5400 
Pa 
2401 Pa - 5400 
Pa 5400 Pa - 
Eficiencia 14.66% 15.71% 17.60% 15.71% 
Garantía 25 años 25 años 25 años 10años 
Certificados del 
producto 
IEC 61215, IEC 
61730, CE, 
MCS, UL 1703, 
PV CYCLE 
IEC 61215, IEC 
61730, CE, PV 
CYCLE 
IEC 61215, IEC 
61730, 
CE, ROHS IEC 61215, IEC 61730 





ISO18001 ISO 9001 
ISO9001, ISO 14001, 
ISO 18001 ISO 9001 
Precio (US$) 
[06/2019: 
S/./US$=3.3] 159.50 100.00 108.95 103.03 
 
 
4.4.1.2. Criterios de durabilidad del controlador MPPT 
Dado que el sistema fotovoltaico dimensionado posee una demanda menor a 1 KWh/día, el 
controlador MPPT que requerirá dicho sistema deberá soportar hasta 10 A, dado que la 
corriente de cortocircuito Isc es de 8.82 A, y 22.4 V en corriente continua, al ser el voltaje en 
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circuito abierto Voc 22.4. Estos valores son entregados por el panel fotovoltaico e ingresan 
directamente al controlador MPPT.   
 
Para la selección del control MPPT, se consideró como criterios de durabilidad el grado de 
impermeabilidad, la eficiencia y las protecciones que presenta el dispositivo. Estos mismos 
son tomados en cuenta porque su adecuada elección permitirá la regulación óptima de la 
producción energética y la prevención de anomalías y mantenimientos correctivos. De esta 
manera, se eligió el controlador MPPT modelo LD Solar TD2107, dado que posee una 
eficiencia del 98%, un grado de impermeabilidad IP32 (recomendable IP68) y un costo de US$ 
63.64, el cual es menor que las otras dos opciones. Estos detalles se pueden observar en la 
Tabla 4.9. 
Tabla 4.9: Lista de opciones de controladores MPPT. 










Marca LD SOLAR VICTRON ENERGY SUNSAVER 
Empresa Panel Solar Perú Auto Solar Perú Pro Viento Perú 
Tipo MPPT MPPT MPPT 
Dimensiones 165 × 123 × 46 mm 100 x 113 x 40mm 152 x 55 x 34 mm 
Peso 0.56 Kg 0.5 Kg 0.23Kg 
Tensión nominal 24.12V 24V 24V 
Corriente de carga 
nominal 15A 15A 10A 
Tensión de entrada PV 
máxima 75V 75V 60V 
Potencia de entrada PV 
máxima 190W 220W 1500W 
Carga sobre protección 
Reinicio automático 
cada 30 seg Variable multietapas Variable multietapas (4) 
Autoconsumo <= 25mA 10mA <8mA 
Protecciones 
Batería sobre voltaje, 
Conexión inversa 





   Polaridad inversa de la 
batería, alta temperatura, 




temperatura -24mV/°C -32mV/°C -30mV/°C 
CPU 1.32 bits VE.Direct - 
Grado impermeable IP32 IP43, IP22 IP10 
Eficiencia 98.00% 98.00% 98.00% 
Precio (US$) 




4.4.1.3. Criterios de durabilidad de la batería 
En el caso de la selección de batería, se evaluó, en la parte de dimensionamiento, que se 
necesitará de 3 baterías que trabajen a 12 V y 100 Ah para evitar sobretensiones respecto al 
panel fotovoltaico de 22.4 Voc. Con estas condiciones previamente establecidas, se evaluaron 
ciertos criterios de durabilidad los cuales optimicen el funcionamiento de la batería. Estos 
criterios son: el tiempo de vida del dispositivo, la temperatura de funcionamiento, ya que las 
bajas temperaturas pueden impedir la adecuada carga de la batería y las altas temperaturas 
pueden ocasionar sobrecalentamiento de esta, absorción del gas y las certificaciones de calidad 
del producto. 
 
Tabla 4.10: Lista de opciones de baterías solares. 
  MODELO 
  Ritar RA12100 [53] UPower SPO120 [54] 6-GFM G-100Ah [55] Kaise KBL121000 [56] 
CRITERIOS DE 
DURABILIDAD 
Marca RITAR U-POWER 
SUNBRIGHT 
POWER KAISE 
Empresa Panel Solar Perú Auto Solar Perú Pro Viento Perú Panel Solar Perú 
Capacidad de carga 100 Ah @ 10 h 105 Ah @ 20 h 100 Ah @ 10 h 100 Ah @ 10 h 
Tipo AGM AGM GEL AGM 
Dimensiones 
328 ×172 × 222 
 mm 
345 ×175 × 230 
mm 
330 ×173 × 217 
mm 330 ×171 × 215 mm 
Peso 30 Kg 27.1 Kg 30.8 Kg 29 Kg 
Vida útil 5 años 5 años 10 ~ 12 años 10 años 
Tensión nominal 12V 12 V 12 V 12 V 
Carga máxima 
recomendada 30 A 30 A 25 A 30 A 
Máxima corriente de 
descarga 1000 A (5 sec) - 1500 A (5 sec) 900 A (5sec) 
Voltaje de carga en 
modo flotante 
13.6 - 13.8 
Vdc/unidad - 
13.6 - 13.8 
Vdc/unidad 
12.5 - 13.2 
Vdc/unidad 
Temperatura de 
funcionamiento -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 50 °C -20 °C ~ 60 °C -20 °C ~ 60 °C 
Tipo de terminal Bornes F5/F12 Cobre Cobre Cobre M8 
Mantenimiento No requiere Sí requiere No requiere No requiere 




recombinación - 99% + recombinación 
Garantía 2 años 1 año - 2 años 
Certificados del 
producto UL, CE - UL, CE UL, CE, RE 
Certificados de la 
empresa ISO9002 
ISO9001, 
ISO14001 ISO 9001 ISO9001, ISO14001 
Precio (US$) 
[06/2019: S/./US$=3.3] 169.70 171.33 220.00 175.76 
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Se optó por elegir el modelo de batería Kaise KBL121000 de tipo AGM y 2 años de garantía, 
la cual no requiere de mantenimiento, tiene un tiempo de vida de hasta 10 años, 99% de 
absorción del gas y mayor número de certificados de calidad. Asimismo, a pesar de que el 
costo de esta batería es superior a las otras opciones mostradas en la Tabla 4.10, se eligió la 
misma por presentar referencias considerables por la empresa Waira: Energía y Transporte 
Sostenible.  
 
Por otro lado, con el arreglo de 3 baterías Kaise en serie se obtiene una energía total de 
1944Wh, aplicando el factor de eficiencia del transformador 𝑛 y teniendo en consideración 
que el porcentaje de descarga recomendable de la batería oscila entre el 60% y 80% [59], [60], 
factor denominado como 𝑓𝑏 que para esta tesis será del 60%. Además, las cargas instaladas 
requieren solo de 578Wh, lo que hace posible que existan 1366Wh restantes para ser utilizados 
por una nueva carga como una cocina eléctrica de 2 hornillas y 1000W de potencia [61]. 
 
                                                   𝐸𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 3. 𝑛. 𝑓𝑏𝐼. 𝑉                                                      (4.1) 
𝐸𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 3. (0,9). (0,6). (100). (12) = 1944 𝑊ℎ 
𝐸𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1944𝑊ℎ − 578𝑊ℎ = 1366 𝑊ℎ 
 
Cabe resaltar que esta cocina eléctrica puede ser usada solamente durante 1h en caso de que 
todas las cargas estén conectadas o en uso. Caso contrario, tras el tiempo de uso de la cocina 
eléctrica, la batería podrá volver a cargarse. 
 
4.4.1.4. Criterios de durabilidad del conversor CC/CA 
En el caso del conversor CC/CA, se requiere un dispositivo que permita convertir 22.4 V de 
corriente CC a 220 V en CA con 60 Hz.  Dada esa condición, se fijaron los criterios de 
durabilidad centrados en la eficacia del dispositivo, resistencia a la humedad, protecciones que 
poseen, certificaciones de seguridad y garantía del proveedor. En este sentido, el inversor 
CC/CA Zonhan TW-1500 presenta las condiciones óptimas de diseño con una eficacia máxima 
de 90%, protecciones de fusible externo (se recomienda reemplazo por IP68), garantía de 2 
años y un precio de US$ 120 ofrecido por la empresa Pro Viento Perú. Los detalles se pueden 
observar en la Tabla 4.11. Queda evidenciado para usar el inversor Zonhan TW-1500 se 








Tabla 4.11: Lista de opciones de Conversores CC/CA. 
  MODELO 
  VE12250IEC [57] Zonhan TW-1500 [58] 
CRITERIOS DE 
DURABILIDAD 
Marca VICTRON ENERGY ZONHAN 
Empresa Panel Solar Perú Pro Viento Perú 
Potencia a 25 °C 250 VA 1500 VA 
Potencia pico 400 W 3000 W 
Tensión de entrada DC 18.4 ~ 34 Vdc 21.6 ~ 31 Vdc 
Tensión de salida AC 210 ~ 245 Vac 200 ~ 240 Vac 
Frecuencia 50 Hz o 60 Hz 50 Hz o 60 Hz 
Dimensiones 86 x 165 x 260 mm 315 x 195 x 135 mm 
Peso 2.4 Kg 2.6 Kg 
Eficacia máxima 88% 90% 
Rango de temperatura -40 °C ~ 65 °C -10 °C ~ 50 °C 
Humedad 95% 90% 
Protecciones IP21 Fusible externo 
Seguridad EN-IEC 60335-1/EN-IEC 62109-1 - 
Garantía 2 años 2 años 
Certificados de la empresa ISO 9001 ISO 9001 
Precio (US$) 
[06/2019: S/./US$=3.3] 145.45 120.00 
 
Finalmente, realizando un compilado de los costos de los dispositivos seleccionados, se halla 
un costo total de US$ 1027.97. El costo de accesorios fue recopilado a través de la experiencia 
propia que la empresa Waira: Energía y Transporte Sostenible ofreció y que se detalla en la 
Tabla 4.12. 
Tabla 4.12: Costos totales de los dispositivos del sistema fotovoltaico 
EQUIPO MODELO PRECIO UNITARIO (US$) 
Panel fotovoltaico ESPSC 150 108.95 
Controlador MPPT LD Solar TD2107  63.64 
3 Baterías Kaise KBL121000 527.28 
Conversor CC/CA Zonhan TW-1500 120 
Soporte para panel Sunfer Energy Structures 38.1 
Accesorios Cables unifilares, terminales para cable, 
juego de bornes, fusible, conectores. 
100 





4.4.2. Evaluación de costos 
Para la evaluación de costos, se tomará como referencia la tarifa BT8 establecida para los años 
2018 - 2022 (explicada en el Capítulo 2 de la presente tesis) [18], de tal forma que la tarifa 
mensual que se irá a determinar se encuentre acorde a los parámetros del reglamento tarifario 
actual. Siendo así que en la Figura 4.40 se puede apreciar la conformación de los costos de 
instalación de un sistema fotovoltaico, la cual no solo está determinada por el costo total de 













Figura 4.39: Costo estándar de inversión de una instalación fotovoltaica [18]. 
 
Los valores porcentuales que también son considerados como costos de inversión figuran en 
la Tabla 4.13. Dichas magnitudes son determinadas por el reglamento de Fijación de la Tarifa 
Eléctrica Rural para Suministros no Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos). 
 
Tabla 4.13: Valores porcentuales de los dispositivos del sistema fotovoltaico. 
Indicador 
Valor porcentual en base a los costos netos  
(materiales y recursos) 
%Contratista 25.00% 
Stock %A 6.81% 
Ingeniería %E 11.17% 
Gastos Generales %(E + F) 6.00% 
Interés Intercalario %(E + F + G) 2.50% 
 
En la parte del dimensionamiento del sistema fotovoltaico para la localidad de El Vallecito, se 
halló que la demanda energética diaria de un domicilio alcanzaría los 0.578 KWh/día. Esta 
cifra es muy importante dado que permitirá determinar el tipo de Módulo Fotovoltaico que se 
ajusta al reglamento.  De esta forma, para un mes se requerirá multiplicar el valor diario de 
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demanda energética que es 0.578 KWh/día por 30 días, generando como resultado una 
demanda energética mensual de 17.34 KWh/mes. 
 
Dado que el valor de demanda energética mensual en un domicilio de El Vallecito se encuentra 
dentro del rango de energía demandada (menor a 17.59 KWh/mes) para el tipo de Módulo 
Fotovoltaico BT8-160, la cual se puede observar en la Figura 4.40, se deduce que el análisis 
de costos se realizará en base al tipo de módulo BT8-160 para la región Sierra.  
 
Figura 4.40: Tipos de módulos de sistemas fotovoltaicos [18]. 
 
Con este dato establecido se procederá a calcular los costos totales de instalación. En la tabla 
4.14 se puede observar que el costo de instalación asciende a US$ 1149, en el cual está incluido 
el costo total de materiales que resultó US$ 577.8, mano de obra, transporte y equipos. 
Además, durante el proceso de instalación será necesario el uso de oficinas, vehículos, 
herramientas y equipos que representan un costo de US$ 36.85. Unidos estos costos se obtiene 
el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) que asciende a US$ 1185.85. 
 
Tabla 4.14: Proceso para hallar el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 
Indicador 
Valor monetario en US$ 
(BT8 - 160 para la región 
Sierra) 
Costo de instalación 1149.00 
Incluye los costos de materiales (panel fotovoltaico, 
batería, inversor y controlador), costos de recursos de 
mano de obra,transporte y equipos (servicios de terceros 
para las actividades de instalación).  
Infraestructura y Equipamiento 36.85 
Para la gestión de las actividades: oficinas, almacén, 
vehículos, herramientas, equipos de comunicación y 
equipos de cómputo.  
VNR (Valor Nuevo de Reemplazo) 1185.85 
 
Por otro lado, también se requiere analizar los costos de explotación que están divididos en 
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dos grupos: en cuanto al costo de explotación directo que representa un valor de US$ 106.56, 
se consideran las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en un periodo de 20 
años. Y, en referencia al costo de explotación indirecta que asciende a US$ 7.40, se incluyen 
las actividades de tipo comercial, facturación y cobranza. De esta forma. El costo total de 
explotación resulta un valor de US$ 113.93, el cual se muestra en la Tabla 4.15. 
 
Tabla 4.15: Proceso para hallar el costo de explotación total 
Indicador 
Valor monetario en US$ 
(BT8 - 160 para la región 
Sierra) 
Costo de explotación directo 106.56 
Explotación técnica: actividades de mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo.  
Costo de explotación indirecto 7.40 
Explotación comercial: actividades de facturación, 




4.4.3. Análisis Tarifario 
Con los costos de inversión y explotación anteriormente hallados, se procederá a realizar el 
cálculo tarifario mensual para un domicilio de la localidad de El Vallecito que se beneficie del 
suministro eléctrico a través de un sistema fotovoltaico. Esta tarifa será influida por el 
Procedimiento para la Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros no 
Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos) [18] y la aplicación de la subvención del 77.5% 
proveniente del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) [19]. 
 
Para este análisis, se eligió la alternativa de inversión 100% Estado para un módulo 
fotovoltaico BT8-160 en la región de la Sierra. De esta forma, se establece que los costos 
anuales de dicha instalación ascienden a US$ 160.49, conformados por: la anualidad de 
reposición (bVNR) que representa el costo VNR cuando a éste se le aplica una tasa pasiva del 
2.23% en un periodo de 20 años y que resulta un monto de US$ 46.56. Así también, figura el 
costo anual de explotación que equivale a US$ 113.93, hallado en la Tabla 4.14.  
 
Dado que los costos hallados son para un periodo de un año, es necesario obtener los montos 
mensuales. Para ello, se aplica un factor de amortización de capital de 0.082494 (establecido 
por el reglamento de Fijación de la Tarifa Eléctrica Rural para Suministros no Convencionales) 
al valor de a la anualidad de reposición (bVNR), lo cual resulta un costo de US$ 3.83. Además, 
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el costo anual de explotación deberá ser dividido entre 12 meses, resultando un monto de US$ 
9.49. Al sumar estas dos últimas cifras resultantes, se obtiene un costo mensual total de US$ 
13.32, el cual se muestra en la Tabla 4.16. 
 
Tabla 4.16: Proceso para hallar el tarifario anual y mensual de una instalación fotovoltaica 
  Indicador 
Valor monetario en US$  
(BT8 - 160 para la región Sierra) 
INVERSIÓN 100% ESTADO 
Anual 
Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) 1185.85 
Anualidad de la Reposición (bVNR)  
[tasa pasiva anual de 2.23% y periodo de 
20 años, aplicada a la anualidad del VNR] 46.56 
Costo Anual de Explotación (OyM) 113.93 
Total Costo Anual 160.49 
Mensual 
Costo Mensual bVNR  
[Con factor de amortización de capital 
igual a 0.082494] 3.83 
Costo Mensual OyM  
[Periodo de 12 meses] 9.49 
Total Costo Mensual 13.32 
 
Después de hallar el costo mensual total será posible determinar la tarifa en soles que deberá 
pagar una familia beneficiada por la dotación de energía eléctrica a través de un sistema 
fotovoltaico. Para este procedimiento se tomará como referencia el tipo de cambio al 30 de 
mayo del 2019, en el que US$ 1 equivale a S/. 3.36, tal como figura en la Tabla 4.17. En primer 
lugar, se convertirá el monto del costo mensual en dólares, equivalente a US$ 13.32, a soles, 
equivalente a S/. 44.733. Este cargo fijo representa el monto que una familia pagaría por 
abastecerse del suministro eléctrico a través de instalaciones fotovoltaicas.  
 
Sin embargo, como la localidad de El Vallecito es una comunidad rural y de acceso remoto, 
se encuentra favorecida por el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) [19] que 
subvenciona el 77.5% del cargo fijo mensual para domicilios que tengan consumos energéticos 
mensuales menores a 30 KWh/mes. Según el sistema fotovoltaico dimensionado, el máximo 
consumo energético mensual que alcanzará un domicilio es de 17.34 KWh/mes, lo cual hace 
posible que sea apto para la subvención FOSE. Entonces, aplicando la reducción del 77.5% al 
cargo fijo mensual en soles hallado, se obtiene que una familia deberá pagar un total de 
S/.10.06. Este valor final determina la viabilidad económica de este proyecto. 
 
                                               
3 Tasa de cambio al 30 de mayo del 2019, indicada en la Página Web del Banco Central de Reserva 
del Perú (www.bcrp.gob.pe) 
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Tabla 4.17: Proceso para hallar la tarifa mensual en soles  
Tipo de Cambio (S/./US$) (Al 30 de mayo del 2019) [45] 3.36 
Cargo fijo mensual (US$) 13.32 
Cargo fijo mensual (S/.) 44.73 
Subvención Fose del 77.5% (S/.) 10.06 
 
4.5. Factibilidad Social 
 
Las necesidades sociales son la motivación fundamental que impulsa la búsqueda de 
soluciones eficientes a través de los procesos y herramientas de la ingeniería. Es por eso que, 
en las próximas líneas, se procederá a realizar un análisis social del distrito de Saylla, al cual 
pertenece la localidad de El Vallecito, y que permitirá predecir la factibilidad social de la 
instalación de un sistema fotovoltaico en esta zona rural para el acceso al suministro eléctrico. 
Para esto, se realizará el análisis de línea base en la que se indiquen las condiciones sociales y 
de vida del distrito de Saylla, también se establecerá una escalera de pasos que definan cómo 
la dotación del servicio eléctrico puede influenciar positivamente la vida de los beneficiados. 
Y, finalmente, se realizará una hoja de ruta con las principales acciones a ejecutar para 
potenciar la utilización del sistema fotovoltaico aislado en El Vallecito. 
 
4.5.1. Línea base 
Las estadísticas que se mostrarán a continuación fueron recopiladas de los registros del INEI 
entre los años 2007 y 2017 [44] que fueron los dos últimos censos nacionales.  De esta manera, 
para el año 2015, el distrito de Saylla contaba con una población de aproximadamente 5389 
habitantes, de los cuales 49.16% son mujeres y un 50.84% varones. En la Figura 4.41, se puede 









Figura 4.41: Población estimada en el distrito de Saylla para el año 2015. 
 
Asimismo, dado que esta tesis depende de las condiciones domiciliarias para el 
dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, es necesario evaluar las condiciones de vivienda 
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del lugar. En el Anexo 11 se muestra que el 99% de la población posee una vivienda propia y 
que el total de viviendas al 2007 asciende a 861 hogares. Por otro lado, el material de 
construcción de viviendas que más prevalece en este distrito es el adobe o tapia con un 
porcentaje del 87.09%, lo cual corrobora la elección del dimensionamiento del sistema 
fotovoltaico en base a un plano arquitectónico de una casa típica de adobe. Los demás 
porcentajes figuran en el Anexo 12. 
 
En cuanto al acceso a los servicios básicos, éste es un indicador fundamental a evaluar, debido 
a que la dotación de suministro eléctrico está directamente relacionada con el acceso al agua 
potable y alcantarillado. En la Figura 4.42, se aprecia que solo 323 viviendas tienen acceso al 
agua potable en sus hogares, mientras que las demás se abastecen por pilones, cisternas o el 








Figura 4.42: Acceso al servicio de agua en Saylla, Cusco (2007). 
 
La situación referente al acceso al servicio de alcantarillado es más alarmante, debido a que 
menos del 50% de las viviendas de este distrito, 261 exactamente, cuentan con el acceso al 
servicio público de desagüe en sus domicilios. Dejando al 59.4% de la población sin acceso a 
un sanitario que eleve su calidad de vida y evite la exposición a infecciones diversas. Las 










Figura 4.43: Acceso al servicio de alcantarillado en Saylla, Cusco (2007). 
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Así también, el estilo o forma de cocinar es un indicador relevante para este análisis social 
enfocado en la dotación del servicio eléctrico. Según el Anexo 15, la cocina a leña es la que 
más predomina en las familias de Saylla, siendo 381 viviendas las que recurren a esta 
alternativa de cocina que es considerada como un problema de salud pública, dado que el humo 
de la leña es altamente contaminante para el organismo de las personas4. 
 
De igual manera, el servicio público que adquiere un rol más relevante es el acceso al servicio 
eléctrico. De esta forma, se puede apreciar en la Figura 4.44 que el 84% de la población si 
cuenta con el suministro eléctrico a través de la red pública. Sin embargo, este valor no es 
congruente con las estadísticas nacionales que indican que el 94.85% de la población cuenta 
con el servicio eléctrico. En este sentido, se determina que en el año 2017 (año del último 
censo nacional) aún figuraban 152 familias sin acceso a la electricidad, las cuales forman parte, 











Figura 4.44: Acceso el servicio de electricidad en Saylla, Cusco (2017). 
 
Finalmente, el análisis de acceso a la educación escolar para el año 2015 indica que hubo 816 
matrículas escolares, de los cuales el 52.33% provenía de una población femenina. Estas cifras 






                                               
4 La Organización Mundial de la Salud reconoce al humo de fogones o cocinas a leña como una de las 
principales causas de enfermedades como: cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, neumopatía 
obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Todo esto ocurre debido a que un fogón humeante equivale a 




4.5.2. Escalera de pasos 
 
Tras haber identificado las principales estadísticas sociales que caracterizan al distrito de 
Saylla, se procederá a realizar una escalera de pasos que defina cómo la entrega de un beneficio 
social, en este caso el servicio eléctrico a través de un sistema fotovoltaico puede repercutir en 
los diferentes aspectos de vida de la sociedad de El Vallecito. En el Anexo 18, se muestra el 
diseño de la escalera de pasos que se procederá a desarrollar. 
 
La instalación de un sistema fotovoltaico aislado en una localidad rural, como es El Vallecito, 
no solo se limita a entregar un beneficio de carácter eléctrico. Sino que también, tras su 
instalación y aprovechamiento del servicio, los beneficiarios del suministro eléctrico se 
encontrarán en una situación en la que exista mayor apertura a las oportunidades de diversas 
índoles, que hagan posible que estas mismas personas eleven su calidad de vida y que por 
ende, también incremente su Índice de Desarrollo Humano (IDH). En las siguientes líneas se 
explicará cómo, a partir de la instalación de un sistema fotovoltaico, se puede influir en el 
empoderamiento de una sociedad. 
 
Acceso a los servicios básicos de agua y alcantarillado 
El acceso a la electricidad está intrínsecamente relacionado con el acceso al servicio de agua 
y alcantarillado, siendo así que estos servicios han sido gestionados de manera conjunta a lo 
largo del tiempo. De esta manera, recurrir al uso de tecnología fotovoltaica para satisfacer las 
necesidades de suministro eléctrico en la localidad rural de El Vallecito es también una 
alternativa para integrar planes estratégicos de gestión de recursos hídricos y entrega de 
servicios de agua y alcantarillado a los domicilios de dicha localidad que en la actualidad no 
gozan con estos bienes de carácter obligatorio para una vida digna. Los cuales pueden ser 
subvencionados por el Estado o inversiones privadas provenientes de entidades internacionales 
(Banco Mundial, ONU, BID, FMI, entre otros) y empresas privadas a través del proceso de 
obras por impuesto (OXI). 
 
Educación 
Los conceptos que constituyen el estudio y entendimiento de un sistema fotovoltaico están 
estrechamente ligados a las áreas de Matemáticas, Física, Mecánica, Informática, entre otros. 
A través de la instalación de sistemas fotovoltaicos en los domicilios no conectados a la red 
pública, se fomenta que las escuelas incluyan conceptos básicos de energía, ciencias y medio 
ambiente en la malla curricular y en su desenvolvimiento cotidiano. Asimismo, gracias a este 
tipo de suministro eléctrico, los estudiantes tendrán la oportunidad de empaparse de áreas del 
conocimiento relacionadas a la Ciencia y Tecnología de manera más didáctica, dado que 
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podrán relacionar los conceptos teóricos con la administración de su propia energía. Por otro 
lado, se espera que a partir de la creatividad de los mismos estudiantes se promueva 
alternativas innovadoras para la mejor gestión de su suministro eléctrico y aplicaciones 
relacionadas a la tecnología fotovoltaica. 
 
Salud 
Dado al alto porcentaje de familias que cocinan a leña (54.9%), los casos de enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares son más comunes en esta localidad, debido a que el humo 
proveniente de la quema de leña se aloja fácilmente en los pulmones de las personas 
ocasionando daños similares a la inhalación del humo de cigarro. En este contexto, la 
instalación de sistemas fotovoltaicos se perfila como una medida que promoverá la búsqueda 
de otras alternativas para las actividades de cocina, tales como: uso de cocinas eléctricas, 
cocinas a biogas, cocinas mejoradas o uso de balón de gas. De esta manera, se haría posible 
mejorar la calidad del aire y se reducirían los casos de enfermedades respiratorias y muertes 
prematuras. 
 
Medios de comunicación 
El acceso a la electricidad está también ligado al desarrollo de las telecomunicaciones y vías 
de comunicación entre localidades aledañas. Siendo así que, al dotar de servicio eléctrico a las 
viviendas de El Vallecito, también se promueve que las empresas de telecomunicaciones opten 
por alternativas de electrificación fotovoltaica para la energización de centrales de telefonía y 
antenas en estos sectores de acceso remoto.  
 
Desarrollo e inclusión social 
El acceso a la energía es conocido como la oportunidad de generar desarrollo en una sociedad, 
debido a que este servicio básico promueve el empleo e integra de manera participativa a los 
habitantes de la localidad. En este sentido, la entrega de sistemas fotovoltaicos a las localidades 
rurales es una alternativa que permite proveer de trabajo a sus habitantes, mejorar sus 
condiciones de vida, solidificar sus lazos comunitarios y establecer un vínculo entre el Estado 
y los ciudadanos beneficiados con este servicio. Asimismo, estos pobladores, se benefician 
con una producción energética descentralizada, poco burocrática y sostenible que los 
empodera directamente en actividades productivas y comerciales. 
 
Empoderamiento de la mujer 
Hoy en día, el desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas está estrechamente relacionada con 
el empoderamiento de la mujer, especialmente de las madres, logrando que ellas mismas sean 
las administradoras de su propia energía [7]. Dado el porcentaje de mujeres que habita en la 
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localidad de Saylla, integrar a las madres y mujeres de esta localidad en la gestión del sistema 
fotovoltaico instalado en su domicilio es una alternativa inclusiva y eficiente que les permitirá 
ser capaces de evaluar su producción energética fotovoltaica, darle mantenimiento al mismo y 
prever medidas de protección. De esta forma, las mujeres de esta localidad se convertirán en 
miembros activos e indispensables para el cotidiano ejercicio de la familia y la comunidad.  
 
Medio ambiente 
Recurrir a la implementación del suministro eléctrico a través de sistemas fotovoltaicos 
aislados es una forma de contribuir a la sostenibilidad energética, dado que representa la 
reducción de la dependencia energética proveniente de recursos fósiles y permite reducir las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero [15], los cuales son causantes del cambio climático. 
Por otro lado, esta tecnología aprovecha una fuente de energía infinita que resulta amigable 
con el ecosistema y permite regular los niveles actuales de contaminación del aire y los suelos. 
Agricultura 
Los roles que cumplen las tecnologías fotovoltaicas no solo están centrados en la entrega del 
suministro eléctrico para consumo domiciliario. Hoy en día, las instalaciones fotovoltaicas son 
consideradas como herramientas que facilitan las actividades productivas destinadas a la 
agricultura. Siendo así que, el sector agrícola de El Vallecito puede beneficiarse de la inclusión 
de tecnologías fotovoltaicas en sus procesos agrícolas a través de estrategias de riego por goteo 
o microaspersión que otorga hasta un 90% de eficiencia en el uso de agua, bombeo de agua 
del suelo y secado de materias primas como semillas que requieren de un sistema de 




Conjugando todos los beneficios anteriormente mencionados, aquellas personas beneficiadas 
con un suministro eléctrico proveniente del aprovechamiento de la energía del sol tienen 
mayores oportunidades de realizar actividades productivas y comerciales que antes eran más 
complicadas de realizar. Gracias a la llegada del servicio eléctrico a sus hogares, estas familias 
podrán encontrar mejores oportunidades de estudio que les permitan estar más preparados en 
una materia, mejorar sus actividades económicas como la agricultura, comunicarse con otras 
personas a larga distancia y adquirir la capacidad de integrar su forma de vida y sus actividades 






4.5.3. Hoja de ruta5 
 
Explicado los beneficios sociales que atrae la instalación de un sistema fotovoltaico en El 
Vallecito, se procederá a proponer medidas tangibles que permitan utilizar los sistemas 
fotovoltaicos como una herramienta de desarrollo en los diversos indicadores mencionados en 
la parte de escalera de pasos. Con las estrategias a mencionar, se pretende integrar una solución 
técnica como son las tecnologías fotovoltaicas a los diferentes aspectos de la vida de los 
habitantes de esta localidad, con el objetivo de proporcionarles una mejor calidad de vida y la 
apertura a otras clases de oportunidades a las que no pudieron acceder antes. 
 
● Promover la dotación de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos aislados, 
mediante inversión pública, en las localidades rurales no conectadas a la red pública, 
de remoto acceso y que no estén consideradas dentro del Plan Nacional de 
Electrificación Rural (PNER). 
 
● Evaluar la viabilidad de la instalación de micro redes fotovoltaicas en comunidades 
remotas rurales y de escasa densidad poblacional, de tal manera que esta alternativa 
de electrificación funcione como una fuente de energía para el consumo domiciliario 
y las actividades productivas como la agricultura, ganadería y comercio. 
 
● Analizar la actual tarifa por concepto de suministro eléctrico a través de sistemas 
fotovoltaicos para localidades rurales no conectadas a la red pública que actualmente 
se está gestionando en el Perú, de tal forma que el precio por consumo eléctrico sea 
más favorable en términos económicos para los usuarios que se abastecen de energía 
eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos. 
 
● Instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable para zonas rurales a través 
de tecnologías no tradicionales como reservorios familiares elevados en cada 
domicilio para el acceso al agua durante todo el día. 
 
● Inclusión de alternativas de alcantarillado para sectores rurales que consistan en la 
implementación de servicios higiénicos a través de tanques sépticos mejorados que 
                                               
5 La presente hoja de rutas fue realizada a través del análisis de los lineamientos estratégicos 
relacionados al acceso a servicios básicos y producción energética presentados en la última campaña 
presidencial del año 2016. Para ello, se tomó como base las propuestas de los 4 partidos políticos que 
ocuparon los primeros puestos de la campaña de ese año: Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, 
Frente Amplio y Acción Popular. 
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permitan el tratamiento de aguas residuales y sólidos a través de la conversión de estos 
a lodo estabilizado. 
 
● Escuelas fotovoltaicas: Incorporar las tecnologías fotovoltaicas como alternativa 
secundaria de suministro eléctrico, de manera que los estudiantes tengan la 
oportunidad de aprender de manera empírica sobre el funcionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos y el consumo energético sostenible, además de afianzar sus 
conocimientos teóricos sobre Matemáticas y Ciencias Básicas. Asimismo, estas 
escuelas deberán promover proyectos piloto que tengan el objetivo de recopilar las 
ideas de los estudiantes aporte sobre aplicaciones innovadoras de los sistemas 
fotovoltaicos en su vida cotidiana. 
 
● Cocinas mejoradas y cocinas solares en localidades rurales: inclusión de tecnologías 
sostenibles para las actividades de cocina, como son las cocinas mejoradas o solares 
energizadas por la radiación incidente del sol. Esta medida cumplirá el propósito de 
que los habitantes de la localidad rural de El Vallecito erradiquen la alternativa de 
cocina a leña, la cual es altamente nociva para su salud.  
 
● Negociar con los operadores móviles que forman parte del mercado peruano de las 
telecomunicaciones para que el área de cobertura y la calidad de esta en las zonas 
donde serán instalados los sistemas fotovoltaicos sea el óptimo. Además, plantear 
proyectos duales que incluyan las tecnologías fotovoltaicas en el desarrollo de 
proyectos destinados a la extensión de la red de cobertura. 
 
● Impulsar la sinergia entre los conocimientos ancestrales y tecnologías limpias, como 
los sistemas fotovoltaicos, para permitir una construcción social sostenible e inclusiva. 
Para lograr este objetivo se deberá capacitar a Yachachiq6 en temas de energía y 
tecnologías fotovoltaicas para que ellos mismos sean capaces de transmitir estos 
saberes a otros campesinos y habitantes de las localidades rurales en su lengua propia, 
respetando sus creencias y tradiciones. 
 
● Fomentar el rol de la mujer como gestora de su propia energía a través de la 
capacitación a las madres de las localidades beneficiadas con las tecnologías 
fotovoltaicas, en temas de energía, instalación de sistemas fotovoltaicos, 
mantenimiento de estos y ahorro energético. De esta forma se impulsará la 
                                               
6 Yachachiq: Del Runasimi “campesino que tiene saberes y hace que otro aprenda”. 
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reivindicación del papel de la mujer en las localidades rurales y se hará posible que el 
suministro eléctrico se mantenga en óptimas condiciones durante su funcionamiento. 
 
● Impulsar la utilización de bombas de agua fotovoltaicas como mecanismo de riego de 
cultivos en la localidad de El Vallecito y los secadores solares para la transformación 
de las materias primas a un producto de comercialización final.  
 
● Comercio exterior sostenible: promover el consumo nacional y las exportaciones de 
aquellos productos que incluyen, dentro de su cadena de valor, procedimientos 
































1. A través de la caracterización de los elementos que conforman un sistema fotovoltaico 
aislado (panel fotovoltaico, conversor CC/CC, inversor CC/CA y controlador de carga) en 
el software Matlab, se pudo demostrar que este proceso se convierte en una herramienta 
útil para la evaluación del comportamiento de esta alternativa de electrificación ante 
variables externas ambientales como la temperatura, irradiancia solar y fenómenos 
atmosféricos. Asimismo, a través de los procesos de caracterización unidos a la simulación 
en Matlab, se adquirieron resultados fiables comparados con los valores obtenidos durante 
las pruebas de campo, los cuales posibilitan una selección de dispositivos más eficiente que 
se verá reflejado durante el funcionamiento del sistema fotovoltaico en la localidad para la 
cual fue dimensionada, y ante las condiciones atmosféricas y ambientales del mismo.  
 
2. A través del diseño del algoritmo para la protección contra rayos se determinaron de manera 
cualitativa los tipos de riesgos que vulneran el funcionamiento eléctrico del sistema 
fotovoltaico, estos se encuentran relacionados a la integridad de las personas beneficiadas 
por este sistema y el patrimonio del lugar en el que radican. Estos resultados establecen la 
necesidad de un Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR) para la localidad de El 
Vallecito.  
 
3. El proceso de caracterización de los elementos que conforman el sistema fotovoltaico 
permitió el dimensionamiento favorable de un sistema fotovoltaico para las condiciones 
ambientales y climáticas que presenta la localidad de El Vallecito. Además, con las 
simulaciones realizadas en Matlab, se lograron predecir resultados fiables y óptimos en 
términos de energía producida, los cuales permitirán suministrar un servicio eléctrico de 
calidad a los habitantes de la localidad rural estudiada, tanto en los meses de menor como 
de mayor irradiancia solar. 
 
4. Dado que el sistema fotovoltaico aislado destinado a la localidad de El Vallecito fue 
dimensionado de acuerdo con la demanda energética que una familia de la zona puede 
consumir durante un mes, se hizo posible delimitar de manera más precisa el tipo de módulo 
fotovoltaico BT8 establecido en el documento “Procedimiento para la Fijación de la Tarifa 
Eléctrica Rural para Suministros no Convencionales (Sistemas Fotovoltaicos)”. Así 
también, con el cálculo obtenido por concepto de cargo fijo mensual a pagar por domicilio, 
por concepto de servicio eléctrico, al cual también fue aplicado la subvención tarifaria del 
77.5% establecido por el Fondo Social de Compensación Eléctrica (FOSE) para este tipo 
de localidad y consumo energético mensual, se halló que este beneficio otorgado abarata 
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la cifra tarifaria final. De esta manera, se concluye que esta alternativa de electrificación es 
factible en términos económicos para localidades rurales de acceso remoto y recursos 
económicos escasos.  
 
5. A partir de la instalación de un sistema fotovoltaico para el consumo eléctrico domiciliario, 
resulta posible el impulso de oportunidades de índole social relacionadas con el acceso a 
los servicios básicos como agua y alcantarillado, educación y promoción de la Ciencia y 
Tecnología, salud, mitigación de la contaminación del aire, inclusión social asociada al 
respeto y prevalencia de las prácticas culturales, y empoderamiento de la mujer, los cuales, 
en conjunto, representan el incremento progresivo del Índice de Desarrollo Humano en la 





























Recomendaciones y trabajos futuros 
 
● En la presente tesis se caracterizaron los elementos de un sistema fotovoltaico aislado 
comprendidos en el panel fotovoltaico, conversor DC/DC, inversor DC/AC y controlador 
de carga. Sin embargo, debido a la extensión y complejidad del tema, las baterías solares 
no formaron parte de dicha caracterización, convirtiéndose en una alternativa de 
investigación. 
 
● En el caso de que la localidad materialice su necesidad de suministro del servicio eléctrico 
a través de la instalación de un sistema fotovoltaico para el consumo domiciliario, se 
recomienda realizar mediciones de campo (irradiancia solar, temperatura y humedad), a 
través del uso de piranómetros y sensores de temperatura y humedad relativa, de tal forma 
que estos sean contrastados con los resultados obtenidos a través de las simulaciones 
realizadas en Matlab. 
 
 
● Por otro lado, se recomienda sofisticar esta investigación a través del desarrollo de la 
factibilidad de instalación de micro redes fotovoltaicas en localidades remotas y 
concentradas en actividades productivas de diversas índoles. Se plantea que este trabajo 
futuro pueda incluir la combinación de otras fuentes de energía como la eólica y biomasa.  
 
● También, se propone el desarrollo de un algoritmo que permita el dimensionamiento de un 
Sistema de Protección Contra Rayos (SPCR), a través del método de las Esferas Rodantes 
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2. Anexo 2: Mapa del distrito de Saylla, Cusco a través de Google Earth. 
 
  
3. Anexo 3: Especificaciones técnicas del Sistema Fotovoltaico y sus componentes. 
 
 
Tabla 3.1: Requisitos del Módulo Fotovoltaico. 
 
Requisitos del Módulo Fotovoltaico 
Características 
Generales 
-Debe estar certificado de acuerdo a la norma internacional IEC-61215, IEEE-1262 o equivalente (MFV-CG-1). 
-Debe tener un certificado de garantía del fabricante sobre la potencia pico del módulo fotovoltaico. Debe indicarse 
en el certificado la marca, modelo y potencia pico del módulo y el tiempo de garantía. (MFV-CG-2). 
-Debe estar acompañado por su cartilla de especificaciones técnicas, de uso, Curvas Corriente vs Tensión y factor de 
reducción de capacidad por envejecimiento (MFV-CG-3). 
- Debe estar debidamente etiquetado sobre la superficie inferior del módulo fotovoltaico. Debe indicar: marca, 
modelo, número de serie, denominación comercial, fecha de fabricación, tipo de módulo, tensión nominal, potencia 
máxima (Wp), temperatura normal de operación, tensión  máxima, corriente máxima, tensión de circuito abierto, 
corriente de cortocircuito en CEM. (MFV-CG-4). 
Características 
Físicas 
-Tener un mínimo de 36 células fotovoltaicas, si el módulo se instala en localidades de la costa o amazonía (MFV-
CF-1). 
-En el caso que el módulo fotovoltaico cuente con un marco, este debe ser de aluminio anodizado y rígido. La fijación 
del módulo fotovoltaico a su soporte sólo podrá realizarse mediante tornillos, tuercas, arandelas, etc. (MFV-CF-3). 
-Verificar que no se presenten en el módulo fotovoltaico defectos visibles (MFV-CF-4). 
Protecciones -La caja de conexión debe estar firmemente unida al módulo y contar con dos diodos de “by pass”. Las entradas y 
salidas de los cables deben estar provistos con prensaestopas para lograr una efectiva hermeticidad. El índice de 
protección (IP) debe ser IP54 (MFV-P-1). 
-Los módulos fotovoltaicos deben tener dos diodos de “by pass” (MFV-P-2). 
Características 
Eléctricas 
-La potencia pico (Wp) del módulo fotovoltaico debe ser declarado en CEM (MFV-CE-1). 
-La potencia pico (Wp) del módulo fotovoltaico después de 20 años de operación, no debe ser inferior al 20 % de su 
potencia inicial. (MFV-CE-2). 
-La tensión del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico, a una temperatura ambiente igual a la máxima 


















Requisitos del Controlador de Carga 
Características 
Generales 
-Etiquetado con indicaciones como el nombre de fabricante, modelo, número de serie, denominación comercial, 
capacidad en del generador fotovoltaico y del consumo y la tensión nominal de operación (C-CG-1). 
-Debe contar con: su cartilla de especificaciones técnicas, instalación, de operación  y mantenimiento, de seguridad 
personal y los certificados de 
  
 










garantía solicitados (C-CG-2). 
-Debe funcionar bajo las condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado el SFV. Las 
características técnicas del controlador deben ser iguales o superiores a las solicitadas (C-CG-3). 
-La vida útil del controlador no debe ser menor a 10 años (C-CG-4). 
Características 
Físicas 
-La superficie del controlador de carga debe ser de material inoxidable o arenado y pintado al horno, con doble base 
anticorrosiva o similar (C-CF-1). 
-Los terminales del controlador deben ser de fácil acceso, estar claramente indicados sus polaridades y el componente 
a ser conectado. Debe ser concordante con la presentada en el diagrama eléctrico (C-CF-2). 
-El fusible debe ser fácilmente cambiable, sin requerir el uso de herramientas y sin necesidad de destapar el 
controlador (C-CF-3). 
-Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás elementos accesorios deben ser de material inoxidable (C-CF-4). 
Protecciones -La caja del controlador debe poseer un índice de protección IP 53 (instalados en regiones amazónicas o en ceja de 
selva que no superen los 2300 msnm). El volumen mínimo de esta caja  debe ser equivalente a 2 veces al volumen 
del controlador. La instalación del controlador debe realizarse en el centro de la pared posterior de la caja, dejando 
espacios suficientes (mínimo 3 cm) a cada lado del controlador (C-P-1). 
-De no contar el controlador con una protección electrónica, este debe ser protegido mediante fusibles (C-P-2). 
-Debe contar con protecciones contra corrientes inversas (C-P-3). 
-Debe estar protegido contra inversiones de polaridad en cualquier línea (generador fotovoltaico, batería y consumo) 
(C-P-4). 
-Debe contar con protecciones contra cortocircuito en las líneas de consumo y de batería (C-P-5). 
-Debe estar protegido contra sobrecargas (C-P-6). 
Características 
Eléctricas 
-La “Tensión de desconexión del consumo” debe corresponder al valor de la profundidad  de descarga máxima y la 
tasa de descarga especificada (C-CE-1). 
-La “tensión de reposición del consumo” debe ser 0,8 V a 1 V superior a la “tensión de desconexión del consumo” 
(C-CE-2). 
-La “tensión de alarma por proximidad de desconexión del consumo” no debe ser mayor a 0,5 V ni menor a 0,2 V 
en relación a la “tensión de desconexión del consumo” (C-CE-3). 
-La “tensión de desconexión de carga” para los controladores de carga tipo on/ off debe estar en el rango de 14,2 V 
y 14,5 V a 25 oC, y para el tipo PWM en el rango de 13,8 V y 14,1 V a 25 oC (C-CE-4). 
-La “tensión de reposición de carga” para los controladores on/off debe ser 0,8 V a 1 V menor a la “Tensión de 
desconexión de carga” (C-CE-5). 
-Las tensiones no deben modificarse en más de 1 % producto de la variación de la corriente (C-CE-6). 
-Las caídas internas de tensión entre cualquiera de los terminales del controlador deben ser de 4 %, como máximo 
(C-CE-7). 
-El autoconsumo del controlador en cualquier condición climática, geográfica y de funcionamiento solicitado no 
debe exceder el dos por mil (2 %o) de su capacidad nominal de carga (C-CE-8). 
-El factor de corrección debe estar entre -18 mV/oC y -30 mV/oC (C-CE-9). 
-No debe producir ruído o interferencias en otros componentes a una distancia de más de 50 cm 
(C-CE-10). 
-Debe ser automático. El dispositivo de información visual podrá ser apagado o encendido manualmente (C-CE-11). 
  
Tabla 3.3: Requisitos de la Batería. 
 
Requisitos de la Batería 
Características 
Generales 
-Debe estar debidamente etiquetada sobre la superficie (lateral o superior) de la batería. Debe constar en ella la marca, 
modelo, número de serie denominación comercial, fecha de fabricación, tensión nominal y capacidad en A.h para 
una determinada cantidad de horas de la descarga que 
también debe ser indicada (B-CG-1). 
-Debe estar acompañada de su cartilla de especificaciones técnicas, de operación y mantenimiento, de instalación y 
los certificados de garantía solicitados. Las especificaciones deben incluir las informaciones presentadas en la 
etiqueta, la densidad del electrolito, las curvas de carga y descarga para distintos números de horas, como mínimo 
para 10, 20 y 100 horas (B-CG-2). 
-La batería debe funcionar bajo las condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado el SFV. 
Las características técnicas de la batería en esas condiciones deben ser igual o superior a las solicitadas (B-CG-3). 
Características 
Físicas 
-Debe contar con algún dispositivo de fijación como parte integral de la caja de la batería que facilite el transporte 
de la batería con seguridad (B-CF-1). 
-La polaridad debe estar señalizada sobre la caja de la batería al lado de cada terminal mediante una impresión en 
bajo o alto relieve con las siguientes simbologías, “+” para la polaridad positiva y “-” para la polaridad negativa (B-
CF-2). 
-Los terminales de la batería deben ser fijados a los cables mediante pernos, los cuales deben ser entregados con sus 
respectivas arandelas y tuercas (B-CF-3). 
-Las tapas de la batería deben poder ser retiradas manualmente sin mayores dificultades y sin necesidad de 
herramientas (B-CF-4). 
-La densidad del electrolito debe estar entre 1,20 g/cm3 y 1,229 g/cm3 en regiones con temperaturas promedio 
superiores a 30 oC, 1,23 g/cm3 y 1,25 g/cm3 en regiones con temperaturas promedio que se encuentren entre 15 
oCy30oCy1,26g/cm3 (B-CF-5). 
-Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás elementos accesorios deben ser de material inoxidable (B-CF-6). 
Características 
Eléctricas 
-Debe tener la capacidad solicitada en Ah con un factor de corrección de la capacidad por temperatura de 1%/ºC . La 























Tabla 3.4: Requisitos del Conversor CC/CA. 
 
Requisitos del Conversor CC/CA 
Características 
Generales 
-Debe estar debidamente etiquetado sobre la superficie del inversor y conteniendo el nombre del fabricante, modelo, 
número de serie, denominación comercial, tensión de entrada, tensión de salida, potencia nominal y el diagrama 
eléctrico, el cual debe mostrar claramente la localización de los terminales para hacer las conexiones en corriente 
continua y alterna (I-CG-1). 
-El inversor debe estar acompañado por su cartilla de especificaciones técnicas, de instalación, de operación y 
mantenimiento, de seguridad personal y los certificados de garantía solicitados (I-CG-2). 
-Debe funcionar bajo las condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado el SFV. Las 
características del inversor en estas condiciones deben ser iguales o superiores a lo solicitado (I-CG-3). 
Características 
Físicas 
-La superficie del inversor debe ser de material inoxidable o arenado y pintados al horno, con doble base anticorrosiva 
(I-CF-1). 
-La polaridad de los terminales del lado CC y CA deben estar identificados claramente sobre la superficie del inversor 
(I-CF-2). 
-En el caso que el inversor sea protegido mediante fusibles o elementos similares, la localización del fusible debe 
estar claramente identificada y debe poder ser cambiado por el usuario de forma simple, sin necesidad de abrir el 
inversor o del uso de herramientas (I-CF-3). 
-De no poseer el inversor una protección electrónica, ésta debe ser garantizada mediante fusibles. El fusible debe ser 
fácilmente cambiable (I-CF-4) . 
-Se debe tener acceso a la placa electrónica del inversor, debiendo ser posible identificar sus dispositivos a fin de que 
pueda ser reparado localmente. De ninguna manera debe encontrarse sellado o su placa o dispositivos cubiertos con 
algún material (I-CF-5). 
-El inversor debe contar con un interruptor para el encendido o apagado del equipo (I-CF-6). 
-Todos los terminales, tuercas y demás elementos deben ser de material inoxidable (I-CF-7). 
Protecciones -Debe estar protegido contra cualquier apagado repentino en la alimentación en CC en todo el rango de tensiones de 
entrada de11,4V a 13,8V y para cualquier factor de carga (I-P-1). 
- Debe estar protegido contra inversiones de polaridad a la entrada del inversor (I-P-2). 
-La caja del inversor debe poseer, como mínimo, un índice de protección IP 53 para regiones amazónicas o en ceja 
de selva que no superen los 2 300 msnm. El volumen mínimo de esta caja debe ser equivalente a 2 veces al volumen 
del inversor. La instalación del inversor debe realizarse en el centro de la pared posterior de la caja (I-P-3). 
Características 
Eléctricas 
-La distorsión harmónica total en tensión del inversor debe ser inferior a 5 % en relación a la tensión fundamental 
RMS de la forma de onda para cualquier factor de carga y para todo el rango de tensiones de entrada de 11,4V a 
13,5V (I-CE-1). 
-El autoconsumo del inversor en modo de espera o en vacío, debe ser menor que 3 % de la potencia de consumo 
nominal del inversor para cualquier factor de carga y para todo el rango tensiones de entrada de 11,0V a 13,5V (I-
CE-2). 
-Debe tener una eficiencia superior al 80 % para factores de carga entre 15% y 90 % para el rango de tensiones de 
entrada de 11,4 V a 13,5 V para cualquier condición de funcionado solicitado (I-CE-3). 
-La tensión de salida en corriente alterna se debe mantener entre ±10 % del valor nominal, para cualquier factor de 
carga y para todo el rango de tensiones de entrada de 11,4V a 13,5V (I-CE-4). 
-La frecuencia nominal se debe mantener entre ± 5 % del valor nominal para cualquier factor de carga y para todo 
el rango de tensiones de entrada de 11,4 V a 13,5 V (I-CE-5). 
-La tensión de desconexión del consumo debe ser mayor a 11,4 V y menor a 11,7V (I-CE-6). 
-La tensión de alarma por corte inminente del consumo debe estar entre 11,82 V y 12,0V (I-CE-7). 




Tabla 3.5: Requisitos del Convertidor CC/CC. 
 
Requisitos del Convertidor CC/CC 
Características 
Generales 
-Debe estar etiquetado sobre la superficie del convertidor CC/CC, conteniendo el nombre del fabricante, modelo, 
denominación comercial, tensión de entrada, tensiones de salida y capacidad (CV-CG-1). 
-Debe estar acompañado por: la cartilla de especificaciones técnicas, de instalación, operación y mantenimiento y los 
certificados de garantía solicitados (CV-CG-2). 
-El tiempo de vida de los convertidores CC/CC debe ser superior a 5 años (CV-CG-3). 
-El convertidor debe funcionar bajo las condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado el SFV. 




-Todos los terminales del convertidor, deben permitir una fácil conexión de cables de, por lo menos, 2,5 mm2 de 
sección (CV-CF-1). 
-Debe ser de estado sólido o de resistencia de divisores de tensión (CV-CF-2). 
-La selección de las tensiones debe realizarse mediante la presión de interruptores o el giro de una perilla (CV-CF-3). 
-Los terminales del convertidor deben ser de fácil acceso y sus polaridades y el componente a ser conectado estar 
claramente indicados (CV-CF-4). 
-De no poseer el convertidor una protección electrónica, ésta debe ser garantizada mediante fusibles. El fusible debe ser 
fácilmente cambiable, sin requerir el uso de herramientas y sin necesidad de destapar el controlador (CV-CF-5). 
-La superficie del convertidor debe ser de material inoxidable o en su defecto arenado y pintados al horno, con doble 
base anticorrosiva o similar (CV-CF-6). 
-Los terminales de conexión del convertidor deben indicar claramente el componente a conectar y su respectiva 
polaridad (CV-CF-7). 
-Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás elementos accesorios deben ser de material inoxidable (CV-CF-8). 
Características 
Eléctricas 
-Debe funcionar con una tensión de entrada entre 11,0 V y 15,0 V (CV-CE-1). 
-El convertidor debe suministrar tensiones de salida de 9,0 V, 6,0 V y 3,0V (CV-CE-2). 
-El autoconsumo del convertidor no debe exceder los 10 mA (CV-CE-3). 
-Debe resistir sin presentar daños al circular una corriente equivalente a la solicitada durante 1 hora en cualquier 
condición climática o geográfica solicitada (CV-CE-4). 





-Debe estar protegido contra sobrecargas (CV-P-1). 
-Debe estar protegido contra una inversión de polaridad en la línea del controlador como en la del consumo (CV-P-2). 
-La caja del convertidor debe poseer un índice de protección IP 53 para regiones amazónicas. La caja 
debe ser equivalente a 2 veces al volumen del convertidor. La instalación del convertidor debe realizarse en el centro 
de la pared posterior de la caja, dejando espacios suficientes (mínimo 3 cm) a cada lado del convertidor (CV-P-3). 




Tabla 3.6: Requisitos de las luminarias. 
 
Requisitos de la Luminaria en CC 
Características 
Generales 
-La luminaria debe estar debidamente etiquetada sobre la superficie de la luminaria y conteniendo el nombre del 
fabricante, modelo, denominación comercial, tensión de entrada, potencias del reactor y de la lámpara y el flujo 
luminoso (L-CG-1). 
-Cada luminaria debe estar acompañada por: cartilla de especificaciones técnicas, de instalación, operación y 
mantenimiento, de seguridad personal y los certificados de garantía solicitados (L-CG-2). 
- En el caso que la luminaria posea un tubo fluorescente recto o del tipo PL, éstos deben estar comercialmente 
disponibles en las cercanías del lugar de la instalación (L-CG-3). 
- La luminaria debe funcionar bajo las condiciones climáticas y geográficas de la región donde será instalado el SFV. 




-La polaridad de los terminales o de los cables de conexión debe estar claramente identificada sobre la superficie de la 
luminaria (L-CF-1). 
-En el caso de que la luminaria posea un fluorescente recto o del tipo PL, ésta debe ser desmontable (L-CF-2). 
-La superficie debe ser de material resistente a la oxidación o en su defecto arenado y pintado al horno, con doble 
base anticorrosiva (L-CF-3). 
-El proceso de limpieza de la luminaria no debe presentar peligro de causar heridas ni de desprendimiento de la pintura 
o material de la cubierta (L-CF-4). 
-La forma de la luminaria debe permitir una instalación fácil (L-CF-5). 
-Los electrodos de las lámparas no deben estar conectados a los elementos de fijación de las luminarias (L-CF-6). 
-Los difusores, reflectores, cubiertas, etc. deben poder desmontarse fácilmente por el usuario, para el reemplazo de las 
lámparas o para limpieza (L-CF-7). 
-Los terminales de la luminaria deben ser de fácil acceso y sus polaridades estar indicadas (L-CF-8). 
-Todos los terminales, tuercas y demás elementos deben ser de material inoxidable (L-CF-9). 
Protecciones -Debe estar protegida contra inversiones de polaridad (LP-1). 
-Debe funcionar por tiempo indeterminado sin lámpara (LP-2). 
-Debe funcionar por tiempo indeterminado luminarias. con la lámpara quemada (LP-3). 
-La luminaria debe poseer, como mínimo, deben poder desmontarse un índice de protección IP 53 para regiones 
amazónicas o en ceja de selva que no superen los 2300 msnm (LP-4). 
Características 
Eléctricas 
-El balasto debe asegurar un encendido seguro y regulado en el rango de tensiones de 11,0V a 15,0V para cualquier 
condición de operación especificada (L-CE-1). 
-No debe producir ningún tipo de ruido o interferencia en otros componentes o cargas de consumo a más de 1,0m en 
todo el rango de tensiones de 11,0 a 15,0V (L-CE-2). 
-La temperatura en la superficie de la luminaria debe ser inferior a los 50ºC (L-CE-3). 
-La potencia CC mínima requerida en la entrada del balasto debe ser el 90 % del valor nominal de la lámpara a la 
tensión nominal del balasto (L-CE-4). 
-El número de ciclos de la luminaria debe ser superior a 5 000 ciclos para la menor temperatura especificada (L-CE-5). 
-El consumo de la luminaria con tubos fluorescente rectos o del tipo PL al operar sin su lámpara fluorescente, debe ser 
menor al 20 % de su consumo nominal a su tensión nominal (L-CE-6). 
  
4. Anexo 4: Efecto fotoeléctrico en una célula fotovoltaica 
  
5. Anexo 5: Electrical parameters at Standard Test Conditions para el panel 
fotovoltaico YL145P-17b 
  
6. Anexo 6: Panel fotovoltaico YL145P-17b del Laboratorio de Energía PUCP 
 
  
7. Anexo 7: Código de programación en Matlab para la protección contra rayos 
 
 
function [rpta1,rpta2,rpta3,rpta4] = gestion_riesgo(L,W,preg1,preg2) 
 
 
L = input('Digite la longitud de la estructura: ') 
W = input('Digite lel ancho de la estructura: ') 
Ll = 1000; %Longitud de la sección de la línea 
 
Ng = 4; %Densidad de descargas a tierra de los rayos 
Ai = 4000.*Ll; %Superficie de captación de descargas cerca de una línea 
Al = 40.*Ll ; %Superficie de captación de descargas de una línea 
Am = 2*500.*(L + W) + 3.1416*500^2; %Zona de influencia de las descargas cerca de una 
estructura 
Ci = 0.5; %Factor de Instalación de la línea 
Ce = 1; %Factor del medio ambiente 
Ct = 1; %Factor del tipo de línea para un transformador de AT/BT en una línea 
 
 
Nd = 1.03*10^(-2); %Número de eventos peligrosos debido a descargas en la estructura 
Ni = Ng.*Ai.*Ci.*Ce.*Ct.* 10^(-6); %Número de eventos peligrosos debido a descargas 
cerca de la línea 
Nl = Ng.*Al.*Ci.*Ce.*Ct.* 10^(-6); %Número de eventos peligrosos debido a descargas en 
una línea 
Ndj = 0; %Número de eventos peligrosos debido a descargas en las estructuras adyacentes 
Nm = Ng.*Am.*10^(-6); %Número de eventos peligrosos debido a descargas cerca de una 
estructura 
 
Ks1 = 10^(-4); %Factor correspondiente a la efectividad del apantallamiento de la estructura 
Ks2 = 10^(-4); %Factor correspondiente a la efectividad del apantallamiento de las pantallas 
internas en la estructura 
Ks3 = 1; %Factor correspondiente a las características del alambrado interno 
Ks4 = 0.4; %Factor correspondiente a la tensión de impulso soportada de un sistema 
 
 
Pta = 1; %Probabilidad de reducir PA dependiendo de las medidas de protección contra la 
tensión de toque y de paso 
  
Pdps = 1; %Probabilidad de reducir PC, PM, PW y PZ cuando un sistema coordinado de 
DPS está instalado. 
Cld = 1; %Factor dependiente de las condiciones de apantallamiento, puesta a tierra y 
aislamiento de la línea para las descargas en la línea 
Cli = 1; %Factor dependiente de las condiciones de apantallamiento, puesta a tierra y 
aislamiento de la línea para las descargas cerca de la línea 
Pms = (Ks1.*Ks2.*Ks3.*Ks4).^(2); %Probabilidad de reducir PM dependiendo del 
apantallamiento, el alambrado y la tensión soportada del equipo 
Ptu = 1; 
Peb = 1; %Probabilidad de reducir PU y PV dependiendo de las características de la línea y 
de la tensión soportada del equipo cuando la conexión equipotencial está instalada. 
Pld = 1; %Probabilidad de reducir PU, PV y PW dependiendo de las características de la 
línea y de la tensión soportada del equipo (descargas en la línea conectada) 
Pli = 0.3; %Probabilidad de reducir PZ dependiendo de las características de la línea y de la 
tensión soportada de los equipos (descargas cerca de una línea conectada) 
Pb = 1; %Probabilidad de daño físico en una estructura (descargas en una estructura) 
Pa = Pta.*Pb; %Probabilidad de heridas en los seres vivientes por choque eléctrico 
(descargas en una estructura) 
Pc = Pdps.*Cld; %Probabilidad de falla de los sistemas internos (descargas en una 
estructura) 
Pm = Pdps.*Pms; %Probabilidad de falla de los sistemas internos (descargas cerca de una 
estructura) 
Pu = Ptu.*Peb.*Pld.*Cld; %Probabilidad de heridas a los seres vivos por choque eléctrico 
(descargas a una línea conectada) 
Pv = Peb.*Pld.*Cld;%Probabilidad de daño físico a una estructura (descargas a una línea 
conectada) 
Pw = Pdps.*Pld.*Cld;%Probabilidad de falla de los sistemas internos (descargas en una línea 
conectada) 
Pz = Pdps.*Pli.*Cli;%Probabilidad de falla de los sistemas internos (descargas cerca de una 
línea conectada) 
 
rt = 10^(-2); %Factor de reducción asociado con un tipo de superficie 
Lt = 10^(-2); %Pérdidas debido a heridas por choque eléctrico 
nz = 28; %Número de personas potencialmente en peligro (víctimas o usuarios del servicio) 
nt = 4; %Número total de personas esperado (o de usuarios servidos) 
  
tz = 16; %Duración en horas por año que las personas están presentes en un lugar peligroso 
rp = 1; %Factor de reducción de las pérdidas debido a las provisiones contra el incendio 
rf = 10^(-2); %Factor de reducción de las pérdidas dependiendo del riesgo de incendio 
hz = 1; %Factor de aumento de las pérdidas cuando un peligro especial está presente. 
Lf = 10^(-1); %Pérdidas en la estructura debido a daños físicos 
Lo = 10^(-1); %Pérdidas en una estructura debida a la falla de los sistemas internos 
 
 
La1 = (rt.*Lt.*nz./nt).*(tz./8760);%Pérdidas 1 debido a heridas en los seres vivos por choque 
eléctrico (descargas en la estructura) 
La4 = rt.*Lt;%Pérdidas 4 debido a heridas en los seres vivos por choque eléctrico (descargas 
en la estructura) 
Lb1 = (rp.*rf.*hz.*Lf.*nz./nt).*(tz./8760); %Pérdidas 1 en la estructura relacionadas al daño 
físico (descargas en la estructura) 
Lb2 = (rp.*rf.*Lf.*nz./nt);%Pérdidas 2 en la estructura relacionadas al daño físico (descargas 
en la estructura) 
Lb3 = (rp.*rf.*Lf);%Pérdidas 3 en la estructura relacionadas al daño físico (descargas en la 
estructura) 
Lb4 = rp.*rf.*Lf;%Pérdidas 4 en la estructura relacionadas al daño físico (descargas en la 
estructura) 
Lc2 = (Lo.*nz./nt); %Pérdidas 2 relacionadas a falla de los sistemas internos (descargas en la 
estructura) 
Lc4 = Lo; %Pérdidas 4 relacionadas a falla de los sistemas internos (descargas en la 
estructura) 
Lm2 = (Lo.*nz./nt); %Pérdidas 2 relacionadas a la falla de los sistemas internos (descargas 
cerca de la estructura) 
Lu1 = (rt.*Lt.*nz./nt).*(tz./8760); %Pérdidas 1 debido a heridas en los seres vivos por 
choque eléctrico (descargas en la línea) 
Lu4 = rt.*Lt; %Pérdidas 4 debido a heridas en los seres vivos por choque eléctrico 
(descargas en la línea) 
Lv1 = (rp.*rf.*hz.*Lf.*nz./nt).*(tz./8760); %Pérdidas 1 en una estructura debido a daños 
físicos (descargas en la línea) 
Lv2 = (rp.*rf.*Lf.*nz./nt); %Pérdidas 2 en una estructura debido a daños físicos (descargas 
en la línea) 
Lv3 = (rp.*rf.*Lf); %Pérdidas 3 en una estructura debido a daños físicos (descargas en la 
línea) 
  
Lv4 = rp.*rf.*Lf; %Pérdidas 4 en una estructura debido a daños físicos (descargas en la 
línea) 
Lw2 = (Lo.*nz./nt); %Pérdidas 2 relacionadas a las fallas en los sistemas eléctricos 
(descargas en la línea) 
Lw4 = Lo; %Pérdidas 4 relacionadas a las fallas en los sistemas eléctricos (descargas en la 
línea) 
Lz2 = (Lo.*nz./nt); %Pérdidas 2 relacionadas a las fallas en los sistemas internos (descargas 
cerca de la estructura) 
Lz4 = Lo; %Pérdidas 4 relacionadas a las fallas en los sistemas internos (descargas cerca de 
la estructura) 
 
Ra1 = Nd.*Pa.*La1; %Componente del riesgo 1 (heridas a los seres vivos ? descargas en la 
estructura) 
Rb1 = Nd.*Pb.*Lb1; %Componente del riesgo 1 (daños físicos en una estructura ? descargas 
en la estructura) 
Ru1 = (Nl + Ndj).*Pu.*Lu1; %Componente del riesgo 1 (heridas a los seres vivos ? 
descargas a la línea conectada) 
Rv1 = (Nl + Ndj).*Pv.*Lv1; %Componente del riesgo 1 (daños físicos a la estructura ? 
descargas a la línea conectada) 
Rb2 = Nd.*Pb.*Lb2; %Componente del riesgo 2 (daños físicos en una estructura ? descargas 
en la estructura) 
Rc2 = Nd.*Pc.*Lc2; %Componente del riesgo 2 (Fallas de los sistemas internos ? descargas 
en la estructura) 
Rm2 = Nm.*Pm.*Lm2; %Componente del riesgo 2 (Fallas de los sistemas internos ? 
descargas cerca de la estructura) 
Rv2 = (Nl + Ndj).*Pv.*Lv2; %Componente del riesgo 2 (daños físicos a la estructura ? 
descargas a la línea conectada) 
Rw2 = (Nl + Ndj).*Pw.*Lw2; %Componente del riesgo 2 (Falla de los sistemas internos ? 
descargas a la línea conectada) 
Rz2 = Ni.*Pz.*Lz2; %Componente del riesgo 2 (Falla de los sistemas internos ? descargas 
cerca de una línea) 
Rb3 = Nd.*Pb.*Lb3; %Componente del riesgo 3 (daños físicos en una estructura ? descargas 
en la estructura) 
Rv3 = (Nl + Ndj).*Pv.*Lv3; %Componente del riesgo 3 (daños físicos a la estructura ? 
descargas a la línea conectada) 
  
Ra42 = Nd.*Pa.*La4; % Componente del riesgo 4 (heridas a los seres vivos ? descargas en la 
estructura) Con posible pérdida de animales 
Rb4 = Nd.*Pb.*Lb4; %Componente del riesgo 4 (daños físicos en una estructura ? descargas 
en la estructura) 
Rc4 = Nd.*Pc.*Lc4; %Componente del riesgo 4 (Fallas de los sistemas internos ? descargas 
en la estructura) 
Ru42 = (Nl + Ndj).*Pu.*Lu4; %Componente del riesgo 4 (heridas a los seres vivos ? 
descargas a la línea conectada) Con posible pérdida de animales 
Rv4 = (Nl + Ndj).*Pv.*Lv4; %Componente del riesgo 4 (daños físicos a la estructura ? 
descargas a la línea conectada) 
Rw4 = (Nl + Ndj).*Pw.*Lw4; %Componente del riesgo 4 (Falla de los sistemas internos ? 
descargas a la línea conectada) 
Rz4 = Ni.*Pz.*Lz4; %Componente del riesgo 4 (Falla de los sistemas internos ? descargas 
cerca de una línea) 
 
R1 = Ra1 + Rb1 + Ru1 + Rv1; % Riesgo de pérdidas de vidas humanas en una estructura 
R2 = Rb2 + Rc2 + Rm2 + Rv2 + Rw2 + Rz2; % Riesgo de pérdida del servicio al público en 
una estructura 
R3 = Rb3 + Rv3; % Riesgo de pérdidas de patrimonio cultural en una estructura 
R4 = Ra42 + Rb4 + Rc4 + Ru42 + Rv4 + Rw4 + Rz4; % Riesgo de pérdidas de valor 
económico en una estructura 
 
RT1 = 10^(-5); 
RT2 = 10^(-3); 
RT3 = 10^(-4); 
RT4 = 10^(-3); 
 
 
rpta1 = 'Estructura protegida'; 
rpta2 = 'Instalar otras medidas de protección'; 
rpta3 = 'Instalar el SMPI adecuado'; 




preg1 = input('Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: ') 
if preg1 == 1 
  
presg2 = input('Digite 1 si se instaló un SMPI, sino digite 0: ') 






















preg1 = input('Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: ') 
if preg1 == 1 
presg2 = input('Digite 1 si se instaló un SMPI, sino digite 0: ') 






















preg1 = input('Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: ') 
if preg1 == 1 
presg2 = input('Digite 1 si se instaló un SMPI, sino digite 0: ') 



















preg1 = input('Digite 1 si se instaló un SPCR, sino digite 0: ') 
if preg1 == 1 
preg2 = input('Digite 1 si se instaló un SMPI, sino digite 0: ') 


























9. Anexo 9: Reporte de producción energética de un arreglo de 10 paneles fotovoltaicos en el 
Ministerio de Energía Minas del Perú proporcionado por la empresa Q-Energy Perú 
 









Generación fotovoltaica neta 
(16.5% de eficiencia) [Wpp]x 
panel 
Temperatura (º C) 
0:15 0 0 0 18 
0:30 0 0 0 18 
0:45 0 0 0 18 
1:00 0 0 0 18 
1:15 0 0 0 18 
1:30 0 0 0 18 
1:45 0 0 0 18 
2:00 0 0 0 18 
2:15 0 0 0 18 
2:30 0 0 0 18 
2:45 0 0 0 18 
3:00 0 0 0 18 
3:15 0 0 0 18 
3:30 0 0 0 18 
3:45 0 0 0 18 
4:00 0 0 0 18 
4:15 0 0 0 18 
4:30 0 0 0 18 
4:45 0 0 0 18 
5:00 0 0 0 18 
5:15 0 0 0 18 
5:30 0 0 0 18 
5:45 0 0 0 18 
6:00 0 0 0 18 
6:15 0 0 0 18 
6:30 26 2.6 0.429 18 
6:45 66 6.6 1.089 18 
7:00 112 11.2 1.848 18 
7:15 206 20.6 3.399 18 
7:30 284 28.4 4.686 18 
7:45 360 36 5.94 18 
8:00 423 42.3 6.9795 18 
8:15 557 55.7 9.1905 18 
8:30 723 72.3 11.9295 18 
8:45 843 84.3 13.9095 18 
  
9:00 907 90.7 14.9655 19 
9:15 1.085 108.50 17.9025 19 
9:30 1.277 127.70 21.0705 19 
9:45 1.551 155.10 25.5915 19 
10:00 1.818 181.80 29.997 20 
10:15 2.052 205.20 33.858 20 
10:30 2.272 227.20 37.488 20 
10:45 2.531 253.10 41.7615 20 
11:00 2.553 255.30 42.1245 20 
11:15 2.652 265.20 43.758 20 
11:30 2.7 270.00 44.55 20 
11:45 2.708 270.8 44.682 20 
12:00 2.733 273.3 45.0945 20 
12:15 2.744 274.4 45.276 20 
12:30 2.732 273.2 45.078 20 
12:45 2.489 248.9 41.0685 20 
13:00 2.069 206.9 34.1385 20 
13:15 2.124 212.4 35.046 20 
13:30 1.953 195.3 32.2245 20 
13:45 1.81 181 29.865 20 
14:00 1.721 172.1 28.3965 20 
14:15 1.422 142.2 23.463 20 
14:30 1.4 140 23.1 20 
14:45 1.338 133.8 22.077 20 
15:00 1.607 160.7 26.5155 20 
15:15 1.815 181.5 29.9475 20 
15:30 1.549 154.9 25.5585 20 
15:45 1.337 133.7 22.0605 20 
16:00 1.372 137.2 22.638 20 
16:15 1.222 122.2 20.163 20 
16:30 989 98.9 16.3185 20 
16:45 851 85.1 14.0415 20 
17:00 628 62.8 10.362 20 
17:15 365 36.5 6.0225 20 
17:30 282 28.2 4.653 20 
17:45 205 20.5 3.3825 20 
18:00 114 11.4 1.881 19 
18:15 9 0.9 0.1485 19 
18:30 0 0 0 19 
18:45 0 0 0 19 
19:00 0 0 0 19 
19:15 0 0 0 19 
  
19:30 0 0 0 19 
19:45 0 0 0 19 
20:00 0 0 0 19 
20:15 0 0 0 19 
20:30 0 0 0 19 
20:45 0 0 0 19 
21:00 0 0 0 18 
21:15 0 0 0 18 
21:30 0 0 0 18 
21:45 0 0 0 18 
22:00 0 0 0 18 
22:15 0 0 0 18 
22:30 0 0 0 18 
22:45 0 0 0 18 
23:00 0 0 0 18 
23:15 0 0 0 18 
23:30 0 0 0 18 
23:45 0 0 0 18 
0:00 0 0 0 18 
 




/ Promedios [W] 
 
Generación fotovoltaica/ 
Promedios [W]x panel 
Generación fotovoltaica 





0:15 0 0 0 18 
0:30 0 0 0 18 
0:45 0 0 0 18 
1:00 0 0 0 17 
1:15 0 0 0 17 
1:30 0 0 0 17 
1:45 0 0 0 17 
2:00 0 0 0 17 
2:15 0 0 0 17 
2:30 0 0 0 17 
2:45 0 0 0 17 
3:00 0 0 0 17 
3:15 0 0 0 17 
3:30 0 0 0 17 
3:45 0 0 0 17 
4:00 0 0 0 17 
4:15 0 0 0 17 
4:30 0 0 0 17 
  
4:45 0 0 0 17 
5:00 0 0 0 17 
5:15 0 0 0 17 
5:30 0 0 0 17 
5:45 0 0 0 17 
6:00 0 0 0 17 
6:15 50 5 0.825 17 
6:30 112 11.2 1.848 17 
6:45 124 12.4 2.046 17 
7:00 178 17.8 2.937 18 
7:15 221 22.1 3.6465 18 
7:30 245 24.5 4.0425 18 
7:45 269 26.9 4.4385 18 
8:00 327 32.7 5.3955 18 
8:15 377 37.7 6.2205 18 
8:30 476 47.6 7.854 18 
8:45 545 54.5 8.9925 18 
9:00 573 57.3 9.4545 18 
9:15 615 61.5 10.1475 19 
9:30 708 70.8 11.682 19 
9:45 882 88.2 14.553 20 
10:00 956 95.6 15.774 20 
10:15 1.217 121.7 20.0805 20 
10:30 1.49 149 24.585 20 
10:45 1.721 172.1 28.3965 20 
11:00 2.277 227.7 37.5705 20 
11:15 2.626 262.6 43.329 20 
11:30 2.736 273.6 45.144 20 
11:45 2.623 262.3 43.2795 20 
12:00 2.742 274.2 45.243 21 
12:15 2.761 276.1 45.5565 21 
12:30 2.648 264.8 43.692 21 
12:45 2.787 278.7 45.9855 21 
13:00 2.473 247.3 40.8045 21 
13:15 2.631 263.1 43.4115 21 
13:30 2.561 256.1 42.2565 21 
13:45 2.336 233.6 38.544 21 
14:00 2.274 227.4 37.521 20 
14:15 2.189 218.9 36.1185 20 
14:30 1.465 146.5 24.1725 20 
14:45 1.417 141.7 23.3805 20 
15:00 1.366 136.6 22.539 19 
  
15:15 1.318 131.8 21.747 19 
15:30 952 95.2 15.708 19 
15:45 932 93.2 15.378 19 
16:00 775 77.5 12.7875 19 
16:15 590 59 9.735 19 
16:30 544 54.4 8.976 19 
16:45 498 49.8 8.217 19 
17:00 409 40.9 6.7485 19 
17:15 358 35.8 5.907 19 
17:30 272 27.2 4.488 19 
17:45 231 23.1 3.8115 19 
18:00 83 8.3 1.3695 19 
18:15 14 1.4 0.231 19 
18:30 0 0 0 19 
18:45 0 0 0 19 
19:00 0 0 0 19 
19:15 0 0 0 19 
19:30 0 0 0 19 
19:45 0 0 0 19 
20:00 0 0 0 19 
20:15 0 0 0 19 
20:30 0 0 0 19 
20:45 0 0 0 19 
21:00 0 0 0 18 
21:15 0 0 0 18 
21:30 0 0 0 18 
21:45 0 0 0 18 
22:00 0 0 0 18 
22:15 0 0 0 18 
22:30 0 0 0 18 
22:45 0 0 0 18 
23:00 0 0 0 18 
23:15 0 0 0 18 
23:30 0 0 0 18 
23:45 0 0 0 18 
0:00 0 0 0 18 
  




/ Promedios [W] 
 
Generación fotovoltaica/ 
Promedios [W] x panel 
Generación fotovoltaica 




ura (º C) 
0:15 0 0 0 18 
0:30 0 0 0 18 
0:45 0 0 0 18 
1:00 0 0 0 18 
1:15 0 0 0 18 
1:30 0 0 0 18 
1:45 0 0 0 18 
2:00 0 0 0 18 
2:15 0 0 0 18 
2:30 0 0 0 18 
2:45 0 0 0 18 
3:00 0 0 0 18 
3:15 0 0 0 18 
3:30 0 0 0 18 
3:45 0 0 0 18 
4:00 0 0 0 17 
4:15 0 0 0 17 
4:30 0 0 0 17 
4:45 0 0 0 17 
5:00 0 0 0 17 
5:15 0 0 0 17 
5:30 0 0 0 17 
5:45 0 0 0 17 
6:00 0 0 0 17 
6:15 0 0 0 17 
6:30 0 0 0 17 
6:45 29 2.9 0.4785 17 
7:00 68 6.8 1.122 18 
7:15 114 11.4 1.881 18 
7:30 163 16.3 2.6895 18 
7:45 204 20.4 3.366 18 
8:00 271 27.1 4.4715 18 
8:15 346 34.6 5.709 18 
8:30 477 47.7 7.8705 18 
8:45 506 50.6 8.349 18 
9:00 611 61.1 10.0815 18 
9:15 714 71.4 11.781 19 
9:30 771 77.1 12.7215 19 
9:45 821 82.1 13.5465 19 
  
10:00 951 95.1 15.6915 20 
10:15 1.046 104.6 17.259 20 
10:30 1.09 109 17.985 20 
10:45 1.217 121.7 20.0805 20 
11:00 1.591 159.1 26.2515 20 
11:15 1.61 161 26.565 20 
11:30 1.624 162.4 26.796 20 
11:45 1.852 185.2 30.558 20 
12:00 2.214 221.4 36.531 21 
12:15 2.259 225.9 37.2735 21 
12:30 2.53 253 41.745 21 
12:45 2.442 244.2 40.293 21 
13:00 2.672 267.2 44.088 21 
13:15 2.753 275.3 45.4245 21 
13:30 2.726 272.6 44.979 21 
13:45 2.652 265.2 43.758 21 
14:00 2.544 254.4 41.976 21 
14:15 2.471 247.1 40.7715 21 
14:30 2.406 240.6 39.699 21 
14:45 2.211 221.1 36.4815 21 
15:00 2.04 204 33.66 20 
15:15 2.027 202.7 33.4455 20 
15:30 1.882 188.2 31.053 20 
15:45 1.733 173.3 28.5945 20 
16:00 1.543 154.3 25.4595 20 
16:15 1.37 137 22.605 20 
16:30 1.177 117.7 19.4205 20 
16:45 981 98.1 16.1865 20 
17:00 746 74.6 12.309 20 
17:15 396 39.6 6.534 20 
17:30 402 40.2 6.633 20 
17:45 341 34.1 5.6265 20 
18:00 179 17.9 2.9535 19 
18:15 51 5.1 0.8415 19 
18:30 0 0 0 19 
18:45 0 0 0 19 
19:00 0 0 0 19 
19:15 0 0 0 19 
19:30 0 0 0 19 
19:45 0 0 0 19 
20:00 0 0 0 19 
20:15 0 0 0 19 
  
20:30 0 0 0 19 
20:45 0 0 0 19 
21:00 0 0 0 18 
21:15 0 0 0 18 
21:30 0 0 0 18 
21:45 0 0 0 18 
22:00 0 0 0 18 
22:15 0 0 0 18 
22:30 0 0 0 18 
22:45 0 0 0 18 
23:00 0 0 0 18 
23:15 0 0 0 18 
23:30 0 0 0 18 
23:45 0 0 0 18 
0:00 0 0 0 18 
 








Promedios [W]x panel 
Generación fotovoltaica 
neta (16.5% de 
eficiencia) [Wpp]x panel 
 
 
Temperatura (º C) 
0:15 0 0 0 18 
0:30 0 0 0 18 
0:45 0 0 0 18 
1:00 0 0 0 18 
1:15 0 0 0 18 
1:30 0 0 0 18 
1:45 0 0 0 18 
2:00 0 0 0 18 
2:15 0 0 0 18 
2:30 0 0 0 18 
2:45 0 0 0 18 
3:00 0 0 0 18 
3:15 0 0 0 18 
3:30 0 0 0 18 
3:45 0 0 0 18 
4:00 0 0 0 17 
4:15 0 0 0 17 
4:30 0 0 0 17 
4:45 0 0 0 17 
5:00 0 0 0 17 
5:15 0 0 0 17 
5:30 0 0 0 17 
  
5:45 0 0 0 17 
6:00 0 0 0 17 
6:15 0 0 0 17 
6:30 3 0.3 0.054 17 
6:45 25 2.5 0.45 17 
7:00 29 2.9 0.522 18 
7:15 64 6.4 1.152 18 
7:30 144 14.4 2.592 18 
7:45 155 15.5 2.79 18 
8:00 172 17.2 3.096 18 
8:15 217 21.7 3.906 18 
8:30 242 24.2 4.356 18 
8:45 374 37.4 6.732 18 
9:00 657 65.7 11.826 18 
9:15 706 70.6 12.708 19 
9:30 765 76.5 13.77 19 
9:45 879 87.9 15.822 19 
10:00 936 93.6 16.848 20 
10:15 994 99.4 17.892 20 
10:30 966 96.6 17.388 20 
10:45 1.319 131.9 23.742 20 
11:00 1.758 175.8 31.644 20 
11:15 2.078 207.8 37.404 20 
11:30 1.989 198.9 35.802 20 
11:45 2.367 236.7 42.606 20 
12:00 2.884 288.4 51.912 21 
12:15 2.699 269.9 48.582 21 
12:30 2.741 274.1 49.338 21 
12:45 2.896 289.6 52.128 21 
13:00 2.703 270.3 48.654 21 
13:15 2.522 252.2 45.396 21 
13:30 2.447 244.7 44.046 21 
13:45 2.448 244.8 44.064 21 
14:00 2.656 265.6 47.808 21 
14:15 2.541 254.1 45.738 21 
14:30 2.565 256.5 46.17 21 
14:45 2.403 240.3 43.254 21 
15:00 2.295 229.5 41.31 20 
15:15 2.013 201.3 36.234 20 
15:30 1.527 152.7 27.486 20 
15:45 1.556 155.6 28.008 20 
16:00 1.156 115.6 20.808 20 
  
16:15 897 89.7 16.146 20 
16:30 777 77.7 13.986 20 
16:45 637 63.7 11.466 20 
17:00 555 55.5 9.99 20 
17:15 322 32.2 5.796 20 
17:30 251 25.1 4.518 20 
17:45 150 15 2.7 20 
18:00 52 5.2 0.936 19 
18:15 41 4.1 0.738 19 
18:30 0 0 0 19 
18:45 0 0 0 19 
19:00 0 0 0 19 
19:15 0 0 0 19 
19:30 0 0 0 19 
19:45 0 0 0 19 
20:00 0 0 0 19 
20:15 0 0 0 19 
20:30 0 0 0 19 
20:45 0 0 0 19 
21:00 0 0 0 18 
21:15 0 0 0 18 
21:30 0 0 0 18 
21:45 0 0 0 18 
22:00 0 0 0 18 
22:15 0 0 0 18 
22:30 0 0 0 18 
22:45 0 0 0 18 
23:00 0 0 0 18 
23:15 0 0 0 18 
23:30 0 0 0 18 
23:45 0 0 0 18 
0:00 0 0 0 18 
  
10. Anexo 10: Población estimada en el distrito de Saylla para el año 2015 
 
 
Tabla 10: Población estimada en el distrito de Saylla para el año 2015 [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2015 (%) 2015 
SAYLLA Población total Estimada Personas 5389 100% 
SAYLLA Población femenina estimada Personas 2649 49.16% 






11. Anexo 11: Condición de viviendas en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 11: Condición de viviendas en el distrito de Saylla para el año 2007 [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2007 (%) 2007 
SAYLLA Viviendas particulares Viviendas 855 99% 
SAYLLA Vivienda colectiva Viviendas 5 0.58% 






12. Anexo 12: Materiales de construcción de viviendas en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 12: Materiales de construcción de viviendas en el distrito de Saylla (2007) [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2007 (%) 2007 
SAYLLA Ladrillo o bloque de cemento Viviendas 76 12% 
SAYLLA Adobe o tapia Viviendas 560 87.09% 
SAYLLA Madera Viviendas 1 0.16% 
SAYLLA Quincha (barro) Viviendas 3 0.47% 
SAYLLA Estera Viviendas 0 0.00% 
SAYLLA Piedra con barro Viviendas 0 0.00% 
SAYLLA Sillar con cal o cemento Viviendas 1 0.16% 
SAYLLA Otro material Viviendas 2 0.31% 
  
13. Anexo 13: Acceso al servicio de agua potable en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 13: Acceso al servicio de agua potable en el distrito de Saylla (2007) [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2007 (%) 2007 
SAYLLA Por red pública dentro de la vivienda Viviendas 323 54.19% 
 
SAYLLA 
Por red pública fuera de la vivienda, pero 







SAYLLA Por pilón de uso público Viviendas 17 2.85% 
SAYLLA Por camión cisterna u otro similar Viviendas 0 0.00% 
SAYLLA Por pozo Viviendas 1 0.17% 
SAYLLA Por río, acequia, manantial o similar Viviendas 28 4.70% 






14. Anexo 14: Acceso al servicio de agua potable en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 14: Acceso al servicio de alcantarillado en el distrito de Saylla (2007) [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2007 (%) 2007 
 
SAYLLA 










Por red pública de desagüe (fuera de la 







SAYLLA Por pozo séptico Viviendas 25 3.89% 
SAYLLA Por pozo ciego o negro / letrina Viviendas 23 3.58% 
SAYLLA Por río, acequia o canal Viviendas 10 1.56% 
SAYLLA Sin servicio higiénico Viviendas 243 37.79% 
  
15. Anexo 15: Alternativas de cocina en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 15: Alternativas de cocina en el distrito de Saylla para el año 2007 [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2007 (%) 2007 
SAYLLA Hogares que cocinan con Electricidad Número de hogares 6 0.86% 
SAYLLA Hogares que cocinan con Gas Número de hogares 275 39.63% 
SAYLLA Hogares que cocinan con Kerosene Número de hogares 11 1.59% 
SAYLLA Hogares que cocinan con Carbón Número de hogares 8 1.15% 
SAYLLA Hogares que cocinan con Leña Número de hogares 381 54.90% 
SAYLLA Hogares que cocinan con Bosta, estiércol Número de hogares 0 0.00% 
SAYLLA Hogares que cocinan con otro tipo Número de hogares 0 0.00% 






16. Anexo 16: Acceso al servicio eléctrico en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 16: Acceso al servicio eléctrico en el distrito de Saylla (2017) [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2017 (%) 2017 
SAYLLA Viviendas con alumbrado eléctrico Viviendas 1199 88.75% 






17. Anexo 17: Acceso al servicio eléctrico en el distrito de Saylla 
 
 
Tabla 17: Número de matrículas escolares en el distrito de Saylla (2015) [44]. 
 
Distrito Indicador Unidad 2015 (%) 2015 
SAYLLA Alumnos(as) matriculados Personas 816 100.00% 
SAYLLA Alumnos matriculados Personas 389 47.67% 
SAYLLA Alumnas matriculadas Personas 427 52.33% 
  






























































20. Anexo 20: Diagrama de bloques para la caracterización de la corriente fotogenerada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
